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LOCA¢ëO - ESTRUTURA DE APOIO DOS BANCOS

ESCALA 1:100
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4
0

1
5

2
0

GEOMETRIA - ESTRUTURA APOIO DOS BANCOS

ESCALA 1:100

SE¢ëO-BB

SE¢ëO-AA

B
B

A
A

1

A

B

Selante em Poliuretano

DETALHE ESQUEMĆTICO - JUNTA DE DILATA¢ëO

S/ESC

SE¢ëO-01

Selante em Poliuretano

EPS

SE¢ëO-02

SE¢ëO-01 SE¢ëO-02

A A

CORTE ESQUEMĆTICO AA

VISTA FRONTAL BB

B B

LEGENDA

NOTAS

1) Medidas em cent²metros;

2) A loca«o dever§ ser executada conferida no local e executada conforme o projeto arquitet¹nico;

3) As escava»es  e a execu«o das f¹rmas e escoramentos da estrutura, dever«o ser planejadas e executadas pelo

respons§vel pela execu«o da obra, sendo que o mesmo dever§ seguir estritamente as recomenda»es da NBR 9061/ 1985 -

Segurana de escava«o a c®u aberto e da NBR 15696/2009 - F¹rmas e escoramentos para estrutura de concreto - Projeto,

Dimensionamento e procedimentos executivos;

4) As funda»es dever«o ser assentadas sobre terreno firme, sendo que dever§ haver a remo«o de material solto ou amolecido

para a coloca«o do lastro de concreto magro;

5) Adotar o controle rigoroso dos elementos, considerando-se limites  r²gidos de toler©ncia de variabilidade das medidas durante

a execu«o;

6) O Projeto Estrutural foi desenvolvido  com base o Projeto Arquitet¹nico;

7) Em caso de d¼vidas o autor do projeto dever§ ser consultado.
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63 N5 ß8.0 c/20  C=98

3
4

9

61

NOTA:

1) As barras corridas dever«o respeitar o comprimento de traspasse

indicado;

2) Cada segmento de barra corrida n«o poder§ ter comprimento superior

a 3,00m

1
3
2

1
3
2

4

N1 ß6.3 c/14  C=CORR

4 N1 ß6.3  C=CORR

N1 ß6.3 c/14  C=CORR

2 N1 ß6.3  C=CORR

11 N1 ß6.3 c/10  C=CORR

Ćrea de forma = 69.91 mĮ

Volume de concreto (C30) = 7.16 mį

427.5CA50

(kg)

PESO TOTAL

77.8

116.5

233.3

114.7

268.4

866.6

10.0

8.0

6.3CA50

(kg)

PESO + 10 %

(m)

C.TOTAL

(mm)

DIAM
A¢O

Resumo do ao

114681229410.08

617498638.05

206641641268.06

5658CORR466.33

81000CORR2706.31CA50

(cm)

C.TOTAL

(cm)

C.UNIT
QUANT

(mm)

DIAMNA¢O

N5

N8

N6

N6

N8
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11 N3 ß6.3 c/10  C=CORR

2 N3 ß6.3 c/10  C=CORR

N3 ß6.3 c/14  C=CORR
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N1 ß6.3 c/14  C=CORR /
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Rela«o do ao
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N1 ß6.3 c/14  C=CORR
/N2 ß6.3 c/14  C=CORR
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NOTA:

1) As barras corridas dever«o respeitar o comprimento de traspasse

indicado;

2) Cada segmento de barra corrida n«o poder§ ter comprimento superior

a 3,00m

3) As armaduras corridas que possuem a mesma posi«o, diferenciam-se

apenas pelo comprimento do ¼ltimo trecho.

N4

136

1
0
4

15

4

4 N1 ß6.3  C=CORR
4 N2 ß6.3  C=CORR

/

N1 ß6.3 c/14  C=CORR

/ N2 ß6.3 c/14  C=CORR

N1 ß6.3 c/14  C=CORR

/
N2 ß6.3 c/14  C=CORR

N1 ß6.3 c/14  C=CORR
/
/
N2 ß6.3 c/14  C=CORR

ESTRUTURA DE APOIO

DOS BANCOS- SE¢ëO - AA

ESCALA 1:25

18 N1 ß6.3 C=72

5

50

2
0

18 N2 ß6.3 C=71

5

50

N1

N2

4 N3 ß6.3 c/10 C=CORR

4 N4 ß6.3 c/10 C=CORR

15

5

10 N1 ß6.3 c/20 C=72

50

10 N2 ß6.3 c/20 C=71

50

N1

N2

55

4 N3 ß6.3 c/10 C=CORR

4 N3 ß6.3 c/10 C=CORR

4 N5 ß6.3 c/10 C=CORR

4 N5 ß6.3 c/10 C=CORR

5

15

2
0

4 N4 ß6.3 c/10 C=CORR

4 N3 ß6.3 c/10 C=CORR

ESCALA 1:25

DETALHE  - BANCO 01

DETALHE  - BANCO 02

ESCALA 1:25

Camada de solo

sobre a sapata - compactado a 95%  do Proctor

Normal

Concreto magro

(C15) - espessura: 5cm, sobre vala

apiloada

Camada de solo

sobre a sapata
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OBS:

N«o poder§ haver

diferena de nivel

entre os dois lados

da estrutura

OBS:

N«o poder§ haver

diferena de nivel

entre os dois lados

da estrutura

 N1 ß6.3 C=72

4 N3 ß6.3 c/10 C=CORR

4 N4 ß6.3 c/10 C=CORR

NOTA:

1) As barras corridas dever«o respeitar o comprimento de traspasse

indicado;

2) Cada segmento de barra corrida n«o poder§ ter comprimento superior

a 2,00m;

3) As armaduras denominadas N3 e N4 est«o na mesmo posi«o,

diferenciando-se apenas pelo comprimento do ¼ltimo trecho;

4) O desenho acima ® meramente ilustrativo, sendo que dever§ ser

observado o comprimento de traspasse especificado

NOTA:

1) As barras corridas dever«o respeitar o comprimento de traspasse

indicado;

2) Cada segmento de barra corrida n«o poder§ ter comprimento superior

a 2,00m;

3) As armaduras denominadas N3 e N4 est«o na mesmo posi«o,

diferenciando-se apenas pelo comprimento do ¼ltimo trecho.

NOTA:

1) As barras corridas dever«o respeitar o comprimento de traspasse

indicado;

2) Cada segmento de barra corrida n«o poder§ ter comprimento superior

a 2,00m;

3) As armaduras denominadas N3 e N4 est«o na mesmo posi«o,

diferenciando-se apenas pelo comprimento do ¼ltimo trecho.

ESCALA 1:50

ARMADURA - POSITIVA/NEGATIVA - BANCO - 01

ARMADURA

ESTRUTURA DE APOIO

68

61

C=var

¼ltimo trecho

C=200 cm

C=200 cm

¼ltimo trecho

C=var

NOTA:

1) As barras corridas dever«o respeitar o comprimento de traspasse

indicado;

2) Cada segmento de barra corrida n«o poder§ ter comprimento superior

a 2,00m;

3) As armaduras denominadas N3 e N5 est«o na mesmo posi«o,

diferenciando-se apenas pelo comprimento do ¼ltimo trecho;

4) O desenho acima ® meramente ilustrativo, sendo que dever§ ser

observado o comprimento de traspasse especificado.

ARMADURA - POSITIVA/NEGATIVA - 4x BANCO - 02

ESCALA 1:50

Rela«o do ao

Banco-01 4xBanco-02

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 58 72 4176

2 6.3 58 71 4118

3 6.3 48 CORR 9600

4 6.3 8 CORR 1216

5 6.3 32 CORR 3648

Resumo do ao

C.TOTAL

(kg)

Volume de concreto = 0.59 mį

Ćrea de forma = 8.3 mĮ

CA50 61.3

A¢O DIAM

(mm)

CA50 6.3

PESO TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

227.6 61.3

1

1

Todas as arestas vis²veis dos elementos de

concreto  dever«o ter seus cantos

arredondados.

TRATAMENO DAS ARESTAS

DA ESTRUTURA

S/ESCALA

v
a
r

2
0

5

2
0

Brita graduada

m
i
n
.

2
0
 
c
m

Brita graduada

Concreto magro

(C15) - espessura: 5cm, sobre vala

apiloada

9

3
4

100 N5 ß8.0 c/20  C=98

1
4

691
4

75 N7 ß10.0 c/25  C=92

1
4

69

1
4

75 N7 ß10.0 c/25  C=92

8.0 342 148.4

Ćrea de forma = 83.74 mĮ

Volume de concreto (C30) = 7.99 mį

526.4CA50

(kg)

PESO TOTAL

93.613810.0

Rela«o do ao

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 340 CORR 102000

2

7 10.0 150 92 13800

284.41056.46.3CA50

(kg)

PESO + 10 %

(m)

C.TOTAL

(mm)

DIAM
A¢O

Resumo do ao

9800981008.05

244001222008.04

3638CORR346.3
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m

5
5

5
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 ESTRUTURA DE APOIO DOS BANCOS

 ESTRUTURA DE APOIO DOS BANCOS

 SE¢ëO -BB

ESCALA 1:25

 SE¢ëO - AA

LEGENDA

SE¢ëO-01

SE¢ëO-02

01) Medidas em cent²metros.

02) Concreto conforme especifica«o do elemento em projeto .

03) Abatimento do concreto conforme as especifica»es presentes nas pranchas de

detalhamento espec²ficas.

04) O projeto e execu«o das formas e do escoramento da estrutura dever§ ser

realizado por empresa especializada.

05) Quando n«o indicada, a contra flecha (C.F) nas lajes e vigas, esta dever§ ser de

L/350, n«o maior que 2cm. Sendo "L" o comprimento do menor v«o.

06) A cura do concreto deve ter in²cio t«o logo a superf²ce concretada tenha

resist°ncia a a«o d' §gua (aproximadamente 5 horas) e deve se estender no m²nimo

por 7 dias.

07) Ultilizar espaadores pl§sticos, a fim de garantir o cobrimento m²nimo

especificado para as armaduras.

08) Adotar o controle rigoroso dos elementos, consideran do-se limites  r²gidos de

toler©ncia de variabilidade das medidas durante a execu«o.

09) A retirada total do escoramento, somente poder§ ser realizada ap·s 28 dias da

concretagem.

10) A estrutura em quest«o n«o e uma estrutura de conten«o, portanto n«o dever§

estar sujeita a empuxo de terra e de §gua.

11) O projeto de drenagem do terreno ® um projeto espec²fico desenvolvido por outro

profissional.

12) Em caso de d¼vidas o autor do projeto dever§ ser consultado.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Adequação

As Built

Regularização

Num./Prancha:

PEQUENO

CONTROLE DIMENSëO DOS ELEMENTOS

RIGOROSO

PAREDES

RISCO DE

DETERIORA¢ëO

CLASSIFICA¢ëO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

X 

Setor:

ConstruçãoAprovação VISA

Legal - PMJ

Aprovação Projeto

Conte¼do:

Ampliação

Reforma

Interven«o:

Propriet§rio:

Estudo Preliminar

Executivo Licitação

Autor do Projeto:

Anteprojeto

Categoria:

Tipo de Projeto:

Requerente:

Coordenação de Projetos

Nome Obra / Endereo:

ROVER PERFEITO MATIAS

Engenheiro Civil

CREA: 049487-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

 GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Fevereiro/2022

Desenho CAD:

Escala:Data:

Formato Prancha:

A1

INDICADA

VILA DA SAÚDE- UBSF AVENTUREIRO III

Rua Santa Luiza, s/nÜ - Aventureiro Joinville - SC

 PROJETO ESTRUTURAL - BANCOS

DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE APOIO

DOS BANCOS - SEÇÃO AA e BB

DETALHAMENTO BANCO-01 e BANCO-02

TIPO DE

AMBIENTE

URBANO
MODERADA

AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

CLASSE DE

II

CONCRETO 

MINIMO

25 MPa

NORMAL

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)

LAJES

RECOMENDADO

UTILIZADO

INTERNO

EXTERNO

CONTATO SOLO

ESTACAS BLOCOS
PILARES VIGAS

ELEMENTOS

30 MPa

Eng. ROVER PERFEITO MATIAS - CREA: 049487-4

Secretaria  da  Saúde

Rua Dr. João Colin, 2719 – Bairro: Santo Antônio - Joinville SC

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

Assinatura Autor do Projeto:

Assinatura Secretaria Municipal de Sa¼de:

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -  -

 -

 -  -

 3,0

 -

Projeto Estrutural de Concreto Armado (0014869233)         SEI 22.0.047636-6 / pg. 2Anexo IV - Projeto Estrutural de Concreto Armado (0014919795)         SEI 22.0.232079-7 / pg. 2



40

4
0

Placa-base e gabarito dos chumbadores

conforme especifica«o do fornecedor

Dimes»es 40x40x55 cm

ESQUEMA DA BASE

ESC 1:25

40

4
0

N2

4
6

6
0

CA : -55

n²vel do solo

5 N3 c/10

N2

ESC 1:25

PLANTA

1xC20

B1

ESC 1:25

CORTE

4 N2 ß5.0 C=154

30

41

5 N3 ß5.0 C=136

31

31

Rela«o do ao - 1 BASE

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 2 5.0 4 154 616

3 5.0 5 136 680

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA60 5.0 13 2.3

PESO TOTAL

(kg)

CA60 2.3

Volume de concreto (C-30) BASE =0.096 mį

Ćrea de forma = 1,15 mĮ

40

4
0

Placa-base e gabarito dos chumbadores

conforme especifica«o do fornecedor

3
0

5.5

Chumbador Ï 1/2" (m²nimo)

galvanizado a fogo

CHUMBADOR PARA POSTE

S/ESC

6
0

PLANTA ESQUEMĆTICO

CORTE ESQUEMĆTICO

DETALHE ESQUEMĆTICO -  BASES POSTES

S/ESC

A A

Nota:

1) Considerado poste met§lico com altura m§xima

de 4,0 m c/ duas p®talas;

2) As  bases n«o poder«o ter dimens»es inferiores

as especificadas neste detalhamento;

3) Utilizar sob as funda»es um lastro de concreto

magro de 5cm de espessura.

4) Ap·s a desforma das funda»es, o entorno

destas dever§ ser reaterrado  e compactado.

RESUMO GERAL -  BASES

N²vel Solo: 32xB1

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60
2 5.0 128 154 19712

3 5.0 160 136 21760

CA50

4 6.3 32 330 10560

5 10.0 128 150 19200

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA60

CA50

5.0

6.3

414.7

105.6

73.6

29.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

162.2

73.6

Volume de concreto (C-30) BASE = 3.1 mį

Ćrea de forma = 36.8 mĮ

1
0
0

1
5
0

CA : -55

n²vel do solo

Lastro concreto

magro (C15)

Reaterro

compactado

95% do

Proctor

Normal

DETALHE ESQUEMĆTICO

REATERRO - FUNDA¢ìES

S/ESC

Base do poste

Estaca Trado

∅ 20cm - comprimento 1,00m

1
0
0

Estaca Trado

∅ 20cm - comprimento 1,00m

Volume de concreto (C-30) BROCA = 0.0330 mį

Volume de concreto (C-30) BROCA =1.05 mį

33033016.34

5 10.0 4 150 600

CA50 6.3 3.3 0.91

4N5 ∅10.0 - C=150

CA50

10.0 6 4.16

CA50 5.1

10.0 192.0 133.1

2
0

20

10

Estribo helicoidal

1N4 ∅6.3 - C=330

DETALHE - ESTACA BROCA

S/ESC

Estribo helicoidal

1N4 ∅6.3 - C=330

4N5∅10.0 C=150

Estribo helicoidal

1N4 ∅6.3 - C=330

ELEMENTOS
VIGASPILARES

BLOCOSESTACAS

LAJES

INTERNO

EXTERNO

CONTATO SOLO

TIPO DE

AMBIENTE

URBANO
MODERADA

AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

CLASSE DE

II

CONCRETO 

MINIMO

25 MPa

NORMAL

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)

RECOMENDADO

UTILIZADO

30 MPa

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

CONTEN¢ìES

RIGOROSO

X 

CLASSIFICA¢ëO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

DETERIORA¢ëO

RISCO DE

CONTROLE DIMENSëO DOS ELEMENTOS

PEQUENO

 -

 -

 - - -

 -

 - -

 -  -

5,0  4,5  -  -
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Resumo do aço

Volume de concreto (C-30) =2,38m³

Área de forma = 3.16 m²

obs.: A área de forma foi calculada para realizar

o acabamento dos pilares nas áreas da cerca

frontal da área de manutenção

20448484266.3

(cm)

C.TOTAL

(cm)

C.UNIT

QUANT

Relação do aço

10.0 284 120 34080

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

204.5

340.1

55.1

230.8

1CA50

NAÇO

71xBROCA -1m

2

AÇO DIAM

(mm)

CA50 6.3

10.0

PESO TOTAL

(kg)

CA50 285.9

PESO + 10 %

6.7

25.4

C.TOTAL

(cm)

2496

3744

DETALHE BROCA 2,1m x 3

FACE SUPERIOR DA VIGA

SE¢ëO- ESTACA TRADO Ï 20 cm

FUNDO DA VIGA

COTA ASSENTAMENTO ESTACA

4

1
3
 
N

1
 
c
/
2
0

2
3
3

9

9

13 N1 ß6.3 c/20 C=48

VAR

2
3
4

4
 
N
2
 
ß
1
0
.
0
 
C
=
2
3
4

E
S

C
 
1
:
2
5

Armadura da Estaca Broca

Volume de concreto (C-30) = 0.21 m³

24.7

PESO TOTAL

19.5

5.2

28.1

18.8

10.0

6.3

(kg)

PESO + 10 %

(m)

C.TOTAL

(mm)

DIAM

Resumo do aço

28082341210.02

187248396.31

(cm)

C.TOTAL

(cm)

C.UNIT

QUANT

(mm)

DIAM

3xBroca - 2,1m

Relação do aço

AÇO N

CA50

AÇO

CA50

(kg)

CA50

2
0

ESC 1:20

2
1
0

E7=E8=E9

3
0

var.

var. ca

ESCALA 1:25

2
0

CA50

(kg)

CA50

AÇO

CA50

NAÇO

1
3
 
N

1
 
c
/
2
0

66

9

9

13 N1 ß6.3 c/20 C=48

Armadura da Estaca Broca

-204

36

2
3
4

4
 
N
2
 
ß
1
0
.
0
 
C
=
2
3
4

E
S

C
 
1
:
2
5

Volume de concreto (C-30) = 0.25 m³

32.1

PESO TOTAL

37.5

25

10.0

6.3

(kg)

(m)

C.TOTAL

(mm)

DIAM

Resumo do aço

2341610.02

48526.31

(cm)

C.UNIT

QUANT

(mm)

DIAM

4xBroca - 2m

4

2
3
3

COTA ASSENTAMENTO ESTACA

FACE DO BLOCO

SE¢ëO- ESTACA TRADO Ï 20 cm

NIVEL TERRENO - L1

Relação do aço

DETALHE BROCA 2m x 4

ESC 1:20

FACE DO BLOCO

-4

2
0
0

BLOCOS (BE41-X=BE45-X)

1

ESTACAS

ESCALA 1:25

C20 20.00 3 210 2

7
0

CORTE A-A

ESC 1:25

4
0

33

93

4 N3 ß5.0 C=264

28

92

28

4 N1 ß5.0 c/6 C=146

N4

N1

B

100

3030

N
5

N1

B

AA

BE41-X=BE45

2xC20

PLANTA

ESC 1:25

4 N2 ß5.0 c/8 C=102

4 N5 ß8.0 c/6 C=144

4
0

3
5

28

N5

6

N2

36

66

28

32

5 N4 ß5.0 c/25 C=132

N4

N5

N2

6

28

92

4 N3 c/7

CA : 1

92

CORTE B-B

ESC 1:25

200

Comprimento

100

(cm)

2

Capacidade

1.0

(tf)

C20 20.00 4

Estacas
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NOTAS

1) Medidas em cent²metros;

2) A loca«o dever§ ser executada conferida no local e executada conforme o projeto arquitet¹nico;

3) As escava»es  e a execu«o das f¹rmas e escoramentos da estrutura, dever«o ser planejadas e executadas pelo

respons§vel pela execu«o da obra. Sendo que o mesmo dever§ seguir estritamente as recomenda»es da NBR 9061/ 1985 -

Segurana de escava«o a c®u aberto e da NBR 15696/2009 - F¹rmas e escoramentos para estrutura de concreto - Projeto,

Dimensionamento e procedimentos executivos;

4) Adotar o controle rigoroso dos elementos, considerando-se limites  r²gidos de toler©ncia de variabilidade das medidas durante

a execu«o;

5) O Projeto Estrutural foi desenvolvido  com base o Projeto Arquitet¹nico;

6) Em caso de d¼vidas o autor do projeto dever§ ser consultado.
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LOCAÇÃO

DETALHAMENTO DAS ESTACAS BROCA

DETALHAMENTO DOS BLOCOS

PEQUENO

CONTROLE DIMENSëO DOS ELEMENTOS

RISCO DE

DETERIORA¢ëO

CLASSIFICA¢ëO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

X 

RIGOROSO

 -

CONTEN¢ìES

 -

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

30 MPa

UTILIZADO

RECOMENDADO

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)

NORMAL

25 MPa

MINIMO

CONCRETO 

II

CLASSE DE

AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

MODERADA
URBANO

AMBIENTE

TIPO DE

 3,5

 2,5

 3,5

 3,5

 3,5  4,0

Assinatura Secretaria Municipal de Sa¼de:

Assinatura Autor do Projeto:

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

Secretaria  da  Saúde

Eng. ROVER PERFEITO MATIAS - CREA: 049487-4

 -

 - - -

 -

 - -

 -

CONTATO SOLO

EXTERNO
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LAJES
ESTACAS BLOCOS

PILARES VIGAS
ELEMENTOS
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DETALHAMENTO DAS ESPERAS DOS

PILARES
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14

20x26

E41

14x26

E43

20x26

E45(M)

14x26

P20
Vigas

Nome
Se«o Eleva«o

N²vel

(cm) (cm) (cm)

VX-8 14x30 0 107.3

Caracter²sticas dos materiais

fck Ecs Abatimento

(kgf/cmĮ) (kgf/cmĮ) (cm)

300 268384 12.00

Dimens«o m§xima do agregado = 12.5 mm
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20x26

E41

14x26

E43(M)

14x26

P20
Vigas

Nome
Se«o Eleva«o

N²vel

(cm) (cm) (cm)

VX-9 14x30 0 148.5

Caracter²sticas dos materiais

fck Ecs Abatimento

(kgf/cmĮ) (kgf/cmĮ) (cm)

300 268384 12.00

Dimens«o m§xima do agregado = 12.5 mm

14x26

P20

Caracter²sticas dos materiais

fck Ecs Abatimento

(kgf/cmĮ) (kgf/cmĮ) (cm)

300 268384 12.00

Dimens«o m§xima do agregado = 12.5 mm

GEOMETRIA NĉVEL 107.25

ESCALA 1:50

GEOMETRIA NĉVEL 148.5

ESCALA 1:50

GEOMETRIA NĉVEL 231

ESCALA 1:50
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GEOMETRIA NĉVEL 189.75

ESCALA 1:50
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14x26

P20
Vigas

Nome
Se«o Eleva«o

N²vel

(cm) (cm) (cm)

VX-10 14x30 0 189.8

Caracter²sticas dos materiais

fck Ecs Abatimento

(kgf/cmĮ) (kgf/cmĮ) (cm)

300 268384 12.00

Dimens«o m§xima do agregado = 12.5 mm

V
X

-
1
0

-
1
4
x
3
0

c
o
n
f
e
r
i
r

V
C

-
1
0

C20

M1

VC-6 -14x30 VC-6 VC-6 VC-6

V
C

-
1
0

-
1
4
x
3
0

V
C

-
1
0

C20

E39(M)

C20

E42(M)

C20

E46(M)

C20

E49(M)

C20

E50(M)

C20

E51(M)

C20

E52(M)

C20

E53(M)

C20

E54(M)

var

M1

e=-24
-14x30

e=-24

20x20

E74(M)

e=-24

20x20

E77(M)

e=-24

20x20

E75(M)

C20

E67(M)

C20

E66(M)

C20

E65(M)

C20

E64(M)

C20

E62(M)

C20

E60(M)

C20

E58(M)

C20

E56(M)

C20

E55(M)

C20

E47(M)

C20

E44(M)

C20

E40(M)

C20

V
C

-
1
2

V
C

-
1
2

V
C

-
1
2

-
1
4
x
3
0

V
C

-
1
2

V
C

-
1
1

-
1
4
x
3
0

V
C

-
1
1

VC-7-14x30VC-7

E68(M)

C20

E70(M)

C20

E72(M)

E63(M)

C20

E61(M)

C20

E59(M)

C20

E57(M)

C20

E48(M)

C20

V
C

-
1
3

V
C

-
1
3

V
C

-
1
3

V
C

-
1
3

V
C

-
1
3

V
C

-
1
3

V
C

-
1
3

-
1
4
x
3
0

V
C

-
1
3

VC-8
VC-8VC-8

C20

E69(M)

C20

E71(M)

C20

E73(M)

e=-24

20x20

E76(M)

20x20

E41-X(N)

20x26

E45(N)

14x26

E43(NASCE)

VC-14

VC-4

E20(M)

VC-4

VC-4

VC-4

VC-4

VC-4
-14x30

C20

C20

E21(M)

C20

E22(M)

C20

E23(M)

C20

E24(M)

C20

E34(M)

C20

E37(M)

14x26

P2(M)

14x26

P20

V

C

-

1

5

-

1

4

x

5

0

E35(M)

E28(M)

C20

E31(M)

C20

E30(M)

C20

E29(M)

C20

E27(M)

C20

E12(M)

C20

E33(M)

C20

E32(M)

C20

C20

E25(M)

C20

E19(M)

C20

E18(M)

C20

E16(M)

C20

E15(M)

C20

E14(M)

C20

E13(M)

C20

-14x30VC-14-14x30VC-5VC-5VC-5

VC-5

VC-4

VC-4

VC-3

VC-3

VC-3

VC-3

C20

E17(M)

E26(M)

C20

E10(M)

C20

E9(M)

C20

E38(M)

E36(M)

C20

E11(M)

C20

E8(M)

C20

e=-26

E7(M)

C20

e=-42

E6(M)

20x20

e=-66

E5(M)

20x20

e=-66

E4(M)

20x20

e=-66

E3(M)

20x20

e=-66

E2(M)

20x20

e=-66

E1(M)

20x20

e=-66

V
C

-
9

V
C

-
9

V
C

-
9

V
C

-
9

e
=

-
6
6

-
1
4
x
3
0

V
C

-
9

VC-3

-14x30

VC-3

VC-3

-14x44

VC-2

-14x30

VC-1

1
4

14

14

14

14

 e=-42

 e=-26

47

20

246

20

246

20

246

20

40

904

2
4
1
2

2
6

7
3

2
6

7
3

2
6

8
5

2
6

2
7
4
6

6
9

8

14

651

14

1
4

1
2

7
6

2

9
2

1

4

6

8

558

2

1288

14

R

9

2

1

R

6

4

1

R

4

2

0

4

7

6

3

0

8

4

1102

14

1
4

1
0

2
0

1
4

2401

2

2452

1
5

7
3

349

1
5

4
8

GEOMETRIA NĉVEL 66

ESCALA 1:100

Dimens«o m§xima do agregado = 12.5 mm

12.00268384300

(cm)(kgf/cmĮ)(kgf/cmĮ)

AbatimentoEcsfck

Caracter²sticas dos materiais

66014x50VC-15

66014x30VC-14

66014x30VC-13

66014x30VC-12

66014x30VC-11

66014x30VC-10

0-6614x30VC-9

42-2414x30VC-8

66014x30VC-7

66014x30VC-6

66014x30VC-5

66014x30VC-4

66014x30VC-3

40-2614x44VC-2

24-4214x30VC-1

(cm)(cm)(cm)

N²vel
Eleva«oSe«o

Nome

Vigas

80

Concreto (C15) 

e=5 cm

impermeabiliza«o

tinta asf§ltica

66

NĉVEL DO TERRENO

NĉVEL DO TERRENO

MURO - M1

S/ ESCALA

PILARES

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudana de se«o

VIGAS/PAREDES

Viga no n²vel do pavimento

Viga elevada (e=+xx)

Viga rebaixada (e=-XX)

Parede sobre laje

LEGENDA

01) Medidas em cent²metros.

02) Concreto conforme especifica«o do elemento em projeto .

03) Abatimento do concreto conforme as especifica»es presentes nas pranchas de

detalhamento espec²ficas.

04) O projeto e execu«o  de escoramento da estrutura dever§ ser realizado por

empresa especializada.

05) Quando n«o indicada, a contra flecha (C.F) nas lajes e vigas, esta dever§ ser de

L/350, n«o maior que 2cm. Sendo "L" o comprimento do menor v«o.

06) A cura do concreto deve ter in²cio t«o logo a superf²ce concretada tenha

resist°ncia a a«o d' §gua (aproximadamente 5 horas) e deve se estender no m²nimo

por 7 dias.

07) Ultilizar espaadores pl§sticos, a fim de garantir o cobrimento m²nimo

especificado para as armaduras.

08) Adotar o controle rigoroso dos elementos, considerando-se limites  r²gidos de

toler©ncia de variabilidade das medidas durante a execu«o.

09) A retirada total do escoramento, somente poder§ ser realizada ap·s 28 dias da

concretagem.

10) Prever a impermeabiliza«o do lado interno da estrutura de conten«o (M1) com

tinta asf§ltica.

11) No caso de lajes pr®-moldadas, estas s dever«o ser executadas conforme as

especifica»es do projeto projeto. Sendo que o fabricante dever§ emitir uma

Anota«o de Responsabilidade t®cnica de fabrica«o da laje.

12) No caso de lajes pre-moldadas,  dever§ ser previsto sobre as lajes uma tela de

distribui«o conforme  detalhamento  espec²fico.

13) As alvenarias sobre as lajes dever«o ter espessura m§xima de 14cm (em osso),

sendo que estas s· poder«o ser executadas ap·s a retirada total do escoramento.

14) Em caso de d¼vidas o autor do projeto dever§ ser consultado.

NOTAS

C.F. (Contraflecha em cm)

RELA¢ëO COM O NĉVEL DO PAVIMENTO

Lxx

h=xx

Nome da laje

espessura ou

detalhe da laje

Dire«o da vigotas

Lxx

h=xx

Nome da laje

espessura ou

detalhe da laje

No n²vel
Elevada

(e=+xx)

Rebaixada

 (e=-XX)

PR£-MOLDADA

MACI¢A

SIMBOLOGIA

LAJES

Relação do aço

C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

64 1344

124 496

117 468

PESO + 10 %

(kg)

6.5

2.3

Volume de concreto (C-30) = 0.09 m³

E43 (Nasce na viga)

NĉVEL 148.50 - L3

SE¢ëO

ESC 1:20

2
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14

148.5

36
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10 N1 ß5.0 C=64

7

19
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PILAR NASCE NA VIGA

E45-X

NĉVEL 189.75 - L4

SE¢ëO

ESC 1:20

189.8

E
S

C
 
1
:
2
5

4
 
N
3
 
ß
1
0
.
0
 
C
=
1
1
7

1
1
7

2
6

14

11 N1 ß5.0 C=64
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Nível 148.50: E43

Nível 189.75: E45-X

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

CA60 1 5.0 21

CA50 2 10.0 4

3 10.0 4

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

CA50

CA60

10.0

5.0

9.7

13.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

6.5

2.3

Área de forma = 1.26 m²

DETALHE PILARES

ESCALA 1:25

S/ESCALA

DETALHA ESQUEMĆTICO - JUNTA DILATA¢ëO

Viga

Viga

Selante em Poliuretano

3
0

2

EPS

Largura: 2 cm / Altura: 1 cm

Obs.: O selante dever§ ser aplicado na face superior da

viga de funda«o e nas faces laterais que n«o estejam

em contato com o solo.

a
l
t
u

r
a

Estaca

broca

VISTA LATERAL

N²vel do solo

Rua Dr. João Colin, 2719 – Bairro: Santo Antônio - Joinville SC
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DETALHE DOS PILARES

CONTROLE DIMENSëO DOS ELEMENTOS

CLASSIFICA¢ëO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

NORMAL

Eng. ROVER PERFEITO MATIAS - CREA: 049487-4

CONTEN¢ìES

RIGOROSO

X 

DETERIORA¢ëO

RISCO DE

PEQUENO

Num./Prancha:

Regularização

As Built

Adequação

LAJES

Secretaria  da  Saúde

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

GEOMETRIA NÍVEIS 66,107.25,148.25,189.5 e

231

 PROJETO ESTRUTURAL - APOIO DAS CERCAS

Rua Santa Luiza, s/nÜ - Aventureiro Joinville - SC

INDICADA

A0

Formato Prancha:

Data: Escala:

Desenho CAD:

Fevereiro/2022

 GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

ROVER PERFEITO MATIAS

Engenheiro Civil

CREA: 049487-4

Nome Obra / Endereo:

Coordenação de Projetos

Requerente:

Tipo de Projeto:

Categoria:

Anteprojeto

Autor do Projeto:

Executivo Licitação

Estudo Preliminar

Propriet§rio:

Interven«o:

Reforma

Ampliação

Conte¼do:

Aprovação Projeto

Legal - PMJ

Aprovação VISA Construção

Setor:

Assinatura Autor do Projeto:

Assinatura Secretaria Municipal de Sa¼de:

TIPO DE

AMBIENTE

URBANO
MODERADA

AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

CLASSE DE

II

CONCRETO 

MINIMO

25 MPa

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)

RECOMENDADO

UTILIZADO

30 MPa

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

CONTATO SOLO

EXTERNO

INTERNO

ESTACAS BLOCOS
PILARES VIGAS

ELEMENTOS

DETALHE DA SOBREPOSI¢ëO DOS

PAINEIS DE  TELAS SOLDADAS

2 malhas

< 10

10 < ß < 20

3Ït

4Ït 5Ït -

3Ït 3Ï

Bitola (mm)

CA-25 CA-50 CA-60

Tipo de ao

Tabela 9.2 - Di©metro dos pinos de dobramento para estribos (NBR6118/2014)

Ó 20 5Ït 8Ït -

Lxx

h=15

Nome da laje

espessura ou

detalhe da laje

Dire«o da vigotas

INDICA¢ëO DAS LAJES

Ï

ȹ= 2,5ß

R   = 1,5ß

min

ȹ

C    =2ˊß  

180Ü

E2

Obs: usar apenas em estribos com ßÒ10

DETALHE DE GANCHOS DOS ESTRIBOS

Ï

180Ü

P   Ó 5ß e 5cm  

E1

DET - 2: ESPA¢AMENTO HORIZONTAL

SEM ESCALA

DET. POSICIONAMENTO DE ESPA¢ADORES PILARES

MĆX.75Ï

OU 150cm

DET - 1: ESPA¢AMENTO VERTICAL

M

Ć

X

.
 
7

5

Ï

O

U

 
1

5

0

c

m

NOTAS:

- SERëO COLOCADOS ESPA¢ADORES EM TODOS OS PLANOS POR VëO

- UTILIZAR PREFERENCIALMENTE ESPA¢ADORES PLĆSTICOS

- Ï £ A BITOLA DA BARRA ONDE ESTĆ PRESO O ESPA¢ADOR

- CANTOS E ELEMENTOS ESPECIAIS EXIGEM ESTUDO PARTICULAR
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(1c)
2 N10 ß8.0  C=366

(1c)
2 N12 ß8.0  C=169

(1c)

(1c)
ESC 1:25

2 N15 ß8.0  C=1198

2 N16 ß8.0  C=915

Rela«o do ao

VC-2 VC-3

QUANT

1164

Resumo do ao

Volume de concreto (C-30) = 9.41 mį

VC-5

VC-7

VC-9

VC-11

VC-13

VC-15

C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

72 83808

4 100 400

8 133 1064

16 131 2096

35 112 3920

22 80 1760

17 99 1683

23 349 8027

2 346 692

2 366 732

2 139 278

2 169 338

2 1122 2244

4 918 3672

2 1198 2396

2 915 1830

2 1190 2380

2 309 618

8 VAR 9592

2 1157 2314

2 181 362

2 975 1950

2 328 656

2 1196 2392

4 187 748

2 1117 2234

2 1151 2302

2 688 1376

2 714 1428

2 905 1810

2 939 1878

2 939 1878

2 635 1270

2 444 888

2 1057 2114

2 1083 2166

2 691 1382

2 733 1466

2 966 1932

2 325 650

2 1184 2368

2 VAR 1832

4 VAR 4736

2 VAR 1978

2 VAR 1722

2 VAR 1886

4 136 544

2 158 316

2 151 302

2 148 296

2 163 326

2 950 1900

2 621 1242

2 1200 2400

2 437 874

15 143 2145

2 121 242

13 80 1040

13 165 2145

PESO + 10 %

(kg)

21.6

359.5

23.2

160.6

14

4 N2 ß5.0  C=100

E20

277

277

235

14 x 30

235

16 N1 c/15

20

281

281

277

277

85

111

2 N50 ß8.0  C=148

2 N51 ß8.0  C=163

ESC 1:25

P20

26

(1c)

(1c)

SE¢ëO A-A

ESC 1:25

3
0

14

10

10

8 N6 ß5.0  C=80

9

25

66

0

ESC 1:25

15

15

63

13 N58 ß10.0 c/25  C=80

14

57

14

5 N8 ß6.3 c/15  C=349

5 N8 ß6.3 c/15  C=349

4 N8 ß6.3 c/15  C=349

5 N8 ß6.3 c/15  C=349

2 N8 ß6.3 c/15  C=3492 N8 ß6.3 c/15  C=349

1
3
 
N
5
9
 
ß
1
0
.
0
 
c
/
2
5
 
 
C
=
1
6
5

80

9

14

57

14

1
7
 
N
7
 
ß
5
.
0
 
c
/
2
0
 
 
C
=
9
9

15 N56 ß8.0 c/23  C=143

80

14

20

57

34

9

31

66

0

6
6

2
0

2
0

15

15

63

8
6

48

E45 E43

26 73

14 x 30

26

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VX-8

A

A

SE¢ëO A-A

ESC 1:25

3
0

14

99

7 N6 c/15

107.3

2 N47 ß8.0  C=136

10

120

10

2 N48 ß8.0  C=158

17

120

25

7 N6 ß5.0  C=80

9

25

E43 E41

26 73

14 x 30

26

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VX-9

A

A

SE¢ëO A-A

ESC 1:25

3
0

14

99

7 N6 c/15

148.5

2 N47 ß8.0  C=136

10

120

10

2 N49 ß8.0  C=151

25

120

10

7 N6 ß5.0  C=80

9

25

E41

26

14 x 30

ESC 1:50

VX-10

A

A

8 N6 c/15

189.8

10

132

25

132

23
1178

VC-1 E6 E5 E4

47

14 x 30

20 273

14 x 30

20 273

14 x 30

20 273

14 x 30

(1c)

A

A

47

4 N1 c/15

273

19 N1 c/15

273

19 N1 c/15

273

19 N1 c/15

0

2 N32 ß8.0  C=939

10

931

VC-7 E65 E62 E60

50

14 x 30

20 281

14 x 30

20 281

14 x 30

20

14 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VC-12

50

4 N1 c/15

281

19 N1 c/15

281

19 N1 c/15 19 N1 c/15

66

2 N39 ß8.0  C=966

10

958

2 N41 ß8.0  C=1184

23
1163

E32 E33 E34

18

14 x 30

20 277

14 x 30

20 277

14 x 30

20

14 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VC-14 (VIGA EM CURVA - CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL)

A

A

18

2 N1 c/15

277

19 N1 c/15

277

19 N1 c/15 19 N1 c/15

66

4 N4 ß5.0 c/5  C=131

7

64

2 N42 ß8.0  C=VAR

2 N19 ß8.0  C=VAR

23
VAR

4 N3 ß5.0 c/5  C=133

(1c)
2 N14 ß8.0  C=918

E50 E51 E52 E53

28

14 x 30

20 235

14 x 30

20 235

14 x 30

20 235

14 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VC-6

A

28

2 N1 c/15

235

16 N1 c/15

235

16 N1 c/15

235

16 N1 c/15

66

2 N26 ß8.0  C=1117

1109

2 N27 ß8.0  C=1151

23
1109

(1c)

ESC 1:50

VC-9

2 N19 ß8.0  C=1199

7

25

123

25

10

123

10

2 N11 ß8.0  C=139

40

4 N2 c/23

90

4
4

A

A

(1c)

20

14 x 44

9020

E9E8

47

7

1 N57 ß10.0  C=121

23

7

21 N1 ß5.0  C=72

17

330
23

10

330

10

2 N9 ß8.0  C=346

24

17 N1 c/15

250

4 N1 c/15

48

14

3
0

A

A

(1c)

20

14 x 30

25020

14 x 30

48

E8E7VC-9

E17 E18 E19

19

14 x 30

20 277

14 x 30

20 277

14 x 30

20 277

14 x 30

20

(1c)

ESC 1:50

VC-4

19

2 N1 c/15

277

19 N1 c/15

277

19 N1 c/15

277

19 N1 c/15

66

7

65

2 N19 ß8.0  C=1199

23
1178

14 x 30

20

2 N1 c/15

4 N3 ß5.0 c/5  C=133

65

284

284

2 N22 ß8.0  C=975

246

246

17 N1 c/15

34

23

ESC 1:25 ESC 1:25

3 N1 c/15

23

E26

180

180

276 20

276

2 N43 ß8.0  C=1184

196

14 x 30

Espera E43

276

19 N1 c/15

276

19 N1 c/15

276

19 N1 c/15

285

19 N1 c/15

20

10

175 N1 ß5.0  C=72

7

7

19

(1c)

(1c)

43

7

35 N5 ß5.0  C=112

43

2 N5 c/25

28

8 N5 c/25

14

5
0

ESC 1:25

SE¢ëO A-A

14 x 50

2820

14 x 50

E25

2 N53 ß8.0  C=621

613

A

A

(1c)

34

(1c)

14 x 30

99

14 x 30

28620

14 x 30

27620

14 x 30

276

E43

VE-2E48E57E59

23

7

44 N1 ß5.0  C=72

23
691

2 N38 ß8.0  C=733

2 N37 ß8.0  C=691

66

3 N1 c/15

38

2 N1 c/15

26

17 N1 c/15

240

19 N1 c/15

28040

14

3
0

A

A

(1c)

(1c)

14 x 30

3820

14 x 30

33

14 x 30

24720

14 x 30

28020

14 x 30

40

E64VC-7E70E72

2 N54 ß8.0  C=1200

2 N55 ß8.0  C=437

429

14

3
0

ESC 1:25

SE¢ëO A-A

26

P20VE-1

Ćrea de forma = 160.95 mĮ

160.6

404.4

CA60

CA50

(kg)

ESPERA E43

ESC 1:25

2
7

SUSPENSëO VC-8

ESC 1:25

10

23

1 N57 ß10.0  C=121

7

47

1
0
6

290

290

20 N1 c/15

7

82 N1 ß5.0  C=72

247

247

276

48

4 N1 c/15

276

19 N1 c/15

276

19 N1 c/15

276

19 N1 c/15

276

19 N1 c/15 19 N1 c/15

2 N52 ß8.0  C=950

E55

20 18

14 x 30

SE¢ëO A-A

ESC 1:25

3
0

14

18

2 N1 c/15

4 N4 ß5.0 c/5  C=131

7

64

23

135 N1 ß5.0  C=72

7

23

E38 E39 E36

20

14 x 50

20 180

14 x 50

20 180

14 x 50

20 180

14 x 50

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VC-15 (VIGA EM CURVA - CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL)

A

A

20

1 N5 c/25

180

8 N5 c/25

180

8 N5 c/25

180

8 N5 c/25

66

2 N45 ß8.0  C=VAR

2 N46 ß8.0  C=VAR

43

VAR

(1c)

942

M1

2 N40 ß8.0  C=325

4 N4 ß5.0 c/5  C=131

(1c)

E37 E40 E44 E47

20 277

14 x 30

20 277

14 x 30

20 277

14 x 30

20

14 x 30

(1c)

46

(1c)

277

19 N1 c/15

277

19 N1 c/15

277

19 N1 c/15 17 N1 c/15

2 N43 ß8.0  C=VAR

2 N44 ß8.0  C=VAR

VAR

10

M1

23

7

23
166

2 N25 ß8.0  C=187

64

2 N1 c/15

18

19 N1 c/15

281

14

3
0

ESC 1:25

SE¢ëO A-A

A

A

(1c)

46

14 x 30

1820

14 x 30

28120

E56E58

23

10

66

4 N1 c/15

50

20

14 x 30

50

E49VC-6

23

7

102 N1 ß5.0  C=72

2 N33 ß8.0  C=635

3 N1 c/15

43

19 N1 c/15

273

19 N1 c/15

273

14

3
0

(1c)

14 x 30

4320

14 x 30

27320

14 x 30

273

E1E2E3

VC-8 E73 E71

48

14 x 30

20 276

14 x 30

20

ESC 1:50

VC-13

66

23

23

7

68 N1 ß5.0  C=72

23
1041

2 N36 ß8.0  C=1083

10

1041

2 N35 ß8.0  C=1057

4 N1 c/15

50

20 N1 c/15

290

20 N1 c/15

290

14

3
0

A

A

(1c)

(1c)

14 x 30

5020

14 x 30

29020

14 x 30

29020

14 x 30

VC-5E35E42E46

E69 E63 E61

14 x 30

20 276

14 x 30

20 276

14 x 30

20

14 x 30

(1c)

34

2 N19 ß8.0  C=1199

1178

10

301

277

277

277

277

265

265

10

(1c)
2 N18 ß8.0  C=309

E68 VC-12

20 50

14 x 30

SE¢ëO A-A

ESC 1:25

3
0

14

50

4 N1 c/15

10

23

43 N1 ß5.0  C=72

7

23

VC-13

E74 E75 E76

47

14 x 30

20 246

14 x 30

20 246

14 x 30

20

14 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VC-8

A

A

47

4 N1 c/15

246

17 N1 c/15

246

17 N1 c/15

42

2 N30 ß8.0  C=905

10

897

2 N31 ß8.0  C=939

23
897

SE¢ëO A-A

(1c)
2 N17 ß8.0  C=1190

E54 VC-10

20 49

14 x 30

A

SE¢ëO A-A

ESC 1:25

3
0

14

49

4 N1 c/15

10

23

70 N1 ß5.0  C=72

7

23

VC-11 E66 E67

40

14 x 30

20 265

14 x 30

20

14 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VC-7

A

A

40

3 N1 c/15

265

18 N1 c/15 18 N1 c/15

66

2 N28 ß8.0  C=688

10

672

2 N29 ß8.0  C=714

23
672

(1c)

SE¢ëO A-A

ESC 1:25

2 N34 ß8.0  C=444

423

ESC 1:50

VC-10

(1c)

20

14 x 30

27720

14 x 30

27720

14 x 30

19520

E12E11E10E9

37

195

14 N1 c/15

277

19 N1 c/15

277

19 N1 c/15

66

2 N13 ß8.0  C=1122

10

1114

17

1183

E21 E22 E23

14 x 30

20 277

14 x 30

20 277

14 x 30

20

14 x 30

46

(1c)

19 N1 c/15

277

19 N1 c/15

277

19 N1 c/15 19 N1 c/15

2 N20 ß8.0  C=1157

23

66

19 N1 c/15

284

4 N1 c/15

50

VC-5

ESC 1:50

20

14 x 30

28420

14 x 30

50

E28E27VC-10

23

7

154 N1 ß5.0  C=72

17

166

2 N21 ß8.0  C=181

14 x 30

27720

14 x 30

27720

14 x 30

27720

14 x 30

E15E14E13

(1c)

46

A

A

19 N1 c/15

277

19 N1 c/15

277

19 N1 c/15

277

19 N1 c/15

2 N14 ß8.0  C=918

894

E24 P2

20 280

14 x 30

14

46

(1c)

A

A

SE¢ëO A-A

ESC 1:25

3
0

14

280

19 N1 c/15

7

29 8.0

8.036

8.035

8.034

8.033

8.032

8.031

8.030

37 8.0

38 8.0

39 8.0

40 8.0

41 8.0

42 8.0

43 8.0

44 8.0

45 8.0

46 8.0

47 8.0

48 8.0

49 8.0

50 8.0

51 8.0

52 8.0

53 8.0

54 8.0

55 8.0

56 8.0

57 10.0

58 10.0

59 10.0

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

80.3

828.4

34.3

947.4

PESO TOTAL

23

7

58 N1 ß5.0  C=72

23

3 N1 c/15

40

14

3
0

ESC 1:25

SE¢ëO A-A

14 x 30

4020

E77

82 N1 ß5.0  C=72

2 N23 ß8.0  C=328

967

64

7

4 N4 ß5.0 c/5  C=131

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VC-11

SE¢ëO A-A

23

23
166

2 N25 ß8.0  C=187

1175

2 N24 ß8.0  C=1196

2 N1 c/15

18

19 N1 c/15

284

19 N1 c/15

284

19 N1 c/15

14

3
0

ESC 1:25

SE¢ëO A-A

A

A

(1c)

46

(1c)

14 x 30

1820

14 x 30

28420

14 x 30

28420

14 x 30

E31E30E29

19

E16

3
0

14

19

7

23

130 N1 ß5.0  C=72

7

23

8.028

8.027

8.026

8.025

8.024

8.023

8.022

8.021

8.020

8.019

8.018

8.017

8.016

8.015

8.014

8.013

8.012

8.011

8.010

8.09

6.38CA50

5.07

5.06

5.05

5.04

5.03

5.02

5.01CA60

(mm)

DIAMNA¢O

VX-10N²vel 189.75:

VX-9N²vel 148.50:

VX-8N²vel 107.25:

VC-14

VC-12

VC-10

VC-8

VC-6

VC-4

ESC 1:25

SE¢ëO A-A
VC-2

ESC 1:50

ESC 1:25

SUSPENSëO VC-9

ESC 1:25

SE¢ëO A-A

VC-1

ESC 1:50

ESC 1:50

VC-3

SE¢ëO A-A N²vel 66: M1 VC-1

ELEMENTOS
VIGASPILARES

BLOCOSESTACAS
LAJES

INTERNO

EXTERNO

CONTATO SOLO

TIPO DE

AMBIENTE

URBANO
MODERADA

AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

CLASSE DE

II

CONCRETO 

MINIMO

25 MPa

NORMAL

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)

RECOMENDADO

UTILIZADO

30 MPa

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

CONTEN¢ìES

RIGOROSO

X 

CLASSIFICA¢ëO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

DETERIORA¢ëO

RISCO DE

CONTROLE DIMENSëO DOS ELEMENTOS

PEQUENO

 -

 - 2,5 3,5

 - - -

 -

 - -

 -  -

 3,5  4,0  3,5  3,5  -  -

Rua Dr. João Colin, 2719 – Bairro: Santo Antônio - Joinville SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

VILA DA SAÚDE- UBSF AVENTUREIRO III

Eng. ROVER PERFEITO MATIAS - CREA: 049487-4

Num./Prancha:

Regularização

As Built

Adequação

Secretaria  da  Saúde

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

DETALHAMENTO DAS VIGAS

 PROJETO ESTRUTURAL - APOIO DAS CERCAS

Rua Santa Luiza, s/nÜ - Aventureiro Joinville - SC

INDICADA

A1

Formato Prancha:

Data: Escala:

Desenho CAD:

Fevereiro/2022

 GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

ROVER PERFEITO MATIAS

Engenheiro Civil

CREA: 049487-4

Nome Obra / Endereo:

Coordenação de Projetos

Requerente:

Tipo de Projeto:

Categoria:

Anteprojeto

Autor do Projeto:

Executivo Licitação

Estudo Preliminar

Propriet§rio:

Interven«o:

Reforma

Ampliação

Conte¼do:

Aprovação Projeto

Legal - PMJ

Aprovação VISA Construção

Setor:

Assinatura Autor do Projeto:

Assinatura Secretaria Municipal de Sa¼de:
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V3

P3

VB-4

P1

VB-3

V1

V4

VB-2

VB-1

T£RREO

66

2
3
6

302

COBERTURA

341

3
9

A
A

14

27 14 121 14 161 14

1
4

1
6
1

1
4

VB-1 -14x80

VB-2 VB-2 -14x95 e=+15

V
B

-
3

-
1
4
x
3
0

V
B

-
4

-
1
4
x
8
0

V
B

-
5

-
1
4
x
3
0

V
B

-
6

-
1
4
x
8
0

14x30

P1(N)

14x30

P2

14x30

P3(N)

14x30

P4

e=+15

14x30

P5(M)

Vigas

Nome
Se«o Eleva«o

N²vel

(cm) (cm) (cm)

VB-1 14x80 0 66

VB-2 14x95 15 81

VB-3 14x30 0 66

VB-4 14x80 0 66

VB-5 14x30 0 66

VB-6 14x80 0 66

Caracter²sticas dos materiais

fck Ecs Abatimento

(kgf/cmĮ) (kgf/cmĮ) (cm)

300 268384 12.00

Dimens«o m§xima do agregado = 12.5 mm

14x30

P6(M)

14 336 14

1
4

1
6
1

1
4

R1

Det-1

D
E

S
C

E

VC-1
-14x30

V
C

-
2

-
1
4
x
3
0

(
i
n
c
l
.
)

V
C

-
3

-
1
4
x
3
0

(
i
n
c
l
.
)

VC-4 -14x30 e=-39

14x30

P1

14x30

P2

e=-27

14x30

P3(M)

14x30 e=-27

P4(M)

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/mĮ)

Nome
Tipo

Altura
Eleva«o

N²vel
Peso pr·prio

Permanente Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/mĮ)

R1
Treliada 1D

13 0 326 178 120 100 -

Caracter²sticas dos materiais

fck Ecs Abatimento

(kgf/cmĮ) (kgf/cmĮ) (cm)

300 268384 12.00

Dimens«o m§xima do agregado = 12.5 mm

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Vigas

Nome
Se«o Eleva«o

N²vel

(cm) (cm) (cm)

VC-1 14x30 0 341

VC-2 14x30 0 / -27 341 / 314

VC-3 14x30 0/ -27 341 / 314

VC-4 14x30 -39 302

A
A

38 38

ca = -44 cm

2xC25

14x30 cm

P2 (B2)

3
8

3
8

ca = -44 cm

2xC25

14x30 cm

P4 (B4)

3
8

3
8

ca = -49 cm

2xC25

14x30 cm

P5 (B5)

3
8

3
8

ca = -49 cm

2xC25

14x30 cm

P6 (B6)

8

8

1
7
5

294

B

A

1 2

38 38

120

4
5

B2=B4=B5=B6 (2xC25)

Pilar
Funda«o

Bloco

 Nome
 Se«o

(cm)

Carga M§x.

(tf)

 Nome Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

 ne Estaca ca

(cm)

 P2  14x30  4  B2  120  45  80  35  2  C25  -44

 P4  14x30  4  B4  120  45  80  35  2  C25  -44

 P5  14x30  6  B5  120  45  95  40  2  C25  -49

 P6  14x30  6  B6  120  45  80  40  2  C25  -49

Estacas

Simbologia
Nome d

Quantidade

(cm)

C25 25.00 8

10

30

10

5
8

5
8

CONCRETO MAGRO

DETALHE GEN£RICO - BLOCOS

ESTACA - TRADO MECĄNICO OU MANUAL

1
0

h
a

h
b

4
0

ca

15 Mpa

S/ESCALA

COMPRIMENTO - 3m

FCK:30Mpa

25

16 N1 ß6.3 c/20 C=56

1
1

11

4
 
N
2
 
ß
1
0
.
0
 
C
=
3
3
0

3
3
0

Rela«o do ao

8xTrado

A¢O
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 128 56 7168

2 10.0 32 330 10560

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3

10.0

71.7

105.6

19.3

71.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 90.9

Volume de concreto (C-30) =1.3 mį

ESCALA 1:25

LEGENDA DOS BLOCOS

ESCALA 1:50

PLANTA DE LOCA¢ëO

GEOMETRIA DO T£RREO

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

GEOMETRIA DA COBERTURA

ESCALA 1:50

CORTE AA

Origem

38 38

ca = -44 cm

2xC25

14x30 cm

P2 (B2)

3
8

3
8

ca = -44 cm

2xC25

14x30 cm

P4 (B4)

3
8

3
8

ca = -49 cm

2xC25

14x30 cm

P5 (B5)

3
8

3
8

ca = -49 cm

2xC25

14x30 cm

P6 (B6)

8

8

1
7
5

294

B

A

1
5
9
1

60 294

1
3

3
0

0

Laje impemeabilizada

cfme projeto arquitetura

ESCALA 1:50

LOCA¢ëO - DEPčSITO DE LIXO

NOTAS

1) Medidas em cent²metros;

2) A loca«o dever§ ser executada conferida no local e executada conforme o projeto arquitet¹nico;

3) As escava»es  e a execu«o das f¹rmas e escoramentos da estrutura, dever«o ser planejadas e executadas pelo

respons§vel pela execu«o da obra. Sendo que o mesmo dever§ seguir estritamente as recomenda»es da NBR 9061/ 1985 -

Segurana de escava«o a c®u aberto e da NBR 15696/2009 - F¹rmas e escoramentos para estrutura de concreto - Projeto,

Dimensionamento e procedimentos executivos;

4) Adotar o controle rigoroso dos elementos, considerando-se limites  r²gidos de toler©ncia de variabilidade das medidas durante

a execu«o;

5) O Projeto Estrutural foi desenvolvido  com base o Projeto Arquitet¹nico;

6) Em caso de d¼vidas o autor do projeto dever§ ser consultado.

PILARES

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudana de se«o

VIGAS/PAREDES

Viga no n²vel do pavimento

Viga elevada (e=+xx)

Viga rebaixada (e=-XX)

Parede sobre laje

LEGENDA

01) Medidas em cent²metros.

02) Concreto conforme especifica«o do elemento em projeto .

03) Abatimento do concreto conforme as especifica»es  presentes nas pranchas de

detalhamento espec²ficas.

04) O projeto e execu«o  de escoramento da estrutura dever§ ser realizado por

empresa especializada.

05) Quando n«o indicada, a contra flecha (C.F) nas lajes e vigas, esta dever§ ser de

L/350, n«o maior que 2cm. Sendo "L" o comprimento do menor v«o.

06) A cura do concreto deve ter in²cio t«o logo a superf²ce concretada tenha

resist°ncia a a«o d' §gua (aproximadamente 5 horas) e deve se estender no m²nimo

por 7 dias.

07) Ultilizar espaadores  pl§sticos, a fim de garantir o cobrimento m²nimo

especificado para as armaduras.

08) Adotar o controle rigoroso dos elementos, considerando-se limites  r²gidos de

toler©ncia de variabilidade das medidas durante a execu«o.

09) A retirada total do escoramento, somente poder§ ser realizada ap·s 28 dias da

concretagem.

10) Prever a impermeabiliza«o do baldrame com tinta asf§ltica.

11) No caso de lajes pr®-moldadas,  estas s dever«o ser executadas conforme as

especifica»es do projeto projeto. Sendo que o fabricante dever§ emitir uma

Anota«o de Responsabilidade t®cnica de fabrica«o da laje.

12) No caso de lajes pre-moldadas,  dever§ ser previsto sobre as lajes uma tela de

distribui«o conforme  detalhamento  espec²fico.

13) As alvenarias sobre as lajes dever«o ter espessura m§xima de 14cm (em osso),

sendo que estas s· poder«o ser executadas ap·s a retirada total do escoramento.

14) Em caso de d¼vidas o autor do projeto dever§ ser consultado.

NOTAS

C.F. (Contraflecha em cm)

RELA¢ëO COM O NĉVEL DO PAVIMENTO

Lxx

h=xx

Nome da laje

espessura ou

detalhe da laje

Dire«o da vigotas

Lxx

h=xx

Nome da laje

espessura ou

detalhe da laje

No n²vel
Elevada

(e=+xx)

Rebaixada

 (e=-XX)

PR£-MOLDADA

MACI¢A

SIMBOLOGIA

LAJES

IMPERMEABILIZAR

AMARRA¢ëO SUPERIOR

min. 30cm

(ENCUNHAMENTO OU EXPANSOR)

1
0

VIGA SUPERIOR

VERGA

IMPERMEABILIZAR

4Ï8.0 estribo Ï5 c/ 10

VIGA SUPERIOR

AMARRA¢ëO SUPERIOR

min. 50cm

ANCORAR ALVENARIA NOS PILARES

(ENCUNHAMENTO OU EXPANSOR)

2
0

1
0

CONTRA-VERGA

2Ï8.0

1
0

ANCORAR ALVENARIA NOS PILARES

DET. VERGA e CONTRAVERGA

VëOS AT£ 1,40 m

S/ESCALA

DET. VERGA e CONTRAVERGA

VëOS DE 1,41m AT£ 3,0m

S/ ESCALA 

VIGA INFERIORVIGA INFERIOR

D
i
s
t
©
n
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d
e
 
2
 
f
i
a
d
a
s

1

2

4

0

D
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2
 
f
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s

DETALHE AMARRA¢ëO

ALVENARIA X PILAR

S/ESCALA

TELA DE FIXA¢ëO Ï 1,65mm # 15mm

LARGURA: 12cm / COMPRIMENTO: 50cm

FIXA¢ëO DE PINO DE A¢O

COM PISTOLA DE PčLVORA

EM DOIS PONTOS

PILAR DE

CONCRETO

LONA POLIETILENO

esp.:0.2mm

REVESTIMENTO CERĄMICO

VIGA

BRITA GRADUADA

e=10cm

REGULARIZA¢ëO

LASTRO (C25) e:8cm

DETALHE PISO ARMADO DO TÉRREO

S/ESC.

TELA Q92

Ï4.5mm  #15cm

3

Rua Santa Luiza, s/nÜ - Aventureiro Joinville - SC

VILA DA SAÚDE- UBSF AVENTUREIRO III

 PROJETO ESTRUTURAL - DEPÓSITO DE LIXO

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

CLASSIFICA¢ëO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

Assinatura Secretaria Municipal de Sa¼de:

Assinatura Autor do Projeto:

DETERIORA¢ëO

RISCO DETIPO DE

AMBIENTE

URBANO
MODERADA

PEQUENO

AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

CLASSE DE

II

CONCRETO 

MINIMO

25 MPa

X 

NORMAL

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)

LAJES

RECOMENDADO

UTILIZADO

INTERNO

EXTERNO

CONTATO SOLO

ESTACAS BLOCOS
PILARES VIGAS

ELEMENTOS

30 MPa

Eng. ROVER PERFEITO MATIAS - CREA: 049487-4

Secretaria  da  Saúde

Rua Dr. João Colin, 2719 – Bairro: Santo Antônio - Joinville SC

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

RESERVATčRIO

RIGOROSO

CONTROLE DIMENSëO DOS ELEMENTOS

2,5

 2,5

2,52,5

4,5 3,5 2,55,0
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 -  -  -  -

 -
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Setor:
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Autor do Projeto:
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Aprovação Projeto
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Rela«o do ao

B5 3xB6

A¢O
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 16 160 2560

2 5.0 16 120 1920

3 5.0 20 306 6120

4 5.0 20 134 2680

CA50 5 8.0 16 158 2528

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

25.3

132.8

11

22.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

11

22.5

Volume de concreto (C-30) = 0.84 mį

Ćrea de forma = 5.28 mĮ
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Rela«o do ao

2xP2 P5 P6

A¢O
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 41 72 2952

CA50 2 10.0 8 VAR VAR

3 10.0 4 VAR VAR

4 10.0 4 VAR VAR

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

23.6

29.6

16

5

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

16

5

Volume de concreto (C-30) = 0.2 mį

Ćrea de forma = 4.18 mĮ
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Rela«o do ao

VB-1 VB-2 VB-3

VB-4 VB-5 VB-6

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 8 177 1416

2 5.0 26 180 4680

3 5.0 15 72 1080

4 5.0 14 210 2940

5 5.0 22 80 1760

6 5.0 2 184 368

CA50 7 6.3 12 99 1188

8 8.0 18 CORR 1188

9 8.0 18 CORR 5742

10 8.0 4 200 800

11 8.0 2 214 428

12 8.0 16 CORR 2944

13 10.0 4 131 524

14 10.0 4 146 584

15 12.5 2 373 746

16 12.5 2 442 884

17 12.5 2 378 756

18 12.5 1 316 316

19 12.5 2 477 954

20 12.5 2 208 416

21 12.5 2 236 472

22 12.5 2 203 406

23 12.5 2 221 442

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

11.9

111.1

11.1

54

122.5

3.2

48.2

7.5

57.1

20.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

116

20.8

Volume de concreto (C-30) = 1.47 mį

Ćrea de forma = 23.13 mĮ

 GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Novembro/ 2021

Desenho CAD:
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INDICADA

VILA DA SAÚDE- UBSF AVENTUREIRO III

Rua Santa Luiza, s/nÜ - Aventureiro Joinville - SC

 PROJETO ESTRUTURAL - DEPÓSITO DE LIXO

BLOCOS

ARRANQUES (PILARES DO TÉRREO)

VIGAS BALDRAME

TIPO DE

AMBIENTE

URBANO
MODERADA

AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

CLASSE DE

II

CONCRETO 

MINIMO

25 MPa

NORMAL

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)

LAJES

RECOMENDADO

UTILIZADO

INTERNO

EXTERNO

CONTATO SOLO

ESTACAS BLOCOS
PILARES VIGAS

ELEMENTOS

30 MPa

Eng. ROVER PERFEITO MATIAS - CREA: 049487-4

Secretaria  da  Saúde

Rua Dr. João Colin, 2719 – Bairro: Santo Antônio - Joinville SC

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

Assinatura Autor do Projeto:

Assinatura Secretaria Municipal de Sa¼de:

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Adequação

As Built

Regularização

Num./Prancha:

PEQUENO

CONTROLE DIMENSëO DOS ELEMENTOS

RIGOROSO

RESERVATčRIO

RISCO DE

DETERIORA¢ëO

CLASSIFICA¢ëO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

X 

Setor:

ConstruçãoAprovação VISA

Legal - PMJ

Aprovação Projeto

Conte¼do:

Ampliação

Reforma

Interven«o:

Propriet§rio:

Estudo Preliminar

Executivo Licitação

Autor do Projeto:

Anteprojeto

Categoria:

Tipo de Projeto:

Requerente:

Coordenação de Projetos

Nome Obra / Endereo:

ROVER PERFEITO MATIAS

Engenheiro Civil

CREA: 049487-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

2,52,52,5 -

 -  -

 -

 -  -  -  -

 -

 - 2,53,5 2,55,0 4,5
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Rela«o do ao

2xP1 2xP3

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 88 72 6336

CA50 2 10.0 8 271 2168

3 10.0 8 244 1952

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

41.2

63.4

27.9

10.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

27.9

10.7

Volume de concreto (C-30) = 0.44 mį

Ćrea de forma = 9.2 mĮ
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P3 P4
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14 x 30
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ESC 1:50
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Rela«o do ao

VC-1 VC-2 VC-3

VC-4

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 64 80 5120

CA50 2 8.0 4 375 1500

3 8.0 4 389 1556

4 8.0 4 201 804

5 8.0 4 215 860

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

47.2

51.2

20.5

8.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

20.5

8.7

Volume de concreto (C-30) = 0.46 mį

Ćrea de forma = 8.18 mĮ

Volume de concreto (C-30) = 0.45 mį

Ćrea de forma = 0.00 mĮ
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Rela«o do ao - laje cobertura

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 8.0 8 148 1184

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 8.0 11.9 5.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 5.1

228

3 222 3

ESC 1:50

(R1)

VT1a (8 unidades)

1 N2 ß6.3  C=240

7

229

7

1 N1 TR 08645  C=229

Rela«o do ao - vigotas

8xVT1a

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 TR 08645 8 229 1832

CA50 2 6.3 8 240 1920

Resumo do ao

A¢O
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

TR 08645

19.2

18.4

5.2

16.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

5.2

16.6

ARMADURA POSITIVA - COBERTURA

ESCALA 1:50

PLANTA - VIGOTAS PR£-MOLDADAS

ESCALA 1:50

8
 
N
1
 
ß
8
.
0
 
C
/
N
 
C
=
1
4
8

3

ESCALA 1:50

ARMADURA NEGATIVA - COBERTURA

TELA Ï 4.2 mm # 15x15.

Posicionar a 2 cm da face

superior da laje

CAPA DE CONCRETO

DET. ESQUEMĆTICO

TELA DE DISTRIBUI¢ëO

S/ESCALA

DETALHE TELA

VIGOTA PR£MOLDADA

ENCHIMENTO

CORTE ESQUEMĆTICO

TELA Ï 4.2 mm

# 15x15sobre toda a laje

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Adequação

As Built

Regularização

Num./Prancha:

PEQUENO

CONTROLE DIMENSëO DOS ELEMENTOS

RIGOROSO

RESERVATčRIO

RISCO DE

DETERIORA¢ëO

CLASSIFICA¢ëO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

PLANTA DE VIGOTAS

X 

Setor:

ConstruçãoAprovação VISA

Legal - PMJ

Aprovação Projeto

Conte¼do:

Ampliação

Reforma

Interven«o:

Propriet§rio:

Estudo Preliminar

Executivo Licitação

Autor do Projeto:

Anteprojeto

Categoria:

Tipo de Projeto:

Requerente:

Coordenação de Projetos

Nome Obra / Endereo:

ROVER PERFEITO MATIAS

Engenheiro Civil

CREA: 049487-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

 GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Novembro/ 2021

Desenho CAD:

Escala:Data:

Formato Prancha:

A1

INDICADA

VILA DA SAÚDE- UBSF AVENTUREIRO III

Rua Santa Luiza, s/nÜ - Aventureiro Joinville - SC

 PROJETO ESTRUTURAL - DEPÓSITO DE LIXO

PILARES DA COBERTURA

VIGAS DA COBERTURA

ARMADURA POSITIVA - COBERTURA

ARMADURA NEGATIVA - COBERTURA

TIPO DE

AMBIENTE

URBANO
MODERADA

AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

CLASSE DE

II

CONCRETO 

MINIMO

25 MPa

NORMAL

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)

LAJES

RECOMENDADO

UTILIZADO

INTERNO

EXTERNO

CONTATO SOLO

ESTACAS BLOCOS
PILARES VIGAS

ELEMENTOS

30 MPa

Eng. ROVER PERFEITO MATIAS - CREA: 049487-4

Secretaria  da  Saúde

Rua Dr. João Colin, 2719 – Bairro: Santo Antônio - Joinville SC

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

Assinatura Autor do Projeto:

Assinatura Secretaria Municipal de Sa¼de:

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

2,5

 2,5

2,52,5

4,5 3,5 2,55,0

 -

 -  -

 -

 -  -  -  -

 -

 -

DETALHE ESQUEMÁTICO - TELA DE

DISTRIBUIÇÃO

Projeto Estrutural de Concreto Armado (0014869233)         SEI 22.0.047636-6 / pg. 9Anexo IV - Projeto Estrutural de Concreto Armado (0014919795)         SEI 22.0.232079-7 / pg. 9
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RAMPA SOBE
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ca =-28 cm
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19x26 cm
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ca =-28 cm
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Proje«o da ponte
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 2  C20 -28

 40

 40

 40

 40

 40

 40

 40

 40

 40

 40

 40

 40

 40

 40

 40

 40  2  C20  -70

i=4,44%
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ca = -65 cm

2xC20

19x26 cm

P1 (B1)

ca = -65 cm

2xC20

19x26 cm

P2 (B2)

ca = -65 cm

2xC20

19x26 cm

P3 (B3)

ca = -65 cm

2xC20

19x26 cm

P4 (B4)

ca = -65 cm

2xC20

19x26 cm

P5 (B5)

ca = -65 cm

2xC20

19x26 cm

P6 (B6)

ca = -65 cm

2xC20

19x26 cm

P7 (B7)

ca = -65 cm

2xC20

19x26 cm

P8 (B8)

ca = -65 cm

2xC20

19x26 cm

P9 (B9)

ca = -65 cm

2xC20

19x26 cm

P10 (B10)

ca = -65 cm

2xC20

19x26 cm

P11 (B11)

B

A

 P19  19x26  2  B19  100  40  30

Simbologia

Estacas

Nome d
Quantidade

(cm)

C20 20.00 38

 P2

 P3

 P4

 P5

 P6

 P7

 P8

 P9

 P10

 P11

 P12

 P13

 P14

 P15

 P16

 P17

 P18

 19x26  2  B3  100  40  30

 19x26  2  B4  100  40  30

 19x26  2  B5  100  40  30

 19x26  2  B6  100  40  30

 19x26  2  B7  100  40  30

 19x26  2  B8  100  40  30

 19x26  2  B9  100  40  30

 19x26  2  B10  100  40  30

 19x26  2  B11  100  40  30

 19x26  2  B12  100  40  30

 19x26  2  B13  100  40  30

 19x26  2  B14  100  40  30

 19x26  2  B15  100  40  30

 19x26  2  B16  100  40  30

 19x26  2  B17  100  40  30

 19x26  2  B18  100  40  30

 19x26  2  B2  100  40  30

 Se«o
 Nome

Pilar
Funda«o

(cm)

Carga M§x.

(tf)

 Nome Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

Bloco

 ne Estaca ca

(cm)

LOCA¢ëO - MURO DE DIVISA

ESCALA 1:100

ESCALA 1:25

LEGENDA DOS BLOCOS

-30

-70/-28

0/42

-270/-172

h
a

h
b

ESTACA - TRADO MECĄNICO Ï 20cm

COMPRIMENTO - 2m

FCK:30 Mpa

CONCRETO MAGRO

15 Mpa

5

3
7

ca

S/ESCALA

LEGENDA DOS BLOCOS

DETALHE BROCA 2m x 38

NIVEL TERRENO - L1

SE¢ëO- ESTACA TRADO Ï 20 cm

ESC 1:20
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-30/12

-270/-228

FACE SUPERIOR DO BLOCO

COTA ASSENTAMENTO ESTACA

Armadura da Estaca Broca

2
0

13 N1 ß6.3 c/20 C=48

9
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00/42

2
3
3

1
3
 
N

1
 
c
/
2
0

S/ESCALA

FACE INFERIOR DO BLOCO

2
0
0

4

-70/-28

Relação do aço

38xBroca - 2m

DIAM

(mm)

QUANT

C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

1 6.3 494 48 23712

2 10.0 152 234 35568

Resumo do aço

DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

6.3

10.0

237.1

355.7

59.3

224.1

PESO TOTAL

283.4

Volume de concreto (C-30) = 2.5 m³

AÇO N

CA50

AÇO

CA50

(kg)

CA50

MURO EXISTENTE

8
5

60

NOTAS

1) Medidas em cent²metros;

2) A loca«o dever§ ser executada conferida no local e executada conforme o projeto arquitet¹nico;

3) As escava»es  e a execu«o das f¹rmas e escoramentos da estrutura, dever«o ser planejadas e executadas pelo

respons§vel pela execu«o da obra. Sendo que o mesmo dever§ seguir estritamente as recomenda»es da NBR 9061/ 1985 -

Segurana de escava«o a c®u aberto e da NBR 15696/2009 - F¹rmas e escoramentos para estrutura de concreto - Projeto,

Dimensionamento e procedimentos executivos;

4) Adotar o controle rigoroso dos elementos, considerando-se limites  r²gidos de toler©ncia de variabilidade das medidas durante

a execu«o;

5) O Projeto Estrutural foi desenvolvido  com base o Projeto Arquitet¹nico;

6) Em caso de d¼vidas o autor do projeto dever§ ser consultado.

Rua Dr. João Colin, 2719 – Bairro: Santo Antônio - Joinville SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Adequação

As Built

Regularização

Num./Prancha:

Setor:

ConstruçãoAprovação VISA

Legal - PMJ

Aprovação Projeto

Conte¼do:

Ampliação

Reforma

Interven«o:

Propriet§rio:

Estudo Preliminar

Executivo Licitação

Autor do Projeto:

Anteprojeto

Categoria:

Tipo de Projeto:

Requerente:

Coordenação de Projetos

Nome Obra / Endereo:

ROVER PERFEITO MATIAS

Engenheiro Civil

CREA: 049487-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

 GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Fevereiro/2022

Desenho CAD:

Escala:Data:

Formato Prancha:
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INDICADA

VILA DA SAÚDE- UBSF AVENTUREIRO III

Rua Santa Luiza, s/nÜ - Aventureiro Joinville - SC

 PROJETO ESTRUTURAL - MURO

LOCAÇÃO

DETALHAMENTO DAS ESTACAS BROCA

PEQUENO

CONTROLE DIMENSëO DOS ELEMENTOS

RISCO DE

DETERIORA¢ëO

CLASSIFICA¢ëO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

X 

RIGOROSO

 -

CONTEN¢ìES

 -

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

30 MPa

UTILIZADO

RECOMENDADO

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)

NORMAL

25 MPa

MINIMO

CONCRETO 

II

CLASSE DE

AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

MODERADA
URBANO

AMBIENTE

TIPO DE

 3,5

 2,5

 3,5

 3,5

 3,5  4,0

Assinatura Secretaria Municipal de Sa¼de:

Assinatura Autor do Projeto:

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

Secretaria  da  Saúde

Eng. ROVER PERFEITO MATIAS - CREA: 049487-4
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VF-1

19x26

P7

19x26

P8

19x26

P9

19x26

P10

19x26

P11

Se«o

(cm)

14x20

14x20

Caracter²sticas dos materiais

Dimens«o m§xima do agregado = 12.5 mm

12.00268384

(cm)(kgf/cmĮ)

AbatimentoEcs

192-8

2000

(cm)(cm)

N²vel
Eleva«o

Vigas
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Vigas

Nome
Se«o Eleva«o

N²vel

(cm) (cm) (cm)

VF-1 14x30 0 0

VF-2 14x30 42 42

Caracter²sticas dos materiais

fck Ecs Abatimento

(kgf/cmĮ) (kgf/cmĮ) (cm)

300 268384 12.00

Dimens«o m§xima do agregado = 12.5 mm
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Nome

VS-1

VS-2

fck

(kgf/cmĮ)

300

Funda«o

P1

VS-1

VF-1

Funda«o

0

Superior

2
0
0

200

P12

VS-2

VF-2

42

GEOMETRIA DA FUNDA¢ëO DO MURO

ESCALA 1:100

GEOMETRIA DO  NĉVEL SUPERIOR DO MURO

ESCALA 1:100

192

Superior

CORTE AA

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

CORTE BB

A

A

B
B

NOTA:

1) As formas foram movidas em fun«o do

espao nas pranchas. A posi«o dos elementos

dever§ respeitar a planta de Loca«o.

NOTA:

1) As formas foram movidas em fun«o do

espao nas pranchas. A posi«o dos elementos

dever§ respeitar a planta de Loca«o.

VF-1

VF-2

PILARES

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudana de se«o

VIGAS/PAREDES

Viga no n²vel do pavimento

Viga elevada (e=+xx)

Viga rebaixada (e=-XX)

Parede sobre laje

LEGENDA

01) Medidas em cent²metros.

02) Concreto conforme especifica«o do elemento em projeto .

03) Abatimento do concreto conforme as especifica»es presentes nas pranchas de

detalhamento espec²ficas.

04) O projeto e execu«o  de escoramento da estrutura dever§ ser realizado por

empresa especializada.

05) Quando n«o indicada, a contra flecha (C.F) nas lajes e vigas, esta dever§ ser de

L/350, n«o maior que 2cm. Sendo "L" o comprimento do menor v«o.

06) A cura do concreto deve ter in²cio t«o logo a superf²ce concretada tenha

resist°ncia a a«o d' §gua (aproximadamente 5 horas) e deve se estender no m²nimo

por 7 dias.

07) Ultilizar espaadores pl§sticos, a fim de garantir o cobrimento m²nimo

especificado para as armaduras.

08) Adotar o controle rigoroso dos elementos, considerando-se limites  r²gidos de

toler©ncia de variabilidade das medidas durante a execu«o.

09) A retirada total do escoramento, somente poder§ ser realizada ap·s 28 dias da

concretagem.

10) Prever a impermeabiliza«o do baldrame com tinta asf§ltica.

11) No caso de lajes pr®-moldadas,  estas s dever«o ser executadas conforme as

especifica»es  do projeto projeto. Sendo que o fabricante dever§ emitir uma

Anota«o de Responsabilidade t®cnica de fabrica«o da laje.

12) No caso de lajes pre-moldadas,  dever§ ser previsto sobre as lajes uma tela de

distribui«o conforme  detalhamento  espec²fico.

13) As alvenarias sobre as lajes dever«o ter espessura m§xima de 14cm (em osso),

sendo que estas s· poder«o ser executadas ap·s a retirada total do escoramento.

14) Em caso de d¼vidas o autor do projeto dever§ ser consultado.

NOTAS

C.F. (Contraflecha em cm)

RELA¢ëO COM O NĉVEL DO PAVIMENTO

Lxx

h=xx

Nome da laje

espessura ou

detalhe da laje

Dire«o da vigotas

Lxx

h=xx

Nome da laje

espessura ou

detalhe da laje

No n²vel
Elevada

(e=+xx)

Rebaixada

 (e=-XX)

PR£-MOLDADA

MACI¢A

SIMBOLOGIA

LAJES

VigaViga

EPS

Selante em Poliuretano

1
42

(faces laterais e superior

da estrutura)

DETALHE ESQUEMĆTICO

JUNTA DE DILATA¢ëO

S/ESCALA

Estaca ∅ 20cm

Comprimento 2 m

2
0
0

2
0

3
0

Pilarete

Viga Baldrame

Selante (2:1) cm

Faces laterais e

superior do muro)

EPS

concreto (C15)

esp. 5 cm

a a

S/ESCALA

CORTE  aa

Num./Prancha:

INDICADA

A1 estendida

Formato Prancha:

Data: Escala:

Desenho CAD:

Fevereiro/2022

 - - 3,5 3,53,5 3,5

 - -

 -  -

 -

 -  -  -

 3,5  2,5  -

 -

Rua Dr. João Colin, 2719 – Bairro: Santo Antônio - Joinville SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

VILA DA SAÚDE- UBSF AVENTUREIRO III

Eng. ROVER PERFEITO MATIAS - CREA: 049487-4

Regularização

As Built

Adequação

Secretaria  da  Saúde

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

GEOMETRIA DA FUNDAÇÃO DO MURO

 PROJETO ESTRUTURAL - MURO

Rua Santa Luiza, s/nÜ - Aventureiro Joinville - SC

 GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

ROVER PERFEITO MATIAS

Engenheiro Civil

CREA: 049487-4

Nome Obra / Endereo:

Coordenação de Projetos

Requerente:

Tipo de Projeto:

Categoria:

Anteprojeto

Autor do Projeto:

Executivo Licitação

Estudo Preliminar

Propriet§rio:

Interven«o:

Reforma

Ampliação

Conte¼do:

Aprovação Projeto

Legal - PMJ

Aprovação VISA Construção

Setor:

ELEMENTOS
VIGASPILARES

BLOCOSESTACAS
LAJES

INTERNO

EXTERNO

CONTATO SOLO

TIPO DE

AMBIENTE

URBANO
MODERADA

AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

CLASSE DE

II

CONCRETO 

MINIMO

25 MPa

NORMAL

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)

RECOMENDADO

UTILIZADO

30 MPa

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

CONTEN¢ìES

RIGOROSO

X 

CLASSIFICA¢ëO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

DETERIORA¢ëO

RISCO DE

CONTROLE DIMENSëO DOS ELEMENTOS

PEQUENO

Assinatura Autor do Projeto:

Assinatura Secretaria Municipal de Sa¼de:

GEOMETRIA DO NÍVEL SUPERIOR DO MURO

CORTES AA e BB

Projeto Estrutural de Concreto Armado (0014869233)         SEI 22.0.047636-6 / pg. 11Anexo IV - Projeto Estrutural de Concreto Armado (0014919795)         SEI 22.0.232079-7 / pg. 11



275

3

275

281

(1c)

281

P6 P7 P8 P9 P10 P11

26 281

14 x 30

26 281

14 x 30

26 281

14 x 30

26 281

14 x 30

26 281

14 x 30

26 37

14 x 30

3

(1c)

3

(1c)

(1c)

34

(1c)

A

A

SE¢ëO A-A

ESC 1:25

3
0

14

281

19 N2 c/15

281

19 N2 c/15

281

19 N2 c/15

281

19 N2 c/15

281

19 N2 c/15

37

3 N2 c/15

2 N9 ß8.0  C=914

2 N10 ß8.0  C=350

2 N11 ß8.0  C=1200

2 N12 ß8.0  C=872

851
23

196 N2 ß5.0  C=72

7

23

CA50

CA60

8.0

5.0

217.3

245.7

94.3

41.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

94.3

41.6

Volume de concreto (C-30) = 2.25 mį

Ćrea de forma = 39.67 mĮ

P1 P2 P3 P4 P5

40

14 x 30

26 281

14 x 30

26 281

14 x 30

26 281

14 x 30

26 281

14 x 30

26

14 x 30

(1c)

3

(1c)

34

ESC 1:50

VF-1

40

3 N2 c/15

281

19 N2 c/15

281

19 N2 c/15

281

19 N2 c/15

281

19 N2 c/15 19 N2 c/15

0

2 N8 ß8.0  C=966

2 N9 ß8.0  C=914

2 N6 ß8.0  C=1199

23
1178

P19 P18 P17 P16 P15

40

14 x 30

26 275

14 x 30

26 275

14 x 30

26 275

14 x 30

26 275

14 x 30

26

14 x 30

(1c)

(1c)

(1c)

46

ESC 1:50

VF-2

40

3 N2 c/15

275

19 N2 c/15

275

19 N2 c/15

275

19 N2 c/15

275

19 N2 c/15 19 N2 c/15

42

2 N3 ß8.0  C=950

2 N4 ß8.0  C=898

2 N6 ß8.0  C=1199

23
1178

Ćrea de forma = 11.12 mĮ

P14 P13 P12

26 275

14 x 30

26 275

14 x 30

26 17

14 x 30

3

(1c)

(1c)

A

A

SE¢ëO A-A

ESC 1:25

3
0

14

275

19 N2 c/15

275

19 N2 c/15

17

2 N2 c/15

4 N1 ß5.0 c/5  C=129

7

63

2 N5 ß8.0  C=325

2 N7 ß8.0  C=1075

1054
23

138 N2 ß5.0  C=72

7

23

Rela«o do ao

VF-1 VF-2

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 4 129 516

2 5.0 334 72 24048

CA50 3 8.0 2 950 1900

4 8.0 2 898 1796

5 8.0 2 325 650

6 8.0 4 1199 4796

7 8.0 2 1075 2150

8 8.0 2 966 1932

9 8.0 4 914 3656

10 8.0 2 350 700

11 8.0 2 1200 2400

12 8.0 2 872 1744

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

Rela«o do ao

11xP1 8xP12

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 114 74 8436

CA50 2 10.0 98 VAR VAR

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

110.8

84.4

75.1

14.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

75.1

14.3

Volume de concreto (C-30) = 0.61 mį

FUNDA¢ëO - L1

SE¢ëO

ESC 1:20

2
6

19

V
A

R

6
 
N

1
 
c
/
1
2

E
S

C
 
1
:
2
5

=P9=P10=P11

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=

0

VAR

6
 
N
2
 
ß
1
0
.
0
 
 
C
=
V
A
R

20

V
A

R
3
3

6 N1 ß5.0  C=74

12

19

FUNDA¢ëO - L1

SE¢ëO

ESC 1:20

2
6

19

V
A

R

6
 
N

1
 
c
/
1
2

E
S

C
 
1
:
2
5

=P18=P19

P12=P13=P14=P15=P16=P17=

42

VAR

4
 
N
2
 
ß
1
0
.
0
 
 
C
=
V
A
R

20

V
A

R
3
3

6 N1 ß5.0  C=74

12

19

28

32

5 N3 ß5.0 c/25  C=132

33

93

4 N2 ß5.0  C=264

28

92

28

4 N4 ß8.0 c/6  C=144

28

92

28

4 N1 ß5.0 c/6  C=146

CORTE B-B

ESC 1:25

CORTE A-A

ESC 1:25

B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12

=B13=B14=B15=B16=B17=B18=B19

2xC20

PLANTA

ESC 1:25

N3

N
4

N3

N4

4 N2 c/7

N4

-30/12

0/42

CA : -65/-23

7
0

4
0

3
5

N1

N1

B

B

AA

4
0

100

3030

Resumo do ao

10944144768.04CA50

12540132955.03

20064264765.02

11096146765.01CA60

(cm)

C.TOTAL

(cm)

C.UNIT
QUANT

(mm)

DIAMNA¢O

19xB19

Rela«o do ao

A¢O
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

109.5

437

47.5

74.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

47.5

74.1

Volume de concreto (C-30) = 2.98 mį

Ćrea de forma = 21.28 mĮ

DETALHE DA SOBREPOSI¢ëO DOS

PAINEIS DE  TELAS SOLDADAS

2 malhas

< 10

10 < ß < 20

3Ït

4Ït 5Ït -

3Ït 3Ï

Bitola (mm)

CA-25 CA-50 CA-60

Tipo de ao

Tabela 9.2 - Di©metro dos pinos de dobramento para estribos (NBR6118/2014)

Ó 20 5Ït 8Ït -

Lxx

h=15

Nome da laje

espessura ou

detalhe da laje

Dire«o da vigotas

INDICA¢ëO DAS LAJES

Ï

ȹ= 2,5ß

R   = 1,5ß

min

ȹ

C    =2ˊß  

180Ü

E2

Obs: usar apenas em estribos com ßÒ10

DETALHE DE GANCHOS DOS ESTRIBOS

Ï

180Ü

P   Ó 5ß e 5cm  

E1

DET - 2: ESPA¢AMENTO HORIZONTAL

SEM ESCALA

DET. POSICIONAMENTO DE ESPA¢ADORES PILARES

MĆX.75Ï

OU 150cm

DET - 1: ESPA¢AMENTO VERTICAL

M

Ć

X

.
 
7

5

Ï

O

U

 
1

5

0

c

m

NOTAS:

- SERëO COLOCADOS ESPA¢ADORES EM TODOS OS PLANOS POR VëO

- UTILIZAR PREFERENCIALMENTE ESPA¢ADORES PLĆSTICOS

- Ï £ A BITOLA DA BARRA ONDE ESTĆ PRESO O ESPA¢ADOR

- CANTOS E ELEMENTOS ESPECIAIS EXIGEM ESTUDO PARTICULAR

Rua Dr. João Colin, 2719 – Bairro: Santo Antônio - Joinville SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

VILA DA SAÚDE- UBSF AVENTUREIRO III

Eng. ROVER PERFEITO MATIAS - CREA: 049487-4

Num./Prancha:

Regularização

As Built

Adequação

Secretaria  da  Saúde

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

DETALHAMENTO DOS BLOCOS

 PROJETO ESTRUTURAL - MURO

Rua Santa Luiza, s/nÜ - Aventureiro Joinville - SC

INDICADA

A1

Formato Prancha:

Data: Escala:

Desenho CAD:

Fevereiro/2022

 GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

ROVER PERFEITO MATIAS

Engenheiro Civil

CREA: 049487-4

Nome Obra / Endereo:

Coordenação de Projetos

Requerente:

Tipo de Projeto:

Categoria:

Anteprojeto

Autor do Projeto:

Executivo Licitação

Estudo Preliminar

Propriet§rio:

Interven«o:

Reforma

Ampliação

Conte¼do:

Aprovação Projeto

Legal - PMJ

Aprovação VISA Construção

Setor:

ELEMENTOS
VIGASPILARES

BLOCOSESTACAS
LAJES

INTERNO

EXTERNO

CONTATO SOLO

TIPO DE

AMBIENTE

URBANO
MODERADA

AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

CLASSE DE

II

CONCRETO 

MINIMO

25 MPa

NORMAL

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)

RECOMENDADO

UTILIZADO

30 MPa

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

CONTEN¢ìES

RIGOROSO

X 

CLASSIFICA¢ëO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

DETERIORA¢ëO

RISCO DE

CONTROLE DIMENSëO DOS ELEMENTOS

PEQUENO

Assinatura Autor do Projeto:

Assinatura Secretaria Municipal de Sa¼de:

 -

 - 2,5 3,5

 - - -

 -

 - -

 -  -

 3,5 3,5  3,5  3,5  -  -

ARRANQUE DOS PILARES

VIGAS DA FUNDAÇÃO

Projeto Estrutural de Concreto Armado (0014869233)         SEI 22.0.047636-6 / pg. 12Anexo IV - Projeto Estrutural de Concreto Armado (0014919795)         SEI 22.0.232079-7 / pg. 12



2
6

2
0
0

6
 
N
3
 
ß
1
0
.
0
 
 
C
=
1
9
6

2
6

1
5
0

1
3
 
N

2
 
c
/
1
2

4
 
N
4
 
ß
1
0
.
0
 
 
C
=
1
4
6

1
4
6

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

176.1

205

119.4

34.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

119.4

34.7

Volume de concreto (C-30) = 1.52 mį

Ćrea de forma = 29.4 mĮ

1
7
 
N

1
 
c
/
1
2

0

1
9
6

17 N1 ß5.0  C=74

12

19

42

13 N2 ß5.0  C=64

7

19

SUPERIOR - L2

SE¢ëO

ESC 1:20

19

E
S

C
 
1
:
2
5

=P7=P8=P9=P10=P11

P1=P2=P3=P4=P5=P6=

200

SUPERIOR - L2

SE¢ëO

ESC 1:20

14

E
S

C
 
1
:
2
5

=P17=P18=P19

P12=P13=P14=P15=P16=

192

Rela«o do ao

11xP1 8xP12

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 187 74 13838

2 5.0 104 64 6656

CA50 3 10.0 66 196 12936

4 10.0 32 146 4672

Resumo do ao

P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12

40

14 x 20

26 275

14 x 20

26 275

14 x 20

26 275

14 x 20

26 275

14 x 20

26 275

14 x 20

26 275

14 x 20

26 275

14 x 20

26 17

14 x 20

(1c)

3

(1c)

3

(1c)

(1c)

23

(1c)

ESC 1:50

VS-2

A

A

SE¢ëO A-A

ESC 1:25

2
0

14

40

5 N1 c/8

275

35 N1 c/8

275

35 N1 c/8

275

35 N1 c/8

275

35 N1 c/8

275

35 N1 c/8

275

35 N1 c/8

275

35 N1 c/8

17

3 N1 c/8

192

2 N2 ß8.0  C=951

2 N3 ß8.0  C=898

2 N4 ß8.0  C=326

2 N5 ß8.0  C=1199

15

1186

2 N6 ß8.0  C=1038

1025

15

253 N1 ß5.0  C=60

9

15

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

40

14 x 20

26 281

14 x 20

26 281

14 x 20

26 281

14 x 20

26 281

14 x 20

26 281

14 x 20

26 281

14 x 20

26 281

14 x 20

26 281

14 x 20

26 281

14 x 20

26 281

14 x 20

26 37

14 x 20

(1c)

3

(1c)

3

(1c)

3

(1c)

(1c)

23

(1c)

23

(1c)

ESC 1:50

VS-1

A

A

SE¢ëO A-A

ESC 1:25

2
0

14

40

5 N1 c/8

281

36 N1 c/8

281

36 N1 c/8

281

36 N1 c/8

281

36 N1 c/8

281

36 N1 c/8

281

36 N1 c/8

281

36 N1 c/8

281

36 N1 c/8

281

36 N1 c/8

281

36 N1 c/8

37

5 N1 c/8

200

2 N7 ß8.0  C=967

2 N8 ß8.0  C=914

2 N8 ß8.0  C=914

2 N9 ß8.0  C=351

2 N5 ß8.0  C=1199

15

1186

2 N10 ß8.0  C=1200

2 N11 ß8.0  C=836

823

15

370 N1 ß5.0  C=60

9

15

Rela«o do ao

VS-1 VS-2

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 623 60 37380

CA50 2 8.0 2 951 1902

3 8.0 2 898 1796

4 8.0 2 326 652

5 8.0 4 1199 4796

6 8.0 2 1038 2076

7 8.0 2 967 1934

8 8.0 4 914 3656

9 8.0 2 351 702

10 8.0 2 1200 2400

11 8.0 2 836 1672

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

215.9

373.8

93.7

63.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

93.7

63.4

Volume de concreto (C-30) = 1.5 mį

Ćrea de forma = 28.95 mĮ

Rua Dr. João Colin, 2719 – Bairro: Santo Antônio - Joinville SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

VILA DA SAÚDE- UBSF AVENTUREIRO III

Eng. ROVER PERFEITO MATIAS - CREA: 049487-4

Num./Prancha:

Regularização

As Built

Adequação

Secretaria  da  Saúde

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

PILARES DO NÍVEL SUPERIOR

 PROJETO ESTRUTURAL - MURO

Rua Santa Luiza, s/nÜ - Aventureiro Joinville - SC

INDICADA

A1

Formato Prancha:

Data: Escala:

Desenho CAD:

Fevereiro/2022

 GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

ROVER PERFEITO MATIAS

Engenheiro Civil

CREA: 049487-4

Nome Obra / Endereo:

Coordenação de Projetos

Requerente:

Tipo de Projeto:

Categoria:

Anteprojeto

Autor do Projeto:

Executivo Licitação

Estudo Preliminar

Propriet§rio:

Interven«o:

Reforma

Ampliação

Conte¼do:

Aprovação Projeto

Legal - PMJ

Aprovação VISA Construção

Setor:

ELEMENTOS
VIGASPILARES

BLOCOSESTACAS
LAJES

INTERNO

EXTERNO

CONTATO SOLO

TIPO DE

AMBIENTE

URBANO
MODERADA

AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

CLASSE DE

II

CONCRETO 

MINIMO

25 MPa

NORMAL

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)

RECOMENDADO

UTILIZADO

30 MPa

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

CONTEN¢ìES

RIGOROSO

X 

CLASSIFICA¢ëO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

DETERIORA¢ëO

RISCO DE

CONTROLE DIMENSëO DOS ELEMENTOS

PEQUENO

Assinatura Autor do Projeto:

Assinatura Secretaria Municipal de Sa¼de:

 -

 - 2,5 3,5

 - - -

 -

 - -

 -  -

 3,5 3,5  3,5  3,5  -  -

Obs: usar apenas em estribos com ßÒ10

DETALHE DE GANCHOS DOS ESTRIBOS

3Ït

4Ït

CA-25

Tabela 9.2 - Di©metro dos pinos de dobramento para estribos (NBR6118/2014)

5Ït

R   = 1,5ß

180Ü

P   Ó 5ß e 5cm  

DETALHE DA SOBREPOSI¢ëO DOS

PAINEIS DE  TELAS SOLDADAS

2 malhas

Lxx

h=15

INDICA¢ëO DAS LAJES

< 10

10 < ß < 20

Bitola (mm)

Ó 20

ȹ

C    =2ˊß  

180Ü

E2

E1

- CANTOS E ELEMENTOS ESPECIAIS EXIGEM ESTUDO PARTICULAR

- Ï £ A BITOLA DA BARRA ONDE ESTĆ PRESO O ESPA¢ADOR

- UTILIZAR PREFERENCIALMENTE ESPA¢ADORES PLĆSTICOS

- SERëO COLOCADOS ESPA¢ADORES EM TODOS OS PLANOS POR VëO

M

Ć

X
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U
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c

m

NOTAS:

Ï

ȹ= 2,5ß

min

5Ït -

3Ït 3Ï

8Ït -

Ï

DET - 2: ESPA¢AMENTO HORIZONTAL

DET. POSICIONAMENTO DE ESPA¢ADORES PILARES

espessura ou

detalhe da laje

MĆX.75Ï

OU 150cm

CA-50 CA-60

Tipo de ao

SEM ESCALA

Nome da laje

Dire«o da vigotas

DET - 1: ESPA¢AMENTO VERTICAL

VIGAS DO NÍVEL SUPERIOR
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14x30

P15

14x26

P6

14x26

P11

14x26

P3(N)

14x26

P2(N)

14x30

P14

14x26

P10

14x26

P16

(21x30)

21x44

P9

V-101 -14x30

V-104 -14x30

V
-
1
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V
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-
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-

1

4
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0

L1

Det-1

14

138

14

290

13

346 26

R2

14

194

14

22

14

338

A

B

A

B

184

14

17

14x26

P17(N)

Dimens«o m§xima do agregado = 12.5 mm

Eleva«o

Dados

Caracter²sticas dos materiais

Abatimento

12.00

-3001654176660

(kgf/mĮ)(cm)(cm)

LocalizadaAcidentalPermanente
Peso pr·prio

N²vel

Sobrecarga (kgf/mĮ)

Lajes

(cm)

8
5

8

5

Detalhe 1 (esc. 1:30)

1
0

1
0

3
0

268384300

V-108 66014x30

L1

(kgf/cmĮ)

Nome

V-115

V-114

V-113

V-112

V-111

V-110

V-109

13
Treliada 1D

(cm)

Altura
Tipo

66014x30

66014x30

66014x30

66014x30

66014x30

66014x30

66014x30

fck Ecs

(kgf/cmĮ)

V-107

V-106

V-105

66014x30

66014x30

66014x30

Vigas

Nome
Se«o Eleva«o

N²vel

(cm) (cm) (cm)

V-101 14x30 0 66

V-102 14x30 0 66

V-103 14x30 0 66

V-104 14x30 0 66

ESCALA 1:50

PLANTA DE LOCA¢ëO

GEOMETRIA DO NĉVEL-66

ESCALA 1:50

DETALHE ESQUEMĆTICO - PREENCHIMENTO DEGRAUS

Os degraus em leque

ser«o preechidos com

concreto (C15)  sobre as

lajes L1, do N²vel 0 e do

N²vel 82.5.

Durante o preenchimento

dos degraus com concreto

as paredes dever«o ser

escoradas

em fun«o do empuxo do

concreto

no estado fluido do concreto.

Enchimento em

concreto sobre

laje

CORTE aa

NOTA:

12

3

4

87

6

5

9 10

aa

Enchimento em

concreto sobre

laje

ESCALA 1:50

PLANTA BAIXA

FIXA¢ëO DE PINO DE A¢O

COM PISTOLA DE PčLVORA

EM DOIS PONTOS
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DETALHE AMARRA¢ëO ALVENARIA X PILAR

S/ESCALA

TELA DE FIXA¢ëO Ï 1,65mm # 15mm

LARGURA: 12cm / COMPRIMENTO: 50cm

PILAR DE

CONCRETO

V-115

6
6

Nivel-66

V-115

V-114

V-101

V-107

P7

Nivel-66

66

8
3

V-101

V-101

V-211

P5

P3

P2

V-214

V-213

V-112

V-108

V-110

V-101

V-201

V-201

V-205

V-201

V-303

8
3

1
0
0

1
7

P7

P17

P20

V-207

148.5

N²vel-231

66

231

214.5

N²vel-331

331

V-201

V-204

V-207

V-207

148.5

6
6

214.5

N²vel-231

1
7

231

V-113

V-210

CORTE A-A

ESCALA 1:50

V-106

CORTE B-B

ESCALA 1:50

1

1

Todas as arestas vis²veis dos elementos de

concreto  dever«o ter seus cantos

arredondados.

TRATAMENTO DAS ARESTAS

DA ESTRUTURA

S/ESCALA

36

3
6

B16=B19 (1x16x16)

B11=B12=B13

B1=B4=B6=B10

24 24

84

3
6

B9 (2x16x16)

40

4
0

B14=B15 (1x16x16)

36

3
6

B18 (1x16x16)

Funda«o
Bloco

 Nome Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

 ne Estaca ca

(cm)

 36  36  30  50  1  16x16  -9

 36  36  30  50  1  16x16  -9

 36  36  30  50  1  16x16  -9

 84  36  30  50  2  16x16  -9

 36  36  30  50  1  16x16  -9

 36  36  30  50  1  16x16  -9

 36  36  30  50  1  16x16  -9

 36  36  30  50  1  16x16  -9

 40  40  30  50  1  16x16  -9

 40  40  30  50  1  16x16  -9

 36  36  30  50  1  16x16  -9

 36  36  30  50  1  16x16  -9

 36  36  30  50  1  16x16  -9

171

3

h
=

1
6
5

654

i
n

c
l
i
n

a
d

a
 
0

 
-
1

6
5

h
=

1
2
5

N²vel 165

ca = -9 cm

1x16x16

14x30 cm

P14 (B14)

ca = -9 cm

1x16x16

14x30 cm

P15 (B15)

ca = -9 cm

1x16x16

14x26 cm

P16 (B16)

ca = -9 cm

1x16x16

14x26 cm

P18 (B18)

ca = -9 cm

1x16x16

14x26 cm

P19 (B19)

7

6

61

71

168 137

9

5

.

0

Á

ca = -9 cm

1x16x16

14x26 cm

P4 (B4)

ca = -9 cm

1x16x16

14x26 cm

P6 (B6)

ca = -9 cm

1x16x16

14x26 cm

P10 (B10)

ca = -9 cm

1x16x16

14x26 cm

P11 (B11)

2
3

 B19 2 14x26 P19

 B18 2 14x26 P18

 B16 4 14x26 P16

 B15 6 14x30 P15

 B14 2 14x30 P14

 B13 2 14x26 P13

 B12 4 14x26 P12

 B11 3 14x26 P11

 B10 7 14x26 P10

 B9 8 21x44 P9

 B6 5 14x26 P6

 B4 6 14x26 P4

 B1 6 14x26 P1

(tf)

Carga M§x.

(cm)

 Se«o
 Nome

Pilar

21

A

B

C

D

153132

1
2
1

1
4
7

1
6
8

21

1
0

8

1
3

P13 (B13)

14x26 cm

1x16x16

ca = -9 cm

P12 (B12)

14x26 cm

1x16x16

ca = -9 cm

P9 (B9)

21x44 cm

2x16x16

ca = -9 cm

2424

P1 (B1)

14x26 cm

1x16x16

ca = -9 cm

N
²
v
e
l
 
2
6
5

LEGENDA DOS BLOCOS

ESCALA 1:25

Estacas

Simbologia
Nome d b

Quantidade

(cm) (cm)

16x16 16.00 16.00 14

h
a

h
b

ca

Capacidade

estrutural

(tf)

25

Carga

Admiss²vel

(tf)

10

Comprimento

(m)

8

CONCRETO MAGRO

e= 5cm

5

Estender a armadura

at® a  face superior do

bloco

Capacidade

a tra«o

(tf)

2,5

DIAGRAMA ESFOR¢O NORMAL X

MOMENTOFLETOR

S/ ESCALA

3
8

73

NOTAS

1) Medidas em cent²metros;

2) A loca«o dever§ ser executada conferida no local e executada conforme o projeto arquitet¹nico;

3) As escava»es  e a execu«o das f¹rmas e escoramentos da estrutura, dever«o ser planejadas e executadas pelo

respons§vel pela execu«o da obra. Sendo que o mesmo dever§ seguir estritamente as recomenda»es da NBR 9061/ 1985 -

Segurana de escava«o a c®u aberto e da NBR 15696/2009 - F¹rmas e escoramentos para estrutura de concreto - Projeto,

Dimensionamento e procedimentos executivos;

4) Adotar o controle rigoroso dos elementos, considerando-se limites  r²gidos de toler©ncia de variabilidade das medidas durante

a execu«o;

5) O Projeto Estrutural foi desenvolvido  com base o Projeto Arquitet¹nico;

6) Em caso de d¼vidas o autor do projeto dever§ ser consultado.

IDOSO

LOCALIZA¢ëO

ESCALA 1:50

PILARES

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudana de se«o

VIGAS/PAREDES

Viga no n²vel do pavimento

Viga elevada (e=+xx)

Viga rebaixada (e=-XX)

Parede sobre laje

LEGENDA

01) Medidas em cent²metros.

02) Concreto conforme especifica«o do elemento em projeto.

03) Abatimento do concreto conforme as especifica»es presentes nas pranchas de

detalhamento espec²ficas.

04) O projeto e execu«o  de escoramento da estrutura dever§ ser realizado por

empresa especializada.

05) Quando n«o indicada, a contra flecha (C.F) nas lajes e vigas, esta dever§ ser de

L/350, n«o maior que 2cm. Sendo "L" o comprimento do menor v«o.

06) A cura do concreto deve ter in²cio t«o logo a superf²ce concretada tenha

resist°ncia a a«o d' §gua (aproximadamente 5 horas) e deve se estender no m²nimo

por 7 dias.

07) Ultilizar espaadores pl§sticos, a fim de garantir o cobrimento m²nimo

especificado para as armaduras.

08) Adotar o controle rigoroso dos elementos, considerando-se limites  r²gidos de

toler©ncia de variabilidade das medidas durante a execu«o.

09) A retirada total do escoramento, somente poder§ ser realizada ap·s 28 dias da

concretagem.

10) Prever a impermeabiliza«o do baldrame com tinta asf§ltica.

11) No caso de lajes pr®-moldadas, estas  dever«o ser executadas conforme as

especifica»es do projeto projeto. Sendo que o fabricante dever§ emitir uma

Anota«o de Responsabilidade t®cnica de fabrica«o da laje.

12) No caso de lajes pre-moldadas,  dever§ ser previsto sobre as lajes uma tela de

distribui«o conforme  detalhamento  espec²fico.

13) As alvenarias sobre as lajes dever«o ter espessura m§xima de 14cm (em osso),

sendo que estas s· poder«o ser executadas ap·s a retirada total do escoramento.

14) Em caso de d¼vidas o autor do projeto dever§ ser consultado.

NOTAS

C.F. (Contraflecha em cm)

RELA¢ëO COM O NĉVEL DO PAVIMENTO

Lxx

h=xx

Nome da laje

espessura ou

detalhe da laje

Dire«o da vigotas

Lxx

h=xx

Nome da laje

espessura ou

detalhe da laje

No n²vel
Elevada

(e=+xx)

Rebaixada

 (e=-XX)

PR£-MOLDADA

MACI¢A

SIMBOLOGIA

LAJES

Num./Prancha:

INDICADA

A1

Formato Prancha:

Data: Escala:

Desenho CAD:

Novembro/ 2021

 GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Construção RegularizaçãoAprovação VISA

Legal - PMJ As Built

Aprovação Projeto

Conte¼do:

Adequação

Ampliação

Reforma

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Interven«o:

Propriet§rio:

PLANTA DE LOCAÇÃO

Estudo Preliminar

Executivo Licitação

Autor do Projeto:

Anteprojeto

Categoria:

Tipo de Projeto:

Requerente:

Coordenação de Projetos

Nome Obra / Endereo:

ROVER PERFEITO MATIAS

Engenheiro Civil

CREA: 049487-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

CONTROLE DIMENSëO DOS ELEMENTOS

RIGOROSO

RESERVATčRIO

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

Rua Dr. João Colin, 2719 – Bairro: Santo Antônio - Joinville SC

Secretaria  da  Saúde

Setor:

Eng. ROVER PERFEITO MATIAS - CREA: 049487-4

30 MPa

ELEMENTOS
VIGASPILARES

BLOCOSESTACAS

CONTATO SOLO

EXTERNO

INTERNO

UTILIZADO

RECOMENDADO

LAJES

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)

NORMAL

X 

25 MPa

MINIMO

CONCRETO 

II

CLASSE DE

AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

PEQUENO
MODERADA

URBANO

AMBIENTE

TIPO DE RISCO DE

DETERIORA¢ëO

Assinatura Autor do Projeto:

Assinatura Secretaria Municipal de Sa¼de:

CLASSIFICA¢ëO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

Rua Santa Luiza, s/nÜ - Aventureiro Joinville - SC

VILA DA SAÚDE- UBSF AVENTUREIRO III

 PROJETO ESTRUTURAL - PLAYGROUND

DETALHE AMARRAÇÃO - ALVENARIA X

PILAR

DETALHE - PREECHIMENTO DOS DEGRAUS

CORTE A-Ae CORTE BB

GEOMETRIA DO NÍVEL 000

2,5

 2,5

2,52,5

5,0 3,5 2,55,0

 -

 -  -

 -

 -  -  -  -

 -

 -

LOCALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
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N²vel

(cm)

214.5

Caracter²sticas dos materiais

Dimens«o m§xima do agregado = 12.5 mm

Abatimento

(cm)

12.00

P7(M)

P17(MORRE)

P20(MORRE)

14x26

14x26

P13

14x26

P12

14x26

P9

21x30

e=-16.5

(14x30)

P8

14x26

14x26

P5(M)

14x26

P2

14x26

-
1
4
x
3
0
 
(
i
n
c
l
.
)

V
-
2
0
9

(
i
n
c
l
.
)

-
1
4
x
3
0

V
-
2
0
8

V
-
2
0
7

-14x30V-204

-14x30V-203

V-201

-14x30

V-201

Det-2

R2

D
E

S
C

E

Det-1

R1

LE1

DESCE

1
4

2
7
7

1
4

1
4

1
3
1

1
4

1432614

215

14x26

P3(M)

14x30

P15

14x26

P10

14x26

P11

V-201 -14x30

V
-
2
0
5

-
1
4
x
3
0

V
-
2
0
6

-
1
4
x
3
0

V
-
2
0
7

-
1
4
x
3
0

L1

Det-1

Dimens«o m§xima do agregado = 12.5 mm

12.00268384300

(cm)(kgf/cmĮ)(kgf/cmĮ)

AbatimentoEcsfck

Caracter²sticas dos materiais

Sobrecarga (kgf/mĮ)

Acidental

L2

-
1
4
x
3
0

V
-
2
1
4

-
1
4
x
3
0

V
-
2
1
3

Detalhe 1 (esc. 1:30)

8
5

8

5

103010

Dimens«o m§xima do agregado = 12.5 mm

12.00268384300

(cm)(kgf/cmĮ)(kgf/cmĮ)

AbatimentoEcsfck

Caracter²sticas dos materiais

1654176148.5013
Treliada 1D

L2

(kgf/mĮ)(cm)(cm)(cm)

Permanente
Peso pr·prio

N²vel
Eleva«o

Altura
Tipo

Nome

Dados

Lajes

P20

14x26

P17

14x26

P15

14x30

P13

14x26

P12

14x26

P11

14x26

P10

14x26

P9

21x30

e=-16.5

P8

14x26

P7

14x26

P5

14x26

P3

14x26

P2

14x26

-14x30V-212

-14x30V-211

Det-1

-300

Localizada

A A

B

14

SOBE

LE1

14x26

P2

14x26

P3

14x26

P5

14x26

P7

14x26

P8

e=-16.5

21x30

P9

14x26

P10

14x26

P11

14x26

P12

14x26

P13

14x30

P15

14x26

P17

14x26

P20

fck Ecs

(kgf/cmĮ) (kgf/cmĮ)

300 268384

V
-
2
1
0

-
1
4
x
3
0

Vigas

Nome
Se«o Eleva«o

N²vel

(cm) (cm) (cm)

V-211 14x30 0 148.5

V-212 14x30 0 148.5

V-213 14x30 0 148.5

V-214 14x30 0 148.5

B

Vigas

Nome
Se«o Eleva«o

(cm) (cm)

V-210 14x30 0

1
4

14x26

P12

14x26

V-302 -14x20

14x30

P15

Dimens«o m§xima do agregado = 12.5 mm

12.00268384300

(cm)(kgf/cmĮ)(kgf/cmĮ)

Abatimento

61014

1
4

V-301

-14x20

14x26

P2

14x26

P8

14x30

P9

14x26

P10

P13

V
-
3
0
3

-
1
4
x
2
0

14

V
-
3
0
4

-
1
4
x
2
0

14x26

P11

Vigas

Nome
Se«o Eleva«o

N²vel

(cm) (cm) (cm)

V-301 14x20 0 331

V-302 14x20 0 331

V-303 14x20 0 331

V-304 14x20 0 331

Caracter²sticas dos materiais

fck Ecs

A A

B
B

14
202

14 585 26

14

138

14

A A

B
B

1
4

1
2
4

1
4

A

B

A

B

Prever espera para amarra«o

da alvenaria (detalhe castelo)

GEOMETRIA  INTERMEDIĆRIA DO  NĉVEL-231 (NĉVEL148.50)

ESCALA 1:50

GEOMETRIA  INTERMEDIĆRIA DO 1 NĉVEL-231 (NĉVEL 214.50)

ESCALA 1:50

GEOMETRIA  DO NĉVEL-231 (NĉVEL 231)

ESCALA 1:50

GEOMETRIA  DO  NĉVEL-331 (NĉVEL 331)

ESCALA 1:50

VIGOTA PR£MOLDADA

TELA Ï 4.2 mm # 15x15.

Posicionar a 2 cm da face

superior da laje

CAPA DE CONCRETO

DET. ESQUEMĆTICO

TELA DE DISTRIBUI¢ëO

S/ESCALA

DETALHE TELA

ENCHIMENTO

CORTE ESQUEMĆTICO

TELA Ï 4.2 mm

# 15x15sobre toda a laje

Lajes

Sobrecarga (kgf/mĮ)

N²vel
Peso pr·prio

Permanente Acidental Localizada

(cm) (kgf/mĮ)

231 176 155 300 -

231 551 100 300 -

231 177 155 300 -

231 196 155 300 -013
Treliada 2D

R2

013
Treliada 1D

R1

014
Macia

LE1

013
Treliada 1D

L1

(cm)(cm)

Eleva«o
Altura

Tipo
Nome

Dados

148.5-82.514x30V-214

148.5-82.514x30V-213

148.5-82.514x30V-212

148.5-82.514x30V-211

214.5-16.514x30V-210

216 / 78-15 / -15314x30V-209

217 / 84-14 / -14714x30V-208

231014x30V-207

231014x30V-206

231014x30V-205

231014x30V-204

231014x30V-203

231014x30V-201

(cm)(cm)(cm)

N²vel
Eleva«oSe«o

Nome

Vigas

8
5

10 30 10 5

8

5
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

9
4
0

9

10 40 10 5 8

Detalhe 2 (esc. 1:30)

PILARES

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudana de se«o

VIGAS/PAREDES

Viga no n²vel do pavimento

Viga elevada (e=+xx)

Viga rebaixada (e=-XX)

Parede sobre laje

LEGENDA

01) Medidas em cent²metros.

02) Concreto conforme especifica«o do elemento em projeto.

03) Abatimento do concreto conforme as especifica»es presentes nas pranchas de

detalhamento espec²ficas.

04) O projeto e execu«o  de escoramento da estrutura dever§ ser realizado por

empresa especializada.

05) Quando n«o indicada, a contra flecha (C.F) nas lajes e vigas, esta dever§ ser de

L/350, n«o maior que 2cm. Sendo "L" o comprimento do menor v«o.

06) A cura do concreto deve ter in²cio t«o logo a superf²ce concretada tenha

resist°ncia a a«o d' §gua (aproximadamente 5 horas) e deve se estender no m²nimo

por 7 dias.

07) Ultilizar espaadores pl§sticos, a fim de garantir o cobrimento m²nimo

especificado para as armaduras.

08) Adotar o controle rigoroso dos elementos, considerando-se limites  r²gidos de

toler©ncia de variabilidade das medidas durante a execu«o.

09) A retirada total do escoramento, somente poder§ ser realizada ap·s 28 dias da

concretagem.

10) Prever a impermeabiliza«o do baldrame com tinta asf§ltica.

11) No caso de lajes pr®-moldadas, estas  dever«o ser executadas conforme as

especifica»es do projeto projeto. Sendo que o fabricante dever§ emitir uma

Anota«o de Responsabilidade t®cnica de fabrica«o da laje.

12) No caso de lajes pre-moldadas,  dever§ ser previsto sobre as lajes uma tela de

distribui«o conforme  detalhamento  espec²fico.

13) As alvenarias sobre as lajes dever«o ter espessura m§xima de 14cm (em osso),

sendo que estas s· poder«o ser executadas ap·s a retirada total do escoramento.

14) Em caso de d¼vidas o autor do projeto dever§ ser consultado.

NOTAS

C.F. (Contraflecha em cm)

RELA¢ëO COM O NĉVEL DO PAVIMENTO

Lxx

h=xx

Nome da laje

espessura ou

detalhe da laje

Dire«o da vigotas

Lxx

h=xx

Nome da laje

espessura ou

detalhe da laje

No n²vel
Elevada

(e=+xx)

Rebaixada

 (e=-XX)

PR£-MOLDADA

MACI¢A

SIMBOLOGIA

LAJES

Setor:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

ROVER PERFEITO MATIAS

Engenheiro Civil

CREA: 049487-4

Nome Obra / Endereo:

Coordenação de Projetos

Requerente:

Tipo de Projeto:

Categoria:

Anteprojeto

Autor do Projeto:

Executivo Licitação

Estudo Preliminar

Propriet§rio:

Interven«o:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
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Ampliação

Adequação

Conte¼do:

Aprovação Projeto
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Formato Prancha:
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TIPO DE
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URBANO
MODERADA

PEQUENO

AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

CLASSE DE

II

CONCRETO 

MINIMO

25 MPa

X 

NORMAL

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)

4,5

LAJES

RECOMENDADO

UTILIZADO

INTERNO

EXTERNO

CONTATO SOLO

ESTACAS BLOCOS
PILARES VIGAS

ELEMENTOS

30 MPa

3,5 2,5

2,0 2,0

5,0
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 -

 -  -  -

 -

 -

 -

 -

 -

Eng. ROVER PERFEITO MATIAS - CREA: 049487-4

Secretaria  da  Saúde

Rua Dr. João Colin, 2719 – Bairro: Santo Antônio - Joinville SC

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

CONTROLE DIMENSëO DOS ELEMENTOS

RIGOROSO

RESERVATčRIO

RISCO DE

DETERIORA¢ëO

Assinatura Autor do Projeto:

Assinatura Secretaria Municipal de Sa¼de:

CLASSIFICA¢ëO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

VILA DA SAÚDE- UBSF AVENTUREIRO III

Rua Santa Luiza, s/nÜ - Aventureiro Joinville - SC

 PROJETO ESTRUTURAL - PLAYGROUND

GEOMETRIA DO NÍVEL 82.5

GEOMETRIA DO NÍVEL148.5

GEOMETRIA DO NÍVEL 165

GEOMETRIA DO NÍVEL 325

DETALHE ESQUEMÁTICO - TELA DE

DISTRIBUIÇÃO
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Rela«o do ao

5xP1 P6 P9

3xP10 P11 P14

P15

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 70 64 4480

2 5.0 7 114 798

3 5.0 7 29 203

4 5.0 14 72 1008

CA50 5 10.0 32 VAR VAR

6 10.0 2 67 134

7 10.0 26 VAR VAR

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

60.3

64.9

40.9

11

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

40.9

11

Volume de concreto (C-30) = 0.41 mį

Ćrea de forma = 8.29 mĮ
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31
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Rela«o do ao

B9 2xB15 10xB19

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 20 156 3120

2 5.0 50 120 6000

3 5.0 4 136 544

4 5.0 4 84 336

5 5.0 4 216 864

6 5.0 5 136 680

7 5.0 4 168 672

8 5.0 10 136 1360

CA50 9 8.0 4 142 568

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

5.7

135.8

2.5

23

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

2.5

23

Volume de concreto (C-30) = 0.94 mį

Ćrea de forma = 10 mĮ
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Obs: usar apenas em estribos com ßÒ10

DETALHE DE GANCHOS DOS ESTRIBOS

Ï

Tabela 9.2 - Di©metro dos pinos de dobramento para estribos (NBR6118/2014)

Tipo de ao

Dire«o da vigotas

A1

Data: Escala:

Desenho CAD:

Novembro/ 2021

M

Ć

X

.
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0
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m
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5

0

Ï

- UTILIZAR PREFERENCIALMENTE ESPA¢ADORES PLĆSTICOS

- Ï £ A BITOLA DA BARRA ONDE ESTĆ PRESO O ESPA¢ADOR

- CANTOS E ELEMENTOS ESPECIAIS EXIGEM ESTUDO PARTICULAR

- SERëO COLOCADOS ESPA¢ADORES EM TODOS OS PLANOS POR VëO

Ï

NOTAS:

ȹ

DETALHE DE GANCHOS DAS BARRAS

ȹ

2E
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-8Ï5ÏÓ 20
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DETALHE DA SOBREPOSI¢ëO DOS

PAINEIS DE  TELAS SOLDADAS

Bitola (mm)

CA-50CA-25

3Ït3Ït

Tabela 9.1 - Di©metro dos pinos de dobramento (D) (NBR6118/2014

Tipo de ao

CA-60CA-50CA-25

Bitola (mm)

6Ï5Ï4Ï< 20

l0t 120 68 86 108 136 174 216

< 10

2 malhas

VALORES DE "l0t" (cm)

Ï 10.0 12.55.0 6.3 8.0 16.0 20.0

espessura ou

detalhe da laje

l0t

Lxx
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(1c)
2 N5 ß8.0  C=875

(1c)
2 N7 ß8.0  C=208

(1c)
2 N9 ß8.0  C=533

(1c)
2 N11 ß8.0  C=323

V-103

V-104 V-105 V-106

V-109

V-112

V-115
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PESO + 10 %
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C.TOTAL
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A¢O N DIAM

(mm)
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RELA¢ëO DO A¢O

Volume de concreto (C-30) = 0.11 mį

Ćrea de forma = 0.00 mĮ
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Tabela 9.2 - Di©metro dos pinos de dobramento para estribos (NBR6118/2014)

Bitola (mm)

Tipo de ao

CA-60CA-50CA-25
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Tabela 9.1 - Di©metro dos pinos de dobramento (D) (NBR6118/2014

Tipo de ao

CA-60CA-50CA-25
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Rela«o do ao

2xP2 P3 4xP5

P9 P11 P15

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 112 64 7168

2 5.0 13 86 1118

3 5.0 13 29 377

4 5.0 14 72 1008

CA50 5 10.0 18 198 3564

6 10.0 22 161 3542

7 10.0 3 145 435

8 10.0 3 67 201

9 10.0 3 182 546

Resumo do ao
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Volume de concreto (C-30) = 0.64 mį
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A¢O N DIAM

(mm)

QUANT

CA60 1 5.0 220

CA50 2 8.0 2

3 8.0 2

4 8.0 8

5 8.0 2

6 8.0 2

7 8.0 2

8 8.0 2

9 8.0 2

10 8.0 2

11 8.0 2

12 8.0 2

13 8.0 2

14 8.0 6

15 8.0 2

16 8.0 2

17 10.0 2

18 10.0 2

19 10.0 2

20 10.0 2

21 10.0 2

22 10.0 2

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

95.1

62.4

176

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

83.6

29.8

Ćrea de forma = 26.53 mĮ
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ARMA¢ëO POSITIVA - NĉVEL-231

ESCALA 1:50

PLANTA DE VIGOTAS PR£-MOLDADAS/ARMADURA NEGATIVAS
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Rela«o do ao

Negativos
Positivos

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 2 170 340

2 6.3 2 VAR VAR

3 8.0 5 VAR VAR

4 8.0 5 VAR VAR

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3

8.0

7.1

24.7

1.9

10.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 12.6

Volume de concreto (C-30) = 1.55 mį

Armadura positiva (inferior)

_

> 2h ou lb

DE BORDO LIVRE DA LAJE

DETALHE DA ARMADURA

h=13

R2

h=13
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h=13
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VISTA
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Rela«o do ao

LE1

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 8 105 840

2 6.3 3 138 414

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3 12.6 3.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 3.4

Volume de concreto (C-30) = 0.18 mį

Ćrea de forma = 1.57 mĮ

ARMA¢ëO POSITIVA DA ESCADA E1

ESCALA 1:25

CORTE A-A (LE1)

ESCALA 1:25

292

3 286 3

ESC 1:50

(L1)

VT1a (5 unidades)

1 N8 ß8.0  C=307

9

293

9

1 N1 TR 08645  C=293

237

3 231 3

ESC 1:50

(R1)

VT1a (8 unidades)

1 N6 ß6.3  C=248

7

237

7

1 N2 TR 08645  C=237

147

3 141 3

ESC 1:50

(L1)

VT1b (10 unidades)

1 N9 ß8.0  C=161

9

147

9

1 N3 TR 08645  C=147

140

3 134 3

ESC 1:50

(L2)

VT2a (3 unidades)

1 N10 ß8.0  C=154

9

140

9

1 N4 TR 08645  C=140

249

3 241 5

ESC 1:50

(R2)

VT2b (5 unidades)

1 N7 ß6.3  C=260

7

249

7

1 N5 TR 08645  C=249

Rela«o do ao

8xVT1a 10xVT1b 5xVT2b

5xVT1a-1 3xVT2a-1

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 TR 08645 5 293 1465

2 TR 08645 8 237 1896

3 TR 08645 10 147 1470

4 TR 08645 3 140 420

5 TR 08645 5 249 1245

CA50 6 6.3 8 248 1984

7 6.3 5 260 1300

8 8.0 5 307 1535

9 8.0 10 161 1610

10 8.0 3 154 462

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

TR 08645

32.9

36.1

65

8.8

15.7

58.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

24.5

58.7
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Assinatura Autor do Projeto:

5,0 3,5 2,5

2,5 2,5

5,0

 -  - 2,5

 2,5

 -

 -

 -  -  -  -  -  -

VILA DA SAÚDE- UBSF AVENTUREIRO III

Rua Santa Luiza, s/nÜ - Aventureiro Joinville - SC

 PROJETO ESTRUTURAL - PLAYGROUND

ARMAÇÃO POSITIVA DA ESCADA

Projeto Estrutural de Concreto Armado (0014869233)         SEI 22.0.047636-6 / pg. 19Anexo IV - Projeto Estrutural de Concreto Armado (0014919795)         SEI 22.0.232079-7 / pg. 19



NĉVEL-331 - L3

SE¢ëO

ESC 1:20

2
6

14

1
0
0

9
 
N

1
 
c
/
1
2

E
S

C
 
1
:
1
5

P2=P10

331

231

4
 
N
4
 
ß
1
0
.
0
 
 
C
=
9
6

9
6

9 N1 ß5.0  C=64

7

19

NĉVEL-331 - L3

SE¢ëO

ESC 1:20

2
6

14

2
6
5

2
3
 
N

1
 
c
/
1
2

E
S

C
 
1
:
1
5

P8=P12=P13

331

66

4
 
N
5
 
ß
1
0
.
0
 
 
C
=
2
6
1

2
6
1

23 N1 ß5.0  C=64

7

19

NĉVEL-331 - L3

SE¢ëO

ESC 1:20

3
0

14

1
1
6

1
0
 
N

2
 
c
/
1
2

10 N3 ß5.0  C=22

E
S

C
 
1
:
1
5

P9

331

214.5

6
 
N
6
 
ß
1
0
.
0
 
 
C
=
1
1
3

1
1
3

10 N2 ß5.0  C=72

7

23

N3

NĉVEL-331 - L3

SE¢ëO

ESC 1:20

2
6

14

1
0
0

9
 
N

1
 
c
/
1
2

E
S

C
 
1
:
1
5

P11

331

231

6
 
N
4
 
ß
1
0
.
0
 
 
C
=
9
6

9
6

9 N1 ß5.0  C=64

7

19

NĉVEL-331 - L3

SE¢ëO

ESC 1:20

3
0

14

1
0
0

9
 
N

2
 
c
/
1
2

E
S

C
 
1
:
1
5

P15

331

231

4
 
N
4
 
ß
1
0
.
0
 
 
C
=
9
6

9
6

9 N2 ß5.0  C=72

7

23

Rela«o do ao

2xP2 3xP8 P9

P11 P15

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 96 64 6144

2 5.0 19 72 1368

3 5.0 10 22 220

CA50 4 10.0 18 96 1728

5 10.0 12 261 3132

6 10.0 6 113 678

Resumo do ao

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

55.4

77.4

37.6

13.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

37.6

13.1

Volume de concreto (C-30) = 0.49 mį

Ćrea de forma = 10.67 mĮ
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alvenaria (detalhe do castelo);

2) A Alvenaria  (14 x 29 x19) cm, deverá

ser preeenchida com concreto
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2) A Alvenaria  (14 x 29 x19) cm, deverá

ser preeenchida com concreto
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Rela«o do ao

V-301 V-302 V-303

V-304

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 78 60 4680

2 5.0 16 43 688

3 5.0 24 39 936

CA50 4 8.0 2 158 316

5 8.0 2 164 328

6 8.0 2 163 326

7 8.0 2 177 354

8 8.0 2 316 632

9 8.0 2 318 636

10 8.0 2 186 372

11 8.0 2 188 376

Resumo do ao

A¢O
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

33.4

63.1

14.5

10.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

14.5

10.7

Volume de concreto (C-30) = 0.24 mį

Ćrea de forma = 4.5 mĮ

RECOBRIMENTO MĉNIMO (cm)
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