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CAIXA DE PASSAGEM

65x41x80xm PADRÃO

CELESC. COM TAMPA DE

FERRO 125KN.

CAIXA DE PASSAGEM

30x30x40xm.

CAIXA DE

PASSAGEM

30x30x40xm.

CAIXA DE PASSAGEM

30x30x40xm.

CAIXA DE PASSAGEM

30x30x40xm.

CAIXA DE PASSAGEM

30x30x40xm.

CAIXA DE PASSAGEM

30x30x40xm. COM TAMPA

DE FERRO 125KN.

ELETROCALHA

METÁLICA 20x10cm.

INSTALADA A 280cm

PISO.

ELETROCALHA

METÁLICA 20x10cm.

INSTALADA A 280cm  PISO.

ELETROCALHA

METÁLICA 20x10cm.

INSTALADA A 280cm  PISO.

ELETROCALHA

METÁLICA 20x10cm.

INSTALADA A 280cm

PISO.

CAIXA DE PASSAGEM

30x30x40xm.

CAIXA DE PASSAGEM

30x30x40xm.

CAIXA DE PASSAGEM  METÁLICA DO

TIPO SOBREPOR

20x20x10cm.

CAIXA DE

PASSAGEM

METÁLICA DO

TIPO SOBREPOR

30x30x10cm.

d

C7

C7

d

24Wd

C7

QUADRO DE COMANDO

PARA COMUTAÇÃO

AUTOMÁTICA ENTRE 2

MOTORES

QGBT

120

QGBT

SUBESTAÇÃO

MED

TC

ø
4
"

3m

3
m

5xØ2"

CAIXA DE

PASSAGEM

65x41x80xm

PADRÃO CELESC.

COM TAMPA DE

FERRO 125KN.

#70

Cobre nú

#70

Cobre nú

#
7

0

C
o

b
r
e

 
n

ú

#
7

0

C
o

b
r
e

 
n

ú

POSTE DE

CONCRETO

11m / 600daN

HASTE DE

ATERRAMENTO

DO TIPO

COPPERWELD

5

8

" 240cm.

HASTE DE

ATERRAMENTO

DO TIPO

COPPERWELD

5

8

" 240cm.

HASTE DE

ATERRAMENTO

DO TIPO

COPPERWELD

5

8

" 240cm.

HASTE DE

ATERRAMENTO

DO TIPO

COPPERWELD

5

8

" 240cm.

g

g

1

.

5

B

2

B14

CAIXA DE

PASSAGEM 4x2"

EMBUTIDA NO PISO,

COM TAMPA DE

INOX, PARA

TOMADAS

EMBUTIDAS NA

MESA DOS

PROFESSORES.

C

1

3

QD-C

#70

Cobre nú

#70

Cobre nú

3m

3m

3m

HASTE DE

ATERRAMENTO

DO TIPO

COPPERWELD

5

8

" 240cm.

HASTE DE

ATERRAMENTO

DO TIPO

COPPERWELD

5

8

" 240cm.
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a

D1 D11 D19 D7

25

C11 C16 C2 C22

26

C1 C10 C16 C21

27

C13 C14 C16 C5

28

C1 C10 C15 C16 C21

29

C1 C10 C11 C12 C13 C14

C15 C16 C17 C18 C19 C2

4 4

C20 C21 C22 C23 C24 C25

4 4 6

C26 C27 C28 C3 C37 C4

16

C5 C6 C7 C8 C9
QD-C

30

D1 D11 D19 D7

31

4

C1 C10 C15 C16 C21 C24

d

4

C25 C37 C7

32

d

4 4

C16 C24 C25 C7

33

d

4 4

C16 C24 C25 C37 C7

34

C1 C10 C15 C16 C18 C21

d

4 4

C24 C25 C37 C7

35

C1 C10 C11 C15 C16 C18

4 4

C2 C21 C22 C24 C25 C37

d

C7

36

C12 C13 C14 C15 C16 C18

cd

16

C19 C23 C4 C5 C7
QD-C

37

C1 C10 C11 C15 C16 C18

4 4

C2 C21 C22 C24 C25 C3

d

C37 C7

38

C1 C10 C11 C15 C16 C18

4 4

C2 C21 C22 C24 C25 C3

cd

C37 C7

39

cd

C13 C14 C16 C19 C5 C7

16

QD-C

40

C13 C14 C16 C18 C19 C5

cd

16

C7
QD-C

41

C1 C10 C11 C15 C16 C18

4 4 6

C2 C21 C22 C24 C25 C28

cd

C3 C37 C7

42

C1 C10 C11 C15 C16 C17

4

C18 C2 C20 C21 C22 C24

4 4 4 6

C25 C26 C27 C28 C3 C37

c

C6 C7 C8 C9

43

C1 C10 C11 C15 C16 C18

4 4 6

C2 C21 C22 C24 C25 C28

c

C3 C37 C7

44

b

D1 D11 D19 D7

45

b

1.5

D1 D11 D13 D19 D5 D7

D8

46

b

4 4

D1 D11 D13 D19 D20 D28

1.5

D5 D7 D8

47

1.5 4 1.5

B1 B11 B14 B18 B25 B3

B37 B8

48

1.5 1.5

B10 B14 B15 B2 B5 B9

49

1.5 1.5

B14 B15 B2 B5 B9

50

B12 B13 B14 B16 B19 B4

B7

51

b

D1 D11 D12 D13 D15 D19

4 4 1.5 1.5

D20 D28 D3 D5 D7 D8

52

B14 B16 B19 B4

53

b

D1 D10 D11 D12 D13 D14

4 4 1.5 1.5

D15 D19 D20 D28 D3 D4

1.5

D5 D7 D8

54

a

A1 A12 A14 A15 A21 A3

4 4 4 16

A4 A44 A45 A46
QD-C

55

A12 A14 A15 A21 A3 A4

56

A1 A11 A17 A18 A19 A2

4

A20 A21 A23 A24 A25 A29

4 6 6 4 4 4

A30 A31 A32 A44 A45 A46

16

A7 A8 A9
QD-D

57

b

A1 A11 A18 A19 A2 A20

4 6 6

A21 A24 A25 A30 A31 A32

4 4 4 16

A44 A45 A46 A8 A9
QD-D

58

b

A1 A11 A19 A2 A20 A21

6 6 16

A25 A31 A32 A9
QD-D

59

b

6 6 16

A1 A11 A21 A31 A32
QD-D
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A1 A11 A16 A17 A18 A19

A2 A20 A21 A22 A23 A24

4 4 6 6 4

A25 A29 A30 A31 A32 A44

4 4 4

A45 A46 A47 A48 A49 A6

16

A7 A8 A9
QD-D
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b

A1 A11 A17 A18 A19 A2

4

A20 A21 A23 A24 A25 A29

4 6 6 4 4 4

A30 A31 A32 A44 A45 A46

16

A7 A8 A9
QD-D

62

b

A1 A11 A18 A19 A2 A20

4 6 6

A21 A24 A25 A30 A31 A32

4 4 4 16

A44 A45 A46 A8 A9
QD-D

63

b

A1 A11 A19 A20 A21 A25

6 6 16

A31 A32 A9
QD-D

64

A1 A11 A16 A17 A18 A19

A2 A20 A21 A22 A23 A24

4 4 6 6 4

A25 A29 A30 A31 A32 A44

4 4

A45 A46 A6 A7 A8 A9

16

QD-D

65

b

6 6 16

A1 A21 A31 A32
QD-D

66

b

A1 A11 A17 A18 A19 A2

4

A20 A21 A23 A24 A25 A30

6 6 4 4 4

A31 A32 A44 A45 A46 A7

16

A8 A9
QD-D

67

b

A1 A11 A18 A19 A2 A20

6 6

A21 A24 A25 A31 A32 A8

16

A9
QD-D

68

a

A1 A11 A13 A16 A17 A18

A19 A2 A20 A21 A22 A23

4 4 6

A24 A25 A29 A3 A30 A31

6 4 4 4

A32 A44 A45 A46 A47 A48

4 16

A49 A6 A7 A8 A9
QD-D

69

a

A1 A11 A13 A16 A17 A18

A19 A2 A20 A21 A22 A23

4 4

A24 A25 A28 A29 A3 A30

6 6 4 4 4

A31 A32 A44 A45 A46 A47

4

A48 A49 A6 A7 A8 A9

16

QD-D

70

b

A1 A11 A18 A19 A2 A20

4 6 6

A21 A24 A25 A30 A31 A32

16

A8 A9
QD-D

71

D1 D10 D11 D12 D13 D14

4 4

D15 D16 D17 D19 D2 D20

4 1.5 1.5 1.5

D27 D28 D3 D4 D5 D6

16

D7 D8 D9
QD-D

72

A12 A21 A3

73

A11

74

A19 A20 A21 A25 A9

75

A13 A20 A21 A3

76

A16 A21 A22 A6

77

b

4 4

D1 D16 D17 D2 D20 D27

D6 D7 D9

78

a

A1 A11 A12 A13 A14 A15

A16 A17 A18 A19 A2 A20

A21 A22 A23 A24 A25 A28

4 4 6 6

A29 A3 A30 A31 A32 A4

4 4 4 4

A44 A45 A46 A47 A48 A49

16 16

A6 A7 A8 A9
QD-C QD-D

79

A18 A21 A24 A8

80

A17 A20 A21 A23 A7

81

A1 A11 A12 A13 A14 A15

A16 A17 A18 A19 A2 A20

A21 A22 A23 A24 A25 A28

4 4 6 6

A29 A3 A30 A31 A32 A4

4 4 4 4

A44 A45 A46 A47 A48 A49

16 16

A6 A7 A8 A9
QD-C QD-D

82

4 4

D16 D17 D2 D20 D27 D6

D7 D9

83

A1 A11 A12 A13 A14 A15

A16 A17 A18 A19 A2 A20

A21 A22 A23 A24 A25 A26

4 4 6

A27 A28 A29 A3 A30 A31

6 6 6 4 4

A32 A33 A34 A4 A44 A45

4 4

A46 A47 A48 A49 A6 A7

25 16

A8 A9
QD-A

84

A21 A3

85

6 6 25 16

A21 A26 A27 A33 A34
QD-A

16 16

QD-C QD-D

86

D16 D2 D7 D9

87

6 6 25 16 16

A26 A27 A33 A34
QD-A QD-C

16

QD-D

88

25 16 16 16

QD-A QD-C QD-D

89

6 6

A26 A27 A33 A34

90

6

A26 A27 A34

91

6

A27 A34

92

A27

LEGENDA FIAÇÃO
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6
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4
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2

1

18

17

16

15

14

13

12

11

10

DIREÇÃO

CONVIVENCIA

TERCEIROS

LAVANDERIA

DEP.

SECOS

CANTINA

HALL

SERVIÇO

SALA DOS

PROFESSORES

SALA DE

ATIVIDADES

COMPLEMENTARES

SALA DE

AULA 07

I.S. PCD

SALA DE

AULA 03

SALA DE

AULA 02

SALA DE

AULA 01

DEP.

PERECÍVEIS

DEP. MAT.

LIMPEZA

SALA DO AE

SECRETARIA

DEP. JARDIM

SALA DE AULA

04

ATELIÊ

RESERVATÓRIO

SALA DE AULA

08

ARQUIVO

MORTO

COZINHA

DEPÓSITO DE

MATERIAL

DIDÁTICO

ORIENTAÇÃO E

SUPERVISÃO

SALA DE AULA

06

SALA DE AULA

05

BIBLIOTECA

I.S. ALUNOS

MASC.

I.S. ALUNOS

FEM.

I.S. PROF.

MASC.

I.S. PROF.

FEM.

BWC PCD

VESTIÁRIO

TERCEIROS

FEM.

VESTIÁRIO

TERCEIROS

MASC.

VESTIÁRIO

COZINHEIRAS

PATIO COBERTO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

CIRCULAÇÃO
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J
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U

R
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- ELETRODUTO  PEAD  EMBUTIDO NO PISO.  QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

- ELETRODUTO FLEXÍVEL  PARA ALIMENTAÇÃO DA CONDENSADORA. QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO APARENTE ONDE NÃO HOUVER FORRO. QUANDO NÃO INDICADO,

BITOLA Ø3/4".

LEGENDA CONDUTOS

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO PAREDE . QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

- ELETRODUTO FLEXÍVEL. QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

Interruptor programável operante no protocolo zigbee/bluetooth mesh. alimentação elétrica por bateria, instalação do

tipo sobrepor- 1,10m do piso

Gateway wireless para tecnologia ZIGBEE/BLUETOOH MES, com capacidade para controle de no mínimo 200

luminárias, 10 sensores e 10 interruptores. alimentação elétrica 220V. instalação sobrepor e garantia de 5 anos para

funcionamento.

Sensor de presença (TETO) e luminosidade operante no protocolo ZIGBEE/BLUETOOH MESH. Angulo de abertura

80°,alimentação elétrica por bateria, IP20, garantia de 5 anos.

<>

(2x)

Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

<> Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Quadro de distribuição

Sensor de presença e Luminosidade de parede, Alimentação elétrica 220Vca, 60Hz. Ângulo de abertura mínimo de

80° para detecção de movimentos.

M

3F

Motor trifásico a 0,80m do piso

LEGENDA

1. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS:

- NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;

2. TODA A INSTALAÇÃO, BEM COMO A COMPRA DOS MATERIAIS, DEVERÁ SER EXECUTADA DE A ACORDO COM AS NORMAS AACIMA

CITADAS.

3. TODOS OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS.

4. A FIAÇÃO QUANDO NÃO INDICADA CONSIDERAR  2,5mm².

5. OS CABOS DOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO A FASE JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E

JUNTO À CARGA, ATRAVÉS DE FITA ISOLANTE COLORIDA. SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO: FASE R, PRETA. FASE S, BRANCA. FASE T,

VERMELHA. FAZER A IDENTIFICAÇÃO COM FITA TAMBÉM PARA OS CABOS DE CIRCUITOS MONOFÁSICOS MAIORES OU IGUAIS A

#10mm².

6. OS CABOS DE TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO AO CIRCUITO JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E

JUNTO À CARGA ATRAVÉS DE ANILHAS OU ETIQUETAS PRÓPRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS. TAMBÉM DEVERÃO SER

IDENTIFICADOS OS CONDUTORES NEUTRO.

7.    A FIAÇÃO EM BAIXA TENSÃO DEVERÁ SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES

           FASE PRETO

NEUTRO AZUL-CLARO

RETORNO AMARELO OU BRANCO

TERRA VERDE-AMARELO

COMANDO CINZA

8. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE O QUE ESTABELECE A NORMA REGULAMENTADORA NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E

SERVIÇOS EM        ELETRICIDADE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PUBLICADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 598 DE

07/12/2004, EM ESPECIAL O ITEM 10.3. A EXECUÇÃO TAMBÉM DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA NR-10

9. TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZÁVEIS DEVERÃO SER ATERRADAS.

10. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.

Condulete PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

FORNO ELETRICO 10kW

Tomada para exaustor a 2,20m do piso

Ventilador Parede 2,20m do piso

Ventokit

Interruptor para ventilador de parede  a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada instalada no teto

(2x)

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Caixa 4x4" de embutir

Rele Fotoelétrico 220v/ 1000w

- Descida de eletroduto.

- Subida de eletroduto.

Curva 90°

Caixa de passagem do tipo sobrepor.

Caixa de passagem 2x4" alimentação da evaporadora (climatização).

<> Caixa de passagem

Condulete de PVC 5 entradas

SIMBOLOGIA ILUMINAÇÃO

- PROJETOR LED, INSTALAÇÃO EXTERNA, 100W 10000lm EFICÁCIA 100lm/W. TEMPERATURA

DE COR 5000K, PROTEÇÃO IP67, VIDA UTIL MÍNIMA 50.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA SOBREPOR ,LED DIMERIZÁVEL 38W, 4000lm EFICÁCIA 105lm/W. TEMPERATURA

DE COR 4000K COM DRIVER DIMERIZÁVEL, VIDA UTIL 50.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR ,LED DIMERIZÁVEL 38W 4000lm EFICÁCIA 105lm/W.

TEMPERATURA DE COR 4000K, PROTEÇÃO IP66. COM DRIVER DIMERIZÁVEL.VIDA UTIL

50.000hs 220v

- LUMINÁRIA SOBREPOR, LED  24W 2400lm EFICÁCIA 100lm/W .TEMPERATURA DE COR

4000K.  VIDA UTIL MÍNIMA 15.000hs. 220V.

NOTAS

- LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR ,LED  38W 4000lm EFICÁCIA 105lm/W. TEMPERATURA

DE COR 4000K, PROTEÇÃO IP66. VIDA UTIL 50.000hs 220v

Caixa de passagem embutida no piso com tampa em aço inox.

BUF
Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - BUFFET

ARC12000
Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

ARC24000
Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU

ARC36000
Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU

CHU
Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6800 W

BR1T
Tomada - uso específico - Bomba recalque - 1cv trifásico

EXA Tomada - uso específico - Exaustor (cozinha)

FORNO
Tomada - uso específico - FORNO ELÉTRICO

VTK Ventokit - 40w

VTS Ventilador de Parede - V simples - Liga/Desliga

CZR Cruzeta reta (X) 90° - 200x100mm

CH Curva horizontal 90° - 200x100mm

TH T horizontal 90° - 200x100mm

LEGENDA INDICAÇÃO

DATA DESENHODESCRIÇÃO
QUADRO DE REVISÕES

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

PROJETO

Rua Conselheiro Mafra, Nº 758 | CEP 88010-102 - Florianópolis  Fone: (48) 99969-3345| E-mail: guilherme@engeplanti.com.br

Engeplanti Consultoria Ltda.| CREA nº 163388-0 | CNPJ 23.002.667/0001-29

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

RAFAEL NAGI CRUZ GERGES

GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC: 126956-9

DATA

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Rua Conselheiro Mafra, 758 - Centro - Florianópolis - SC

Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO

Edifício Kosmos, 1° andar, sala 102
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ELETROCALHA
METÁLICA 20x10cm.
INSTALADA A 280cm  PISO.

ELETROCALHA
METÁLICA 20x10cm.
INSTALADA A 280cm  PISO.

ELETROCALHA
METÁLICA 20x10cm.
INSTALADA A 280cm  PISO.

CAIXA DE PASSAGEM
METÁLICA DO TIPO
SOBREPOR
20x20x10cm.

CAIXA DE PASSAGEM
30x30x40xm.

CAIXA DE PASSAGEM
30x30x40xm. CAIXA DE PASSAGEM
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CAIXA DE PASSAGEM  METÁLICA DO
TIPO SOBREPOR
20x20x10cm.
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- ELETRODUTO  PEAD  EMBUTIDO NO PISO.  QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

- ELETRODUTO FLEXÍVEL  PARA ALIMENTAÇÃO DA CONDENSADORA. QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO APARENTE ONDE NÃO HOUVER FORRO. QUANDO NÃO INDICADO,
BITOLA Ø3/4".

LEGENDA CONDUTOS

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO PAREDE . QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

Interruptor programável operante no protocolo zigbee/bluetooth mesh. alimentação elétrica por bateria, instalação do
tipo sobrepor- 1,10m do piso

Gateway wireless para tecnologia ZIGBEE/BLUETOOH MES, com capacidade para controle de no mínimo 200
luminárias, 10 sensores e 10 interruptores. alimentação elétrica 220V. instalação sobrepor e garantia de 5 anos para
funcionamento.

Sensor de presença (TETO) e luminosidade operante no protocolo ZIGBEE/BLUETOOH MESH. Angulo de abertura
80°,alimentação elétrica por bateria, IP20, garantia de 5 anos.

<>

(2x) Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
<> Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Quadro de distribuição

Sensor de presença e Luminosidade de parede, Alimentação elétrica 220Vca, 60Hz. Ângulo de abertura mínimo de
80° para detecção de movimentos.

LEGENDA

Condulete PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

Ventilador Parede 2,20m do piso

Ventokit

Interruptor para ventilador de parede  a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada instalada no teto

(2x) 2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Caixa 4x4" de embutir

Rele Fotoelétrico 220v/ 1000w

- Descida de eletroduto.

- Subida de eletroduto.

Curva 90°

Caixa de passagem do tipo sobrepor.

Caixa de passagem 2x4" alimentação da evaporadora (climatização).

<> Caixa de passagem

Condulete de PVC 5 entradas

1. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS:
- NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;

2. TODA A INSTALAÇÃO, BEM COMO A COMPRA DOS MATERIAIS, DEVERÁ SER EXECUTADA DE A ACORDO COM AS NORMAS AACIMA
CITADAS.

3. TODOS OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS.

4. A FIAÇÃO QUANDO NÃO INDICADA CONSIDERAR  2,5mm².

5. OS CABOS DOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO A FASE JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA, ATRAVÉS DE FITA ISOLANTE COLORIDA. SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO: FASE R, PRETA. FASE S, BRANCA. FASE T,
VERMELHA. FAZER A IDENTIFICAÇÃO COM FITA TAMBÉM PARA OS CABOS DE CIRCUITOS MONOFÁSICOS MAIORES OU IGUAIS A
#10mm².

6. OS CABOS DE TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO AO CIRCUITO JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA ATRAVÉS DE ANILHAS OU ETIQUETAS PRÓPRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS. TAMBÉM DEVERÃO SER
IDENTIFICADOS OS CONDUTORES NEUTRO.

7.    A FIAÇÃO EM BAIXA TENSÃO DEVERÁ SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES
           FASE PRETO

NEUTRO AZUL-CLARO
RETORNO AMARELO OU BRANCO
TERRA VERDE-AMARELO
COMANDO CINZA

8. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE O QUE ESTABELECE A NORMA REGULAMENTADORA NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS EM        ELETRICIDADE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PUBLICADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 598 DE
07/12/2004, EM ESPECIAL O ITEM 10.3. A EXECUÇÃO TAMBÉM DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA NR-10

9. TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZÁVEIS DEVERÃO SER ATERRADAS.

10. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.

SIMBOLOGIA ILUMINAÇÃO

- PROJETOR LED, INSTALAÇÃO EXTERNA, 100W 10000lm EFICÁCIA 100lm/W. TEMPERATURA
DE COR 5000K, PROTEÇÃO IP67, VIDA UTIL  50.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA SOBREPOR ,LED DIMERIZÁVEL 38W, 4000lm EFICÁCIA 105lm/W. TEMPERATURA
DE COR 4000K COM DRIVER DIMERIZÁVEL, VIDA UTIL  50.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA SOBREPOR, LED  24W 2400lm EFICÁCIA 100lm/W .TEMPERATURA DE COR
4000K.  VIDA UTIL  15.000hs. 220V.

NOTAS

- LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR ,LED  38W 4000lm EFICÁCIA 105lm/W. TEMPERATURA
DE COR 4000K, PROTEÇÃO IP66. VIDA UTIL 50.000hs 220v

BUF Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - BUFFET
ARC12000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC24000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC36000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
CHU Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6800 W
BR1T Tomada - uso específico - Bomba recalque - 1cv trifásico
EXA Tomada - uso específico - Exaustor (cozinha)
FORNO Tomada - uso específico - FORNO ELÉTRICO
VTK Ventokit - 40w
VTS Ventilador de Parede - V simples - Liga/Desliga
CZR Cruzeta reta (X) 90° - 200x100mm
CH Curva horizontal 90° - 200x100mm
TH T horizontal 90° - 200x100mm
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LEGENDA FIAÇÃO

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

PROJETO

Rua Conselheiro Mafra, Nº 758 | CEP 88010-102 - Florianópolis  Fone: (48) 99969-3345| E-mail: guilherme@engeplanti.com.br
Engeplanti Consultoria Ltda.| CREA nº 163388-0 | CNPJ 23.002.667/0001-29

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

RAFAEL NAGI CRUZ GERGES

GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 126956-9

DATA

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Rua Conselheiro Mafra, 758 - Centro - Florianópolis - SC

Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br
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RUA PREF. BALTAZAR BUSCHLE, Nº3645, ESPINHEIROS, JOINVILLE-SC

ELÉTRICO

INDICADA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
13-21-35-52-0567

PROJETO EXECUTIVO ELE 02/10PLANTA BAIXA TÉRREO - II

ESCOLA MUNICIPAL ALUÍZIUS SEHNEM
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PLANTA DE SETORIZAÇÃO
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LEGENDA FIAÇÃO

- ELETRODUTO FLEXÍVEL  PARA ALIMENTAÇÃO DA CONDENSADORA. QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO APARENTE ONDE NÃO HOUVER FORRO. QUANDO NÃO INDICADO,
BITOLA Ø3/4".

LEGENDA CONDUTOS

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO PAREDE . QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

Interruptor programável operante no protocolo zigbee/bluetooth mesh. alimentação elétrica por bateria, instalação do
tipo sobrepor- 1,10m do piso

Ponto com Tomada 2P+T 10A, para Gateway wireless para tecnologia ZIGBEE/BLUETOOH MES, com capacidade para
controle de no mínimo 200 luminárias, 10 sensores e 10 interruptores. alimentação elétrica 220V. instalação sobrepor e
garantia de 5 anos para funcionamento.

Sensor de presença (TETO) e luminosidade operante no protocolo ZIGBEE/BLUETOOH MESH. Angulo de abertura
80°,alimentação elétrica por bateria, IP20, garantia de 5 anos.

<>

(2x) Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
<> Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Quadro de distribuição

Sensor de presença e Luminosidade de parede, Alimentação elétrica 220Vca, 60Hz. Ângulo de abertura mínimo de
80° para detecção de movimentos.

LEGENDA

1. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS:
- NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;

2. TODA A INSTALAÇÃO, BEM COMO A COMPRA DOS MATERIAIS, DEVERÁ SER EXECUTADA DE A ACORDO COM AS NORMAS AACIMA
CITADAS.

3. TODOS OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS.

4. A FIAÇÃO QUANDO NÃO INDICADA CONSIDERAR  2,5mm².

5. OS CABOS DOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO A FASE JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA, ATRAVÉS DE FITA ISOLANTE COLORIDA. SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO: FASE R, PRETA. FASE S, BRANCA. FASE T,
VERMELHA. FAZER A IDENTIFICAÇÃO COM FITA TAMBÉM PARA OS CABOS DE CIRCUITOS MONOFÁSICOS MAIORES OU IGUAIS A
#10mm².

6. OS CABOS DE TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO AO CIRCUITO JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA ATRAVÉS DE ANILHAS OU ETIQUETAS PRÓPRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS. TAMBÉM DEVERÃO SER
IDENTIFICADOS OS CONDUTORES NEUTRO.

7.    A FIAÇÃO EM BAIXA TENSÃO DEVERÁ SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES
           FASE PRETO

NEUTRO AZUL-CLARO
RETORNO AMARELO OU BRANCO
TERRA VERDE-AMARELO
COMANDO CINZA

8. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE O QUE ESTABELECE A NORMA REGULAMENTADORA NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS EM        ELETRICIDADE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PUBLICADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 598 DE
07/12/2004, EM ESPECIAL O ITEM 10.3. A EXECUÇÃO TAMBÉM DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA NR-10

9. TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZÁVEIS DEVERÃO SER ATERRADAS.

10. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.

Condulete PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

Ventilador Parede 2,20m do piso

Ventokit

Interruptor para ventilador de parede  a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada instalada no teto

Caixa 4x4" de embutir

Rele Fotoelétrico 220v/ 1000w

- Descida de eletroduto.

- Subida de eletroduto.

Curva  90°

Caixa de passagem do tipo sobrepor.

Caixa de passagem 2x4" alimentação da evaporadora (climatização).

Condulete de PVC 5 entradas

SIMBOLOGIA ILUMINAÇÃO

- PROJETOR LED, INSTALAÇÃO EXTERNA, 100W 10000lm EFICÁCIA 100lm/W. TEMPERATURA
DE COR 5000K, PROTEÇÃO IP67, VIDA UTIL MÍNIMA . 220V.

- LUMINÁRIA SOBREPOR ,LED DIMERIZÁVEL 38W, 4000lm EFICÁCIA 105lm/W. TEMPERATURA
DE COR 4000K COM DRIVER DIMERIZÁVEL, VIDA UTIL  50.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR ,LED DIMERIZÁVEL 38W 4000lm EFICÁCIA 105lm/W.
TEMPERATURA DE COR 4000K, PROTEÇÃO IP66. COM DRIVER DIMERIZÁVEL.VIDA UTIL
50.000hs 220v

- LUMINÁRIA SOBREPOR, LED  24W 2400lm EFICÁCIA 100lm/W .TEMPERATURA DE COR
4000K.  VIDA UTIL 15.000hs. 220V.

- ARANDELA LED, 24W 2400lm EFICÁCIA 100lm/W .TEMPERATURA DE COR 4000K.  VIDA UTIL
15.000hs. 220V.

- ELETRODUTO FLEXÍVEL. QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

NOTAS

LEGENDA INDICAÇÃO
TOE Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica
VTK Ventokit - Ventokit
VTS Ventilador de teto - V simples - Liga/Desliga -PAREDE
TM Terminal - 200x100mm
ARC24000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC36000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
CHU Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6800 W

- LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR ,LED  38W 4000lm EFICÁCIA 105lm/W. TEMPERATURA
DE COR 4000K, PROTEÇÃO IP66. VIDA UTIL 50.000hs 220v

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

PROJETO

Rua Conselheiro Mafra, Nº 758 | CEP 88010-102 - Florianópolis  Fone: (48) 99969-3345| E-mail: guilherme@engeplanti.com.br
Engeplanti Consultoria Ltda.| CREA nº 163388-0 | CNPJ 23.002.667/0001-29

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 126956-9

DATA

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

MUNICÍPIO DE JOINVILLE
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100 A
13 kA

25 16

100 A
13 kA

20 A
4.5 kA

2.5

(200 W)
R

A10 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

20 A
4.5 kA

2.5

(400 W)
R

A20 (TOMADAS - GATEWAY)

20 A
4.5 kA

2.5

(410 W)
R

A21 (TOMADAS - PPCI)

20 A
4.5 kA

2.5

(1125 W)
T

A26 (AR -CONDICIONADO - DIRETORIA)

20 A
4.5 kA

2.5

(1125 W)
R

A27 (AR -CONDICIONADO - TERCEIROS)

20 A
4.5 kA

2.5

(1125 W)
R

A28 (AR -CONDICIONADO - SECRETARIA)

32 A
4.5 kA

4

(3540 W)
S

A29 (AR -CONDICIONADO - SALA DE AULA 01)

32 A
4.5 kA

4

(3540 W)
R

A30 (AR -CONDICIONADO - SALA DE AULA 02)

40 A
4.5 kA

6

(3540 W)
S

A31 (AR -CONDICIONADO - SALA DE AULA 03)

40 A
4.5 kA

6

(3540 W)
T

A32 (AR -CONDICIONADO - SALA DE AULA 04)

40 A
4.5 kA

6
DR

40 A
(6800 W)

S
A33 (CHUVEIRO - VESTIARIO FEM.)

40 A
4.5 kA

6
DR

40 A
(6800 W)

T
A34 (CHUVEIRO - VESTIARIO MASC.)

(0 W)
R

A35 (Reserva)

(0 W)
R

A36 (Reserva)

(0 W)
R

A37 (Reserva)

(0 W)
R

A38 (Reserva)

(0 W)
R

A39 (Reserva)

(0 W)
R

A40 (Reserva)

(0 W)
R

A41 (Reserva)

(0 W)
R

A42 (Reserva)

(0 W)
R

A43 (Reserva)

32 A
4.5 kA

4

(3540 W)
T

A44 (AR -CONDICIONADO - REFEITÓRIO)

32 A
4.5 kA

4

(3540 W)
S

A45 (AR -CONDICIONADO - REFEITÓRIO)

32 A
4.5 kA

4

(3540 W)
T

A46 (AR -CONDICIONADO - REFEITÓRIO)

32 A
4.5 kA

4

(3000 W)
T

A49 (TOMADA BUFFET)

DR

80 A

20 A
4.5 kA

2.5

(456 W)
R

A1 (ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO)

20 A
4.5 kA

2.5

(288 W)
R

A2 (ILUMINAÇÃO - PATIO)

20 A
4.5 kA

2.5

(252 W)
R

A3 (ILUMINAÇÃO - DIRETORIA/SECRETARIA)

20 A
4.5 kA

2.5

(304 W)
R

A4 (ILUMINAÇÃO - TERCEIROS)

20 A
4.5 kA

2.5

(456 W)
R

A6 (ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 01)

20 A
4.5 kA

2.5

(456 W)
R

A7 (ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 02)

20 A
4.5 kA

2.5

(456 W)
R

A8 (ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 03)

20 A
4.5 kA

2.5

(456 W)
R

A9 (ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 04)

20 A
4.5 kA

2.5

(912 W)
R

A47 (ILUMINAÇÃO - REFEITORIO)

20 A
4.5 kA

2.5

(500 W)
R

A11 (TOMADAS - CIRCULAÇÃO)

20 A
4.5 kA

2.5

(1100 W)
R

A12 (TOMADAS - DIRETORIA)

20 A
4.5 kA

2.5

(800 W)
R

A13 (TOMADAS - SECRETARIA)

20 A
4.5 kA

2.5

(2100 W)
S

A14 (TOMADAS - TERCEIROS)

20 A
4.5 kA

2.5

(1200 W)
R

A15 (TOMADAS - VESTIARIO)

20 A
4.5 kA

2.5

(1610 W)
S

A16 (TOMADAS - SALA DE AULA 01)

20 A
4.5 kA

2.5

(1610 W)
R

A17 (TOMADAS - SALA DE AULA 02)

20 A
4.5 kA

2.5

(1610 W)
R

A18 (TOMADAS - SALA DE AULA 03)

20 A
4.5 kA

2.5

(1620 W)
R

A19 (TOMADAS - SALA DE AULA 04)

20 A
4.5 kA

2.5

(1000 W)
R

A48 (TOMADAS - REFEITORIO)

20 A
4.5 kA

2.5

(260 W)
R

A22 (VENTILADORES - SALA DE AULA 01)

20 A
4.5 kA

2.5

(260 W)
R

A23 (VENTILADORES - SALA DE AULA 02)

20 A
4.5 kA

2.5

(260 W)
R

A24 (VENTILADORES - SALA DE AULA 03)

20 A
4.5 kA

2.5

(260 W)
R

A25 (VENTILADORES - SALA DE AULA 04)

QD-A
(63991 W)

QGBT

QGBT 70 A
25 kA

25 16

70 A
25 kA

10 A
4.5 kA

1.5

(304 W)
R

B1 (ILUMINAÇÃO - COZINHA)

10 A
4.5 kA

1.5

(96 W)
R

B2 (ILUMINAÇÃO - DEPOSITO)

10 A
4.5 kA

1.5

(138 W)
R

B3 (ILUMINAÇÃO - VESTIARIO/HALL)

20 A
4.5 kA

2.5

(2200 W)
T

B15 (TOMADAS - CANTINA)

20 A
4.5 kA

2.5

(200 W)
S

B17 (TOMADA CISTERNA)

20 A
4.5 kA

2.5

(100 W)
R

B18 (TOMADA- GATEWAY)

40 A
4.5 kA

6
DR

40 A
(6800 W)

S
B20 (CHUVEIRO VESTIARIO)

20 A
4.5 kA

2.5

(400 W)
R

B21 (EXAUSTOR)

32 A
4.5 kA

4

(2440 W)
T

B24 (AR CONDICIONADO - SALA AEE)

32 A
4.5 kA

4

(2440 W)
T

B25 (AR- CONDICIONADO - COZINHA)

20 A
4.5 kA

2.5

(750 W)
R+S+T

B26 (BOMBA CISTERNA 1CV)

(0 W)
R

B27 (Reserva)

(0 W)
R

B28 (Reserva)

(0 W)
R

B29 (Reserva)

(0 W)
R

B30 (Reserva)

(0 W)
R

B31 (Reserva)

(0 W)
R

B32 (Reserva)

(0 W)
R

B33 (Reserva)

(0 W)
R

B34 (Reserva)

(0 W)
R

B35 (Reserva)

20 A
4.5 kA

2.5

(1125 W)
T

B36 (AR-CONDICIONADO - DEP. PERECÍVEIS)

20 A
4.5 kA

2.5

(1125 W)
R

B37 (AR-CONDICIONADO - DEP. SECO)

DR

40 A

20 A
4.5 kA

2.5

(380 W)
R

B4 (ILUMINAÇÃO  - SALA AEE)

10 A
4.5 kA

1.5

(48 W)
R

B5 (ILUMINAÇÃO - CANTINA)

20 A
4.5 kA

2.5

(24 W)
R

B6 (ILUMINAÇÃO CISTERNA)

20 A
4.5 kA

2.5

(48 W)
R

B7 (ILUMINAÇÃO - LAVANDERIA/ DEP. M DE LIMPEZA)

20 A
4.5 kA

2.5

(2200 W)
S

B8 (TOMADAS - COZINHA)

20 A
4.5 kA

2.5

(2100 W)
R

B9 (TOMADAS - DEPOSITO SECO)

20 A
4.5 kA

2.5

(1400 W)
S

B10 (TOMADAS - DEPOSITO PERECIVEL)

20 A
4.5 kA

2.5

(1000 W)
R

B11 (TOMADAS - VESTIARIO)

20 A
4.5 kA

2.5

(1300 W)
R

B12 (TOMADAS - LAVANDERIA)

20 A
4.5 kA

2.5

(200 W)
R

B13 (TOMADAS - DML)

20 A
4.5 kA

2.5

(140 W)
S

B14 (TOMADAS - PPCI)

20 A
4.5 kA

2.5

(1200 W)
R

B16 (TOMADAS - SALA AEE)

20 A
4.5 kA

2.5

(260 W)
R

B19 (VENTILADORES - SALA AEE)

DR

63 A

25 A
4.5 kA

4

(10000 W)
R+S+T

B22 (FORNO INDUSTRIAL)

25 A
4.5 kA

4

(10000 W)
R+S+T

B23 (FORNO INDUSTRIAL)

QD-B
(48418 W)

QGBT 50 A
25 kA

16

50 A
25 kA

32 A
25 kA

4

(3540 W)
T

C24 (AR-CONDICIONADO - SALA DE AULA 07)

32 A
4.5 kA

4

(3540 W)
S

C25 (AR-CONDICIONADO - SALA DE AULA 08)

32 A
4.5 kA

4

(2440 W)
S

C26 (AR-CONDICIONADO - SALA ATIVIDADES COMPLEMENTARES)

32 A
4.5 kA

4

(2440 W)
S

C27 (AR-CONDICIONADO - SALA DOS PROFESSORES)

40 A
4.5 kA

6
DR

40 A
(6800 W)

T
C28 (CHUVEIRO - PCD)

(0 W)
R

C29 (Reserva)

(0 W)
R

C30 (Reserva)

(0 W)
R

C31 (Reserva)

(0 W)
R

C32 (Reserva)

(0 W)
R

C33 (Reserva)

(0 W)
R

C34 (Reserva)

(0 W)
R

C35 (Reserva)

(0 W)
R

C36 (Reserva)

20 A
4.5 kA

2.5

(800 W)
R

C37 (TOMADAS - BEBEDOUROS)

DR

63 A

20 A
4.5 kA

2.5

(456 W)
T

C1 (ILUMINAÇÃO -SALA 07)

20 A
4.5 kA

2.5

(456 W)
R

C2 (ILUMINAÇÃO - SALA 08)

20 A
4.5 kA

2.5

(632 W)
S

C3 (ILUMINAÇÃO - BANHEIROS)

20 A
4.5 kA

2.5

(342 W)
R

C4 (ILUMINAÇÃO - SALA ATIVIDADES COMPLEMENTARES)

20 A
4.5 kA

2.5

(304 W)
R

C5 (ILUMINAÇÃO - SALA DOS PROFESSORES)

20 A
4.5 kA

2.5

(312 W)
R

C7 (ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO)

20 A
4.5 kA

2.5

(48 W)
R

C8 (ILUMINAÇÃO - DEPOSITO JARDIM)

20 A
4.5 kA

2.5

(200 W)
R

C9 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

20 A
4.5 kA

2.5

(1600 W)
R

C10 (TOMADAS - SALA DE AULA 07)

20 A
4.5 kA

2.5

(1800 W)
R

C11 (TOMADAS - SALA DE AULA 08)

20 A
4.5 kA

2.5

(1500 W)
R

C12 (TOMADAS - ATIVIDADES COMPLEMENTARES)

20 A
4.5 kA

2.5

(1100 W)
R

C13 (TOMADAS - SALA DOS PROFESSORES)

20 A
4.5 kA

2.5

(2100 W)
T

C14 (TOMADAS - SALA DOS PROFESSORES)

20 A
4.5 kA

2.5

(300 W)
R

C15 (TOMADAS - GATEWAY)

20 A
4.5 kA

2.5

(300 W)
R

C16 (TOMADAS - PPCI)

20 A
4.5 kA

2.5

(400 W)
R

C18 (TOMADAS - CIRCULAÇÃO)

20 A
4.5 kA

2.5

(800 W)
T

C19 (TOMADAS - BEBEDOUROS)

20 A
4.5 kA

2.5

(300 W)
R

C20 (TOMADAS -JARDIM)

20 A
4.5 kA

2.5

(260 W)
R

C21 (VENTILADORES - SALA DE AULA 07)

20 A
4.5 kA

2.5

(260 W)
R

C22 (VENTILADORES - SALA DE AULA 08)

20 A
4.5 kA

2.5

(260 W)
R

C23 (VENTILADORES - SALA ATIVIDADES COMPLEMENTARES)

DR

25 A

20 A
4.5 kA

2.5

(304 W)
R

C6 (ILUMINAÇÃO - ATELIE)

20 A
4.5 kA

2.5

(1100 W)
R

C17 (TOMADAS - ATELIE)

QD-C
(34694 W)

QGBT 50 A
25 kA

16

50 A
25 kA

20 A
4.5 kA

2.5

(200 W)
R

D6 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

32 A
4.5 kA

4

(2440 W)
S

D17 (AR-CONDICIONADO - BIBLIOTECA)

32 A
4.5 kA

4

(1125 W)
R

D19 (AR-CONDICIONADO - ORIENTAÇÃO)

32 A
4.5 kA

4

(3540 W)
S

D20 (AR-CONDICIONADO - SALA DE AULA 06)

(0 W)
R

D21 (Reserva)

(0 W)
R

D22 (Reserva)

(0 W)
R

D23 (Reserva)

(0 W)
R

D24 (Reserva)

(0 W)
R

D25 (Reserva)

(0 W)
R

D26 (Reserva)

20 A
4.5 kA

2.5

(2440 W)
T

D27 (AR-CONDICIONADO - BIBLIOTECA)

32 A
4.5 kA

4

(3540 W)
R

D28 (AR-CONDICIONADO - SALA DE AULA 05)

DR

40 A

20 A
4.5 kA

2.5

(144 W)
R

D1 (ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO/DEPOSITO)

20 A
4.5 kA

2.5

(684 W)
S

D2 (ILUMINAÇÃO - BIBLOTECA)

10 A
4.5 kA

1.5

(456 W)
R

D3 (ILUMINAÇÃO - SALA 06)

10 A
4.5 kA

1.5

(456 W)
R

D4 (ILUMINAÇÃO - SALA 05)

10 A
4.5 kA

1.5

(152 W)
S

D5 (ILUMINAÇÃO - ORIENTAÇÃO)

20 A
4.5 kA

2.5

(100 W)
R

D7 (TOMADAS - PPCI)

20 A
4.5 kA

2.5

(100 W)
R

D8 (TOMADAS - GATEWAY)

20 A
4.5 kA

2.5

(1700 W)
T

D9 (TOMADAS - BIBLIOTECA)

20 A
4.5 kA

2.5

(1800 W)
T

D10 (TOMADAS - SALA DE AULA 05)

20 A
4.5 kA

2.5

(400 W)
R

D11 (TOMADAS - DEPOSITO MATERIAL DIDATICO)

20 A
4.5 kA

2.5

(1800 W)
T

D12 (TOMADAS - SALA DE AULA 06)

20 A
4.5 kA

2.5

(800 W)
S

D13 (TOMADAS - ORIENTAÇÃO)

20 A
4.5 kA

2.5

(260 W)
R

D14 (VENTILADORES - SALA DE AULA 05)

20 A
4.5 kA

2.5

(260 W)
R

D15 (VENTILADORES - SALA DE AULA 06)

20 A
4.5 kA

2.5

(260 W)
R

D16 (VENTILADORES - BILIOTECA)

QD-D
(22657 W)

QGBT 70 A
10 kA

25 16

70 A
4.5 kA

20 A
4.5 kA

2.5

(450 W)
R

E6 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

20 A
4.5 kA

2.5

(500 W)
T

E7 (TOMADAS - CIRCULAÇÃO)

40 A
4.5 kA

6
DR

40 A
(5500 W)

T
E19 (TORNEIRA ELÉTRICA - LABORATORIO CIÊNCIAS)

40 A
4.5 kA

6
DR

40 A
(5500 W)

S
E20 (TORNEIRA ELÉTRICA - LABORATORIO CIÊNCIAS)

40 A
4.5 kA

6
DR

40 A
(5500 W)

T
E21 (TORNEIRA ELÉTRICA - LABORATORIO CIÊNCIAS)

40 A
4.5 kA

6
DR

40 A
(5500 W)

S
E22 (TORNEIRA ELÉTRICA - LABORATORIO CIÊNCIAS)

40 A
4.5 kA

6
DR

40 A
(6800 W)

T
E23 (CHUVEIRO PCD)

32 A
4.5 kA

4

(3540 W)
R

E24 (AR-CONDICIONADO - EDUCAÇÃO PLENA)

32 A
4.5 kA

4

(3540 W)
S

E25 (AR-CONDICIONADO - LABORATORIO MAKER)

32 A
4.5 kA

4

(3540 W)
R

E26 (AR-CONDICIONADO - LABORATORIO CIÊNCIAS)

(0 W)
R

E27 (Reserva)

(0 W)
R

E28 (Reserva)

(0 W)
R

E29 (Reserva)

(0 W)
R

E30 (Reserva)

(0 W)
R

E31 (Reserva)

(0 W)
R

E32 (Reserva)

(0 W)
R

E33 (Reserva)

(0 W)
R

E34 (Reserva)

(0 W)
R

E35 (Reserva)

DR

40 A

20 A
4.5 kA

2.5

(144 W)
R

E1 (ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO)

20 A
4.5 kA

2.5

(376 W)
R

E2 (ILUMINAÇÃO - BANHEIROS)

20 A
4.5 kA

2.5

(304 W)
R

E3 (ILUMINAÇÃO - EDUCAÇÃO PLENA)

20 A
4.5 kA

2.5

(456 W)
R

E4 (ILUMINAÇÃO - LABORATORIO MAKER)

20 A
4.5 kA

2.5

(456 W)
R

E5 (ILUMINAÇÃO - LABORATORIO DE CIÊNCIAS)

20 A
4.5 kA

2.5

(210 W)
R

E8 (TOMADAS - PPCI)

20 A
4.5 kA

2.5

(1600 W)
S

E9 (TOMADAS - EDUCAÇÃO PLENA)

20 A
4.5 kA

2.5

(1200 W)
S

E10 (TOMADAS - LABORATORIO MAKER)

20 A
4.5 kA

2.5

(1200 W)
R

E11 (TOMADAS - LABORATORIO MAKER)

20 A
4.5 kA

2.5

(1200 W)
R

E12 (TOMADAS - LABORATORIO MAKER)

20 A
4.5 kA

2.5

(1400 W)
T

E13 (TOMADAS - LABORATORIO CIÊNCIAS)

20 A
4.5 kA

2.5

(800 W)
R

E14 (TOMADAS - LABORATORIO MAKER)

20 A
4.5 kA

2.5

(200 W)
R

E15 (TOMADAS - GATEWAY)

20 A
4.5 kA

2.5

(260 W)
R

E16 (VENTILADORES - EDUCAÇÃO PLENA)

20 A
4.5 kA

2.5

(260 W)
R

E17 (VENTILADORES - LABORATORIO MAKER)

20 A
4.5 kA

2.5

(260 W)
R

E18 (VENTILADORES - LABORATORIO CIÊNCIAS)

QD-E
(50696 W)

AL1

120 70

DPS
275 V - 80 KA

100 A
4.5 kA

25 16
R+S+T

QD-A

70 A
4.5 kA

25 16
R+S+T

QD-B

50 A
4.5 kA

16
R+S+T

QD-C

50 A
4.5 kA

R+S+T

QD-D

70 A
10 kA

25 16
R+S+T

QD-E

QGBT
(230456 W)

225 A
18 kA

16

(63991 W)

(48418 W)

(34694 W)

(22657 W)

(50696 W)

100 A
10 kA

25 R+S+T

FOTOVOLTAICO

R+S+T

RESERVA
(10000 W)

TERREO

PAVIMENTO SUPERIOR

QD-A QD-B QGBT QD-D
QD-C

QD-E

1
5

2 3 4

6
MEDIDOR

1
120

QGBT
ø4"

2
25 16

QD-A
5xø2"

3
25 16

QD-B
5xø2"

4
16

QD-D
5xø2"

5

6
25 16

QD-E
ø3"

16

QD-C
5xø2"

LEGENDA FIAÇÃOQuadro Esquema Tensão Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T Demanda Total Demanda - R Demanda - S Demanda - T Seção Disj Conduto
(V) (W) (W) (W) (W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mm2) (A)

QD-A 3F+N+T 380/220 V 63991 21330 21330 21330 58872 19624 19623 25 70 ø2"
QD-D 3F+N+T 380/220 V 22657 16 20 ø2"
QD-B 3F+N+T 380/220 V 48418 25 70 ø2"
QGBT 3F+N+T 380/220 V 230456 120 225 ø4"
QD-C 3F+N+T 380/220 V 34694 16 50 ø2"
QD-E 3F+N+T 380/220 V 50696 25 63 ø3"

19623
7553 20844 69487553 7553 6948 6948

16139 16139 16139 44544 14848 14848 14848
76819 76819 76819 212020 70673 70673 70673
11565 11565 11565 31918 10639 10639 10639
16899 16899 16899 46640 15547 15547 15547
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Quadro de Cargas (QD-A)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T In' Ip Seção Ic Disj dV total

(V) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%)
A1 ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO F+N 220 V 456 R 456 2.3 2.3 2.5 24.0 20 1.65
A2 ILUMINAÇÃO - PATIO F+N 220 V 288 R 288 1.5 1.5 2.5 24.0 20 1.79
A3 ILUMINAÇÃO - DIRETORIA/SECRETARIA F+N 220 V 252 R 252 1.3 1.3 2.5 24.0 20 1.48
A4 ILUMINAÇÃO - TERCEIROS F+N 220 V 304 R 304 1.5 1.5 2.5 24.0 20 1.67
A6 ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 01 F+N 220 V 456 R 456 2.3 2.3 2.5 24.0 20 1.59
A7 ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 02 F+N 220 V 456 R 456 2.3 2.3 2.5 24.0 20 1.73
A8 ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 03 F+N 220 V 456 R 456 2.3 2.3 2.5 24.0 20 1.87
A9 ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 04 F+N 220 V 456 R 456 2.3 2.3 2.5 24.0 20 2.01
A10 ILUMINAÇÃO - EXTERNA F+N 220 V 200 R 200 1.0 1.0 2.5 24.0 20 1.63
A47 ILUMINAÇÃO - REFEITORIO F+N 220 V 912 R 912 4.6 4.6 2.5 24.0 20 1.91
A11 TOMADAS - CIRCULAÇÃO F+N+T 220 V 500 R 500 2.5 2.5 2.5 24.0 20 1.80
A12 TOMADAS - DIRETORIA F+N+T 220 V 1100 R 1100 5.6 5.6 2.5 24.0 20 2.10
A13 TOMADAS - SECRETARIA F+N+T 220 V 800 R 800 4.0 4.0 2.5 24.0 20 1.71
A14 TOMADAS - TERCEIROS F+N+T 220 V 2100 S 2100 10.6 10.6 2.5 24.0 20 2.62
A15 TOMADAS - VESTIARIO F+N+T 220 V 1200 R 1200 6.1 6.1 2.5 24.0 20 2.45
A16 TOMADAS - SALA DE AULA 01 F+N+T 220 V 1610 S 1610 8.1 8.1 2.5 24.0 20 2.30
A49 TOMADA BUFFET F+N+T 220 V 3000 T 3000 15.2 15.2 4 32.0 32 2.67
A17 TOMADAS - SALA DE AULA 02 F+N+T 220 V 1610 R 1610 8.1 8.1 2.5 24.0 20 2.83
A18 TOMADAS - SALA DE AULA 03 F+N+T 220 V 1610 R 1610 8.1 8.1 2.5 24.0 20 3.42
A19 TOMADAS - SALA DE AULA 04 F+N+T 220 V 1620 R 1620 8.2 8.2 2.5 24.0 20 3.83
A20 TOMADAS - GATEWAY F+N+T 220 V 400 R 400 2.0 2.0 2.5 24.0 20 1.64
A21 TOMADAS - PPCI F+N+T 220 V 410 R 410 2.1 2.1 2.5 24.0 20 1.58
A48 TOMADAS - REFEITORIO F+N+T 220 V 1000 R 1000 5.1 5.1 2.5 24.0 20 2.05
A22 VENTILADORES - SALA DE AULA 01 F+N+T 220 V 260 R 260 1.5 1.5 2.5 24.0 20 1.62
A23 VENTILADORES - SALA DE AULA 02 F+N+T 220 V 260 R 260 1.5 1.5 2.5 24.0 20 1.71
A24 VENTILADORES - SALA DE AULA 03 F+N+T 220 V 260 R 260 1.5 1.5 2.5 24.0 20 1.80
A25 VENTILADORES - SALA DE AULA 04 F+N+T 220 V 260 R 260 1.5 1.5 2.5 24.0 20 1.89
A26 AR -CONDICIONADO - DIRETORIA F+N+T 220 V 1125 T 1125 5.7 5.7 2.5 24.0 20 1.99
A27 AR -CONDICIONADO - TERCEIROS F+N+T 220 V 1125 R 1125 5.7 5.7 2.5 24.0 20 1.94
A28 AR -CONDICIONADO - SECRETARIA F+N+T 220 V 1125 R 1125 5.5 5.7 2.5 24.0 20 1.93
A29 AR -CONDICIONADO - SALA DE AULA 01 F+N+T 220 V 3540 S 3540 17.9 17.9 4 32.0 32 3.31
A30 AR -CONDICIONADO - SALA DE AULA 02 F+N+T 220 V 3540 R 3540 17.9 17.9 4 32.0 32 3.99
A31 AR -CONDICIONADO - SALA DE AULA 03 F+N+T 220 V 3540 S 3540 17.9 17.9 6 41.0 40 4.22
A32 AR -CONDICIONADO - SALA DE AULA 04 F+N+T 220 V 3540 T 3540 17.9 17.9 6 41.0 40 4.33
A44 AR -CONDICIONADO - REFEITÓRIO F+N+T 220 V 3540 T 3540 17.9 17.9 4 32.0 32 3.70
A46 AR -CONDICIONADO - REFEITÓRIO F+N+T 220 V 3540 T 3540 17.9 17.9 4 32.0 32 4.35
A45 AR -CONDICIONADO - REFEITÓRIO F+N+T 220 V 3540 S 3540 17.9 17.9 4 32.0 32 4.01
A33 CHUVEIRO - VESTIARIO FEM. F+N+T 220 V 6800 S 6800 32.5 32.5 6 41.0 40 2.76
A34 CHUVEIRO - VESTIARIO MASC. F+N+T 220 V 6800 T 6800 32.5 32.5 6 41.0 40 3.13
A35 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
A36 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
A37 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
A38 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
A39 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
A40 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
A41 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
A42 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
A43 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00

Quadro de Cargas (QGBT)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T In' Ip Seção Ic Disj dV total

(V) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%)
QD-A 3F+N+T 380/220 V 63991 R+S+T 21316 21130 21545 83.7 83.7 25 117.0 100 1.39
QD-D 3F+N+T 380/220 V 22657 R+S+T 7301 7616 7740 30.6 30.6 16 88.0 32 2.08
QD-B 3F+N+T 380/220 V 48418 R+S+T 15640 17657 15122 68.4 68.4 25 117.0 70 2.06
QD-C 3F+N+T 380/220 V 34694 R+S+T 11946 9052 13696 46.1 46.1 16 88.0 50 0.13
QD-E 3F+N+T 380/220 V 50696 R+S+T 13656 17340 19700 63.5 63.5 25 117.0 70 2.17

TOTAL 230456 R+S+T 69859 72795 77803
RESERVA 3F+N+T 380/220 V 10000 R+S+T 3333 3333 3333

Quadro de Cargas (QD-B)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T In' Ip Seção Ic Disj dV total

(V) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%)
B1 ILUMINAÇÃO - COZINHA F+N 220 V 304 R 304 1.5 1.5 1.5 17.5 10 2.20
B2 ILUMINAÇÃO - DEPOSITO F+N 220 V 96 R 96 0.5 0.5 1.5 17.5 10 2.09
B3 ILUMINAÇÃO - VESTIARIO/HALL F+N 220 V 138 R 138 0.7 0.7 1.5 17.5 10 2.15
B4 ILUMINAÇÃO  - SALA AEE F+N 220 V 380 R 380 1.9 1.9 2.5 24.0 20 2.24
B5 ILUMINAÇÃO - CANTINA F+N 220 V 48 R 48 0.2 0.2 1.5 17.5 10 2.10
B6 ILUMINAÇÃO CISTERNA F+N 220 V 24 R 24 0.1 0.1 2.5 31.0 20 2.08
B7 ILUMINAÇÃO - LAVANDERIA/ DEP. M DE LIMPEZA F+N 220 V 48 R 48 0.2 0.2 2.5 24.0 20 2.08
B8 TOMADAS - COZINHA F+N+T 220 V 2200 S 2200 11.1 11.1 2.5 24.0 20 2.82
B9 TOMADAS - DEPOSITO SECO F+N+T 220 V 2100 R 2100 10.6 10.6 2.5 24.0 20 2.94
B10 TOMADAS - DEPOSITO PERECIVEL F+N+T 220 V 1400 S 1400 7.1 7.1 2.5 24.0 20 2.33
B11 TOMADAS - VESTIARIO F+N+T 220 V 1000 R 1000 5.1 5.1 2.5 24.0 20 2.44
B12 TOMADAS - LAVANDERIA F+N+T 220 V 1300 R 1300 6.6 6.6 2.5 24.0 20 3.01
B13 TOMADAS - DML F+N+T 220 V 200 R 200 1.0 1.0 2.5 24.0 20 2.15
B14 TOMADAS - PPCI F+N+T 220 V 140 S 140 0.3 0.7 2.5 24.0 20 2.08
B15 TOMADAS - CANTINA F+N+T 220 V 2200 T 2200 11.1 11.1 2.5 24.0 20 2.94
B16 TOMADAS - SALA AEE F+N+T 220 V 1200 R 1200 6.1 6.1 2.5 24.0 20 2.70
B17 TOMADA CISTERNA F+N+T 220 V 200 S 200 1.0 1.0 2.5 31.0 20 2.13
B18 TOMADA- GATEWAY F+N+T 220 V 100 R 100 0.5 0.5 2.5 24.0 20 2.08
B19 VENTILADORES - SALA AEE F+N+T 220 V 260 R 260 1.5 1.5 2.5 24.0 20 2.27
B20 CHUVEIRO VESTIARIO F+N+T 220 V 6800 S 6800 32.5 32.5 6 41.0 40 2.77
B21 EXAUSTOR F+N+T 220 V 400 R 400 2.3 2.3 2.5 24.0 20 2.13
B22 FORNO INDUSTRIAL 3F+N+T 380/220 V 10000 R+S+T 3333 3333 3333 22.8 22.8 4 28.0 25 2.84
B23 FORNO INDUSTRIAL 3F+N+T 380/220 V 10000 R+S+T 3333 3333 3333 22.8 22.8 4 28.0 25 2.83
B24 AR CONDICIONADO - SALA AEE F+N+T 220 V 2440 T 2440 12.3 12.3 4 32.0 32 3.54
B25 AR- CONDICIONADO - COZINHA F+N+T 220 V 2440 T 2440 12.1 12.3 4 32.0 32 2.26
B26 BOMBA CISTERNA 1CV 3F+N+T 380/220 V 750 R+S+T 250 250 250 1.8 1.8 2.5 28.0 20 2.13
B27 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
B28 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
B29 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
B30 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
B31 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
B32 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
B33 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
B34 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
B35 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
B36 AR-CONDICIONADO - DEP. PERECÍVEIS F+N+T 220 V 1125 T 1125 5.7 5.7 2.5 24.0 20 2.41
B37 AR-CONDICIONADO - DEP. SECO F+N+T 220 V 1125 R 1125 5.5 5.7 2.5 24.0 20 2.42

TOTAL 48418 R+S+T 15640 17657 15122

Quadro de Cargas (QD-C)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T In' Ip Seção Ic Disj dV total

(V) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%)
C1 ILUMINAÇÃO -SALA 07 F+N 220 V 456 T 456 2.3 2.3 2.5 24.0 20 0.58
C2 ILUMINAÇÃO - SALA 08 F+N 220 V 456 R 456 2.3 2.3 2.5 24.0 20 0.45
C3 ILUMINAÇÃO - BANHEIROS F+N 220 V 632 S 632 3.2 3.2 2.5 24.0 20 0.38
C4 ILUMINAÇÃO - SALA ATIVIDADES COMPLEMENTARES F+N 220 V 342 R 342 1.7 1.7 2.5 24.0 20 0.21
C5 ILUMINAÇÃO - SALA DOS PROFESSORES F+N 220 V 304 R 304 1.5 1.5 2.5 24.0 20 0.26
C6 ILUMINAÇÃO - ATELIE F+N 220 V 304 R 304 1.5 1.5 2.5 31.0 20 0.40
C7 ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO F+N 220 V 312 R 312 1.6 1.6 2.5 24.0 20 0.35
C8 ILUMINAÇÃO - DEPOSITO JARDIM F+N 220 V 48 R 48 0.2 0.2 2.5 31.0 20 0.21
C9 ILUMINAÇÃO - EXTERNA F+N 220 V 200 R 200 1.0 1.0 2.5 24.0 20 0.27
C10 TOMADAS - SALA DE AULA 07 F+N+T 220 V 1600 R 1600 8.1 8.1 2.5 24.0 20 1.85
C11 TOMADAS - SALA DE AULA 08 F+N+T 220 V 1800 R 1800 9.1 9.1 2.5 24.0 20 1.51
C12 TOMADAS - ATIVIDADES COMPLEMENTARES F+N+T 220 V 1500 R 1500 7.6 7.6 2.5 24.0 20 0.77
C13 TOMADAS - SALA DOS PROFESSORES F+N+T 220 V 1100 R 1100 5.6 5.6 2.5 24.0 20 0.84
C14 TOMADAS - SALA DOS PROFESSORES F+N+T 220 V 2100 T 2100 10.6 10.6 2.5 24.0 20 1.46
C15 TOMADAS - GATEWAY F+N+T 220 V 300 R 300 1.5 1.5 2.5 24.0 20 0.24
C16 TOMADAS - PPCI F+N+T 220 V 300 R 300 1.5 1.5 2.5 24.0 20 0.24
C17 TOMADAS - ATELIE F+N+T 220 V 1100 R 1100 5.6 5.6 2.5 24.0 20 1.10
C18 TOMADAS - CIRCULAÇÃO F+N+T 220 V 400 R 400 2.0 2.0 2.5 24.0 20 0.30
C19 TOMADAS - BEBEDOUROS F+N+T 220 V 800 T 800 4.0 4.0 2.5 24.0 20 0.56
C20 TOMADAS -JARDIM F+N+T 220 V 300 R 300 1.5 1.5 2.5 24.0 20 0.56
C37 TOMADAS - BEBEDOUROS F+N+T 220 V 800 R 800 4.0 4.0 2.5 24.0 20 0.96
C21 VENTILADORES - SALA DE AULA 07 F+N+T 220 V 260 R 260 1.5 1.5 2.5 24.0 20 0.52
C22 VENTILADORES - SALA DE AULA 08 F+N+T 220 V 260 R 260 1.5 1.5 2.5 24.0 20 0.43
C23 VENTILADORES - SALA ATIVIDADES COMPLEMENTARES F+N+T 220 V 260 R 260 1.5 1.5 2.5 24.0 20 0.29
C24 AR-CONDICIONADO - SALA DE AULA 07 F+N+T 220 V 3540 T 3540 17.9 17.9 4 32.0 32 3.28
C25 AR-CONDICIONADO - SALA DE AULA 08 F+N+T 220 V 3540 S 3540 17.9 17.9 4 32.0 32 3.21
C26 AR-CONDICIONADO - SALA ATIVIDADES COMPLEMENTARES F+N+T 220 V 2440 S 2440 12.3 12.3 4 32.0 32 1.21
C27 AR-CONDICIONADO - SALA DOS PROFESSORES F+N+T 220 V 2440 S 2440 12.3 12.3 4 32.0 32 1.23
C28 CHUVEIRO - PCD F+N+T 220 V 6800 T 6800 32.5 32.5 6 41.0 40 1.02
C29 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
C30 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
C31 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
C32 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
C33 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
C34 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
C35 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
C36 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00

TOTAL 34694 R+S+T 11946 9052 13696

Quadro de Cargas (QD-D)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T In' Ip Seção Ic Disj dV total

(V) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%)
D1 ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO/DEPOSITO F+N 220 V 144 R 144 0.7 0.7 2.5 24.0 20 2.15
D2 ILUMINAÇÃO - BIBLOTECA F+N 220 V 684 S 684 3.5 3.5 2.5 24.0 20 2.31
D3 ILUMINAÇÃO - SALA 06 F+N 220 V 456 R 456 2.3 2.3 1.5 17.5 10 2.39
D4 ILUMINAÇÃO - SALA 05 F+N 220 V 456 R 456 2.3 2.3 1.5 17.5 10 2.33
D5 ILUMINAÇÃO - ORIENTAÇÃO F+N 220 V 152 S 152 0.8 0.8 1.5 17.5 10 2.22
D6 ILUMINAÇÃO - EXTERNA F+N 220 V 200 R 200 1.0 1.0 2.5 24.0 20 2.31
D7 TOMADAS - PPCI F+N+T 220 V 100 R 100 0.5 0.5 2.5 24.0 20 2.11
D8 TOMADAS - GATEWAY F+N+T 220 V 100 R 100 0.5 0.5 2.5 24.0 20 2.14
D9 TOMADAS - BIBLIOTECA F+N+T 220 V 1700 T 1700 8.6 8.6 2.5 24.0 20 2.73

D10 TOMADAS - SALA DE AULA 05 F+N+T 220 V 1800 T 1800 9.1 9.1 2.5 24.0 20 3.01
D11 TOMADAS - DEPOSITO MATERIAL DIDATICO F+N+T 220 V 400 R 400 2.0 2.0 2.5 24.0 20 2.37
D12 TOMADAS - SALA DE AULA 06 F+N+T 220 V 1800 T 1800 9.1 9.1 2.5 24.0 20 3.11
D13 TOMADAS - ORIENTAÇÃO F+N+T 220 V 800 S 800 4.0 4.0 2.5 24.0 20 2.60
D14 VENTILADORES - SALA DE AULA 05 F+N+T 220 V 260 R 260 1.5 1.5 2.5 24.0 20 2.28
D15 VENTILADORES - SALA DE AULA 06 F+N+T 220 V 260 R 260 1.5 1.5 2.5 24.0 20 2.20
D16 VENTILADORES - BILIOTECA F+N+T 220 V 260 R 260 1.5 1.5 2.5 24.0 20 2.28
D17 AR-CONDICIONADO - BIBLIOTECA F+N+T 220 V 2440 S 2440 12.3 12.3 4 32.0 32 2.87
D27 AR-CONDICIONADO - BIBLIOTECA F+N+T 220 V 2440 T 2440 12.3 12.3 2.5 24.0 20 3.45
D19 AR-CONDICIONADO - ORIENTAÇÃO F+N+T 220 V 1125 R 1125 5.7 5.7 2.5 24.0 32 2.98
D20 AR-CONDICIONADO - SALA DE AULA 06 F+N+T 220 V 3540 S 3540 17.9 17.9 4 32.0 32 3.82
D28 AR-CONDICIONADO - SALA DE AULA 05 F+N+T 220 V 3540 R 3540 17.9 17.9 4 32.0 32 3.61
D21 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
D22 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
D23 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
D24 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
D25 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
D26 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00

TOTAL 22657 R+S+T 7301 7616 7740

Quadro de Cargas (QD-E)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T In' Ip Seção Ic Disj dV total

(V) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%)
E1 ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO F+N+T 220 V 144 R 144 0.7 0.7 2.5 24.0 20 2.23
E2 ILUMINAÇÃO - BANHEIROS F+N 220 V 376 R 376 1.9 1.9 2.5 24.0 20 2.23
E3 ILUMINAÇÃO - EDUCAÇÃO PLENA F+N 220 V 304 R 304 1.5 1.5 2.5 24.0 20 2.27
E4 ILUMINAÇÃO - LABORATORIO MAKER F+N 220 V 456 R 456 2.3 2.3 2.5 24.0 20 2.26
E5 ILUMINAÇÃO - LABORATORIO DE CIÊNCIAS F+N 220 V 456 R 456 2.3 2.3 2.5 24.0 20 2.35
E6 ILUMINAÇÃO - EXTERNA F+N 220 V 450 R 450 2.3 2.3 2.5 24.0 20 2.58
E7 TOMADAS - CIRCULAÇÃO F+N+T 220 V 500 T 500 2.5 2.5 2.5 24.0 20 2.33
E8 TOMADAS - PPCI F+N+T 220 V 210 R 210 1.0 1.1 2.5 24.0 20 2.20
E9 TOMADAS - EDUCAÇÃO PLENA F+N+T 220 V 1600 S 1600 8.1 8.1 2.5 24.0 20 2.83
E10 TOMADAS - LABORATORIO MAKER F+N+T 220 V 1200 S 1200 6.1 6.1 2.5 24.0 20 2.65
E11 TOMADAS - LABORATORIO MAKER F+N+T 220 V 1200 R 1200 6.1 6.1 2.5 24.0 20 3.20
E12 TOMADAS - LABORATORIO MAKER F+N+T 220 V 1200 R 1200 6.1 6.1 2.5 24.0 20 2.90
E13 TOMADAS - LABORATORIO CIÊNCIAS F+N+T 220 V 1400 T 1400 7.1 7.1 2.5 24.0 20 2.99
E14 TOMADAS - LABORATORIO MAKER F+N+T 220 V 800 R 800 4.0 4.0 2.5 24.0 20 2.31
E15 TOMADAS - GATEWAY F+N+T 220 V 200 R 200 1.0 1.0 2.5 24.0 20 2.20
E16 VENTILADORES - EDUCAÇÃO PLENA F+N+T 220 V 260 R 260 1.5 1.5 2.5 24.0 20 2.36
E17 VENTILADORES - LABORATORIO MAKER F+N+T 220 V 260 R 260 1.5 1.5 2.5 24.0 20 2.36
E18 VENTILADORES - LABORATORIO CIÊNCIAS F+N+T 220 V 260 R 260 1.5 1.5 2.5 24.0 20 2.34
E19 TORNEIRA ELÉTRICA - LABORATORIO CIÊNCIAS F+N+T 220 V 5500 T 5500 27.8 27.8 6 41.0 40 3.19
E20 TORNEIRA ELÉTRICA - LABORATORIO CIÊNCIAS F+N+T 220 V 5500 S 5500 27.8 27.8 6 41.0 40 3.19
E21 TORNEIRA ELÉTRICA - LABORATORIO CIÊNCIAS F+N+T 220 V 5500 T 5500 27.8 27.8 6 41.0 40 3.47
E22 TORNEIRA ELÉTRICA - LABORATORIO CIÊNCIAS F+N+T 220 V 5500 S 5500 27.8 27.8 6 41.0 40 3.47
E23 CHUVEIRO PCD F+N+T 220 V 6800 T 6800 32.5 32.5 6 41.0 40 2.65
E24 AR-CONDICIONADO - EDUCAÇÃO PLENA F+N+T 220 V 3540 R 3540 17.9 17.9 4 32.0 32 3.80
E25 AR-CONDICIONADO - LABORATORIO MAKER F+N+T 220 V 3540 S 3540 17.9 17.9 4 32.0 32 3.73
E26 AR-CONDICIONADO - LABORATORIO CIÊNCIAS F+N+T 220 V 3540 R 3540 17.9 17.9 4 32.0 32 3.99
E27 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
E28 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
E29 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
E30 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
E31 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
E32 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
E33 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
E34 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00
E35 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 0.0 2.5 24.0 20 0.00

TOTAL 50696 R+S+T 13656 17340 19700

Quadro de Demanda (QGBT)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 96.24 33.00 31.76
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 80.21 65.00 52.13
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 80.00 9.60

62.72 60.00 37.63
Motores 0.50 100.00 0.50

TOTAL 141.63

Uso Especifico 10.00 100.00 10.00
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ELETRICIDADE

CUIDADO

QD-A

QD-A

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

QD-B

VISTA FRONTAL

QGBT

VISTA LATERAL

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO  DO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

QD-C

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

QD-D

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

PROJETO

Rua Conselheiro Mafra, Nº 758 | CEP 88010-102 - Florianópolis  Fone: (48) 99969-3345| E-mail: guilherme@engeplanti.com.br
Engeplanti Consultoria Ltda.| CREA nº 163388-0 | CNPJ 23.002.667/0001-29

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 126956-9

DATA

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Rua Conselheiro Mafra, 758 - Centro - Florianópolis - SC

Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO

Edifício Kosmos, 1° andar, sala 102

RUA PREF. BALTAZAR BUSCHLE, Nº3645, ESPINHEIROS, JOINVILLE-SC

ELÉTRICO

INDICADA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
13-21-35-52-0567

PROJETO EXECUTIVO ELE 06/10
14/10/2021

LAYOUT QUADROS

ESCOLA MUNICIPAL ALUÍZIUS SEHNEM

83.169.623/0001-10
RAFAEL NAGI CRUZ GERGES

- OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM SER MONTADOS CONFORME A NECESSIDADE PARA A
CONSTRUÇÃO. O LAYOUT AQUI APRESENTADO É ORIENTATIVO E NÃO DEFINITIVO

- TODOS OS QUADROS DEVEM CONTER ESPAÇO RESERVA 30%.
- TODOS OS CIRCUITOS DEVEM SER IDENTIFICADOS NOS QUADROS ELÉTRICOS.

OBSERVAÇÕES:

4 - DISJUNTORES 10A DIN
20- DISJUNTORES 20A DIN
2 - DISJUNTORES 32A DIN
1 - DISJUNTORES 20A 3P DIN
2 - DISJUNTORES 25A 3P DIN

QD-E

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

30% RESERVA

QD-A

ELETRICIDADE

CUIDADO

FECHAMENTO ACRÍLICO
 PROTEÇÃO CONTRA
CONTATO COM BARRAMENTOS

AS CONEXÕES COM
ELETROCALHAS SERÃO
FEITAS ATRAVÉS DE FLANGE

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

PLAQUETA DE ADVERTÊNCIA

FECHADURA SIMPLES
 DO TIPO FENDA

FECHADURA SIMPLES
 DO TIPO FENDA

DETALHE GENÉRICO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

29 - DISJUNTORES 20A DIN
6 - DISJUNTORES 32A  DIN
4 - DISJUNTORES 40A  DIN

30% RESERVA

18 - DISJUNTORES 20A DIN
3 - DISJUNTORES 32A  DIN
5 - DISJUNTORES 40A  DIN

30% RESERVA

3 - DISJUNTORES 10A DIN
13 - DISJUNTORES 20A DIN
4 - DISJUNTORES 32A  DIN

30% RESERVA

DPS

24 - DISJUNTORES 20A DIN
4  - DISJUNTORES 32A DIN
1  - DISJUNTORES 40A DIN

30% RESERVA
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ELETRICIDADE

CUIDADO

QUADRO
DE BOMBAS

- OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEEM SER MONTADOS CONFORME A NECESSIDADE PARA A
CONSTRUÇÃO. O LAYOUT AQUI APRESENTADO É ORIENTATIVO E NÃO DEFINITIVO

- TODOS OS QUADROS DEVEM CONTER ESPAÇO RESERVA 30%.
- TODOS OS CIRCUITOS DEVEM SER IDENTIFICADOS NOS QUADROS ELÉTRICOS.

OBSERVAÇÕES:

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

PROJETO

Rua Conselheiro Mafra, Nº 758 | CEP 88010-102 - Florianópolis  Fone: (48) 99969-3345| E-mail: guilherme@engeplanti.com.br
Engeplanti Consultoria Ltda.| CREA nº 163388-0 | CNPJ 23.002.667/0001-29
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PROJETO EXECUTIVO ELE 07/10

ESCOLA MUNICIPAL ALUÍZIUS SEHNEM

83.169.623/0001-10
RAFAEL NAGI CRUZ GERGES

QUADRO DE BOMBAS

DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO  DO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
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RUA PREF. BALTAZAR BUSCHLE

 12658

RAMAL AÉREO

+/- 10m

CABINE DE MEDIÇÃO ENTRADA

COM TRAFO 150 kVA EM POSTE.

N

S

O

L

QGBT

70

5

x

ø

2

"
SUBESTAÇÃO

MED

TC

ø
4
"

3m

#70

Cobre nú

#70

Cobre nú

#
7

0

C
o

b
r
e

 
n

ú

#
7

0

C
o

b
r
e

 
n

ú

#70

Cobre nú

#70

Cobre nú

3m

3m

3m

3
m

VEM DA REDE

 CELESC

5xØ2"

CAIXA DE

PASSAGEM

65x41x80xm

PADRÃO

CELESC. COM

TAMPA DE

FERRO 125KN.

120

QGBT

B
E

P

PONTO DE

ENTREGA

RAMAL DE

ENTRADA

NEUTRO

CONTÍNUO

RAMAL DE

ENTRADA

SAÍDA P/

ANTENA

Ø3/4"

CABINE

DE MEDIÇÃO

PONTO DE

DERIVAÇÃO

POSTE

CELESC

PASSEIO

CAIXA DE INSPEÇÃO

DE ATERRAMENTO EM

PVC Ø30x40cm

COM TAMPA EM

FERRO FUNDIDO

CAIXA DE INSPEÇÃO

DE ATERRAMENTO

EM PVC Ø30x40cm

COM TAMPA EM

FERRO FUNDIDO

NEUTRO

CONTÍNUO

ELO FUSÍVEL

6K-100A

M
E

D
I
Ç

Ã
O

 
C

E
L

E
S

C

5

6

2

1

7

9

8

4x120mm²

Cabo Sintenax 0,6/1,0 kV

Eletroduto em PEAD, Ø4"

Eletroduto de ferro galvanizado, Ø4"

Cabo alumínio 25(25) mm² NU ou 2(2)AWG NU

4x120mm²

Cabo Sintenax 0,6/1,0 kV

(QGBT)

1
0

0
A

7
0

A

5
0

A

BARRAMENTO 40mmX5mm

7
0

A

5
0

A

L E G E N D A

CHAVE FUSIVEL  15kV - 100 "A", ELO 6 K

PARA-RAIOS  10 kA, NEUTRO ATERRADO

DISJUNTOR GERAL TERMOMAGNÉTICO  225 A

TRANSF. TRIFASICO - 13,8 kV / 380 - 220V -  150 kVA

MEDIÇÃO CELESC

MEDIÇÃO CELESC 

TRANSFORMADOR DE CORRENTE TC (200/5)

1

2

3

4

5

6

7

8

CHAVE SECCIONADORA  

9

BUCHA DE PASSAGEM XXX kV

CONDUTORES

Quadro de Demanda (QGBT)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
96.24 33.00 31.76

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
80.21 65.00 52.13

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
12.00 80.00 9.60

62.72 60.00 37.63

Motores 0.50 100.00 0.50

TOTAL 131.63

esc.: 1/50
DETALHE ATERRAMENTO

CORTE A-A

PLANTA

CX. DE INSP. DE ATERRAMENTO

PLACA DE ADVERTÊNCIA

CX. PASSAGEM 65x41x80cm

PLANTA

CORTE A-A

TAMPA DA CX. PASSAGEM

SUBESTAÇÃO TIPO TRAFO EM POSTE
DIAGRAMA UNIFILAR

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

PROJETO

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

RAFAEL NAGI CRUZ GERGES

GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC: 126956-9

DATA

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Rua Conselheiro Mafra, 758 - Centro - Florianópolis - SC

Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO

Edifício Kosmos, 1° andar, sala 102

RUA PREF. BALTAZAR BUSCHLE, Nº3645, ESPINHEIROS, JOINVILLE-SC
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PROJETO EXECUTIVO ELE 08/10
01/06/2020

ESCOLA MUNICIPAL ALUÍZIUS SEHNEM

83.169.623/0001-10

ENTRADA DE ENERGIA

SEM ESCALA

PLANTA SITUAÇÃO

13-21-35-52-0567
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REVISÃO
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ALTA TENSÃO
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NOTAS:

1 - PORTA COM FECHADURA (CHAVE PARA CELESC), TIPO METÁLICA (FERRO),

     GALVANIZADA A FOGO, COM VENEZIANA TOTAL E TELA INTERNA DE PROTEÇÃO (MALHA 5mm).

2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS  (cm)

DGMED

 HS

TC

55
55 75(55)

ISOLANTE

TÉRMICO

1X40W

FLUORESCENTE

JANELA C/

VENEZIANA

80

200

PORTA METÁLICA

C/ VENEZIANA

ELETRODUTO PVC 3/4"

SAÍDA PARA ANTENA

TELEMEDIÇÃO

55

MDR

HS

TC DG

55

6
8

75(55)

BEP

SAÍDA P/

ANTENA

Ø3/4"

BEP

MESA

RETRÁTIL

MESA

RETRÁTIL

MESA

RETRÁTIL

ISOLANTE TÉRMICO

(25)

(25)
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NOTA:

- OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E PEÇAS DE SUPORTE

  REPRESENTADOS NESTE DETALHE, PODERÃO SER

  SUBSTÍTUIDOS POR PEÇAS EQUIVALENTES QUE SE

  ENCONTREM NO COMÉRCIO

DETALHE

TRANSIÇÃO DE ELETRODUTOS EM PILARES

SEM ESCALA

CONDULETE

ABRAÇADEIRA

COTOVELO 90°

Ø

3

4

" COM VISTA

CORTE-AA

SEÇÃO TRANSVERSAL 

A

A

FIXAÇÃO DA ELETRCALHA EM PAREDE A CADA 1,5m APROXIMADAMENTE.

SEM ESCALA

ELETROCALHA

MÃO FRANCESA

SIMPLES

-2 PARAFUSOS Ø

1

4

" x 1.

1

4

" CABEÇA

REDONDA

-2 BUCHAS NYLON Ø

1

4

" X 1.

1

4

"

-2ARRUELAS LISAS Ø 

1

4

"

DETALHE

-2 PARAFUSOS Ø

1

4

" x 1.

1

4

"

CABEÇA REDONDA

-2 BUCHAS NYLON Ø

1

4

" X 1.

1

4

"

-2ARRUELAS LISAS Ø 

1

4

"
ELETROCALHA

MÃO FRANCESA

SIMPLES

TETO

VIGA

PISO ACABADO

PARAFUSO CABEÇA DE

LENTILHA 1/4"X1/2", ARRUELA

LISA Ø1/4" + PORCA

SEXTAVADA Ø1/4".

CONECTOR

TERMINAL

RETO

DUTO RIGIDO

OU FLEXIVEL.

PORCA "PU"

SAÍDA HORIZONTAL

PARA ELETRODUTO.

PRRFILADO

METÁLICO.

PARAFUSO CABEÇA DE

LENTILHA 5/16"X1/2", ARRUELA

LISA Ø5/16" + PORCA

SEXTAVADA Ø5/16".

SAÍDA

HORIZONTAL

PARA

PERFILADO.

DETALHE GENERICO DA DERIVAÇÃO DE DUTOS E PERFILADOS DA ELETROCALHA E SUSTENTAÇÃO

SEM ESCALA

DETALHE 

ELETROCALHA

METÁLICA  LISA

OU PERFURADA.

SUPORTE

VERTICAL.

PORCA E ARRUELA

LISA 1/4".

CHUMBADOR CBA Ø1/4"

PARA SUSTENTAÇÃO EM

LAJES DE ALVENARIA. EM

OUTRAS ESTRUTURAS

AVALIAR SUTENTAÇÃO.

VERGALHÃO

ROSCA TOTAL

Ø1/4". TIRANTE A

CADA 150cm NO

MÁXIMO.

GRAMPO "C" COM BALANCIM.

PARA SUSTENTAÇÃO EM PERFIS

METÁLICOS .

MÃO

FRANCESA.

PORCA E ARRUELA

LISA 1/4".PERFILADO METÁLICO

PERFURADO 38X19mm.  TIRANTE

COM PERFILADO PARA CALHAS

COM LARGURA ACIMA DE 25cm.

SUBSTITUI O SUPORTE

VERTICAL.

PLACA PARA 3 MODULOS.

FASE.

NEUTRO

TERRA.

MODULO TOMADA 2P+T

NBR14136.

CAIXA (4"x2" OU 4"X4")

/ (ALVENARIA OU DRY WALL)

SUPORTE (PARA TRÊS

OU SEIS MÓDULOS)

MODULO CEGO,

TOMADAS OU

INTERRUPTOR.

MODULO

CEGO.

MODULO

TOMADA 2P+T

NBR14136.

MODULO

INTERRUPTOR.

DETALHE 

DETALHE 

INTERRUPTOR

SENSOR

CIRCUITO DE

ILUMINAÇÃO

GATEWAY

F

N

GATEWAY WIRELESS PARA SISTEMA
COM TECNOLOGIA ZIGBEE/BLUETOOTH
MESH. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220
V.  INSTALAÇÃO TIPO SOBREPOR.

SENSOR DE PRESENÇA E LUMINOSIDADE OPERANTE

NO PROTOCOLO ZIGBEE/BLUETOOTH MESH.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA POR BATERIA (SEM

FIO),INSTALAÇÃO TIPO SOBREPOR, COM GRAU DE

PROTEÇÃO MÍNIMO IP20

INTERRUPTOR

PROGRAMÁVEL OPERANTE

NO PROTOCOLO

ZIGBEE/BLUETOOTH MESH,

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

POR BATERIA (SEM FIO),

INSTALAÇÃO TIPO

SOBREPOR, COM 2 OU 4

TECLAS, CAPAZ DE

DIMMERIZAR NO MÍNIMO 12

CARGAS. IP20.

DRIVER ELETRÔNICO COM

PROTOCOLO ZIGBEE/BLUETOOTH

MESH

TOMADA

2P+T

REDE DE LÓGICA

LUMINÁRIA  LED
DIMMERIZÁVEL

DETALHE 

DRIVER

ABRAÇADEIRA SIMPLES LISA (TIPO "U")

ABRAÇADEIRA DE PVC BRANCO

DUTOS Ø3/4", Ø1" e Ø1.1/4"

DUTOS ACIMA DE Ø1.1/4"

DETALHE

MODELO DAS BRAÇADEIRAS

SEM ESCALA

- ABRAÇADEIRA EM PVC

   PARAFUSO E BUCHA S6, CABEÇA REDONDA

   ROSCA SOBERBA Dim. (4,2 x 32)mm

ABRAÇADEIRA METÁLICA "U"

   PARAFUSO E BUCHA S6, CABEÇA REDONDA

   ROSCA SOBERBA Dim. (4,2 x 32)mm

   ARRUELA LISA Ø

1

4

 "

CABO DE COBRE NU

PERTENCENTE A MALHA DE

ATERRAMENTO.

SOLDA EXOTÉRMICA OU

CONECTOR A COMPRESSÃO.

PARA CONEXÃO COM CABO

DE COBRE FLEXIVEL

ISOLADO UTILIZAR SOMENTE

CONECTOR.

HASTE CIRCULAR  DE

ATERRAMENTO.

Ø5/8"x240cm.  TIPO

ALTA CAMADA.

NBR13571.

DETALHE 

305 5

4
0

5

15

30

3
0

3
0

ALÇA RETRÁTIL DE

AÇO GALVANIZADO

Ø3/16".

NÍVEL DO

SOLO.

TAMPA EM

CONCRETO

ARMADO OU DE

FERRO

DETALHE

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO QUADRADA.

SEM ESCALA

CORTE AA

SEM ESCALA

VISTA SUPERIOR

SEM ESCALA

HASTE DE

ATERRAMENTO.

NBR13571.

CABO DE COBRE NU

PROVENIENTE DA MALHA

DE ATERRAMENTO

1
5

BRITA

Nª2.

A A

SOLDA EXOTÉRMICA OU

CONECTOR A COMPRESSÃO.

PARA CONEXÃO COM CABO DE

COBRE FLEXIVEL ISOLADO

UTILIZAR SOMENTE CONECTOR.

11,8

8
,
3

3,2

8
0

65(41)

1
1

5
(
9

5
)

25

1
1

,
8

3
,
2

90(70)

3
5

(
2

3
)

7
0

(
4

0
)

6
0

3
0

95(71)

65(41)

NOTAS TAMPÃO
01 - O TAMPÃO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 10160.

02 - ONDE OCORRER O FLUXO DE VEÍCULOS A RESISTÊNCIA DEVERÁ SER DE 400KN (D400)

CONFORME NORMA NBR 10160.

03 - DEVE SER GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL EM ALTO RELEVO AS SEGUINTES

IDENTIFICAÇÕES:

- FACE INFERIOR: LOGOMARCA E/OU NOME DO FABRICANTE;

- "RAIO TÍPICO" DE ELETRICIDADE;

- A INSCRIÇÃO "CUIDADO ELETRICIDADE";

- A INSCRIÇÃO "ENERGIA";

- A INSCRIÇÃO "NBR 10160";

- A INSCRIÇÃO "PEDESTRE";

- AS INSCRIÇÕES: "ANO DE FABRICAÇÃO E LOTE" NA PARTE INFERIOR DA TAMPA;

- MATERIAL (NODULAR) E CARGA DE CONTROLE MÍNIMA (125KN).

04 - A TAMPA E O ARO DEVERÃO RECEBER UMA PROTEÇÃO SUPERFICIAL COM TINTA

BETUMINOSA.

05 - AS TAMPAS DEVERÃO POSSUIR ENSAIOS EM LABORATÓRIOS CREDENCIADOS DE ACORDO

COM AS RESPECTIVAS NORMAS DA ABNT.

06 - OS FABRICANTES DEVERÃO SER CADASTRADOS E TER SEUS PRODUTOS CERTIFICADOS

PELA CELESC.

07 - AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DEVERÃO SER DAS SEGUINTES CLASSES:

A) CLASSE MÍNIMA B 125 –

–

NOTAS CAIXA
01 - A CAIXA APRESENTADA NO DETALHE TEM AS ESPESSURAS DE PAREDE PARA CONSTRUÇÃO

EM TIJOLOS MACIÇOS. PARA CONSTRUÇÃO EM CONCRETO A ESPESSURA PODERÁ SER DE

10cm, DESDE QUE SEJA UTILIZADO FERRAGEM ARMADA (15x15cm) NO INTERIOR DO

CONCRETO;

02 - A TAMPA DEVERÁ SER DE FERRO FUNDIDO (ANTES DA MEDIÇÃO);

03 - A CAIXA DEVE SER REBOCADA INTERNAMENTE;

04 - JUNTO AO POSTE DA CELESC, SOMENTE SERÁ ACEITA CAIXA COM TAMPA DE FERRO

FUNDIDO.

DETALHE 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE PASSAGEM 85x65x80cm e 65x41x80cm

SEM ESCALA

ACABAMENTO

BETUMADO.

CORTE AA

SEM ESCALA

8
0

(
6

5
)

VISTA SUPERIOR

SEM ESCALA

DETALHE

CAIXA DE PASSAGEM 85x65x80cm E 65x41x80cm. PADRÃO CELESC.

SEM ESCALA

TAMPA DE FERRO

FUNDIDO.

BRITA Nª2

A A

0,00

OBS.:

   - AS ELETROCALHAS / PERFILADOS DOS SISTEMAS ELÉTRICO E CABEAMENTO

     DEVERÃO SER ATERRADAS A CADA LANCE DE 10 METROS ATRAVÉS DO

CONDUTOR TERRA DE MAIOR

  SEÇÃO DO CIRCUITO PASSANTE

DETALHE

ATERRAMENTO ELETROCALHAS E PERFILADOS.

SEM ESCALA

CONECTOR

SAPATA

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

DOS PERFILADOS E

ELETROCALHAS

CABO ISOLADO

COBRE

DETALHE 

PAREDE

EXISTENTE.

ELETRODUTO

FLEXIVEL

EMBUTIDO NA

PAREDE.

CAIXA 4x2" OU 4x4"

EMBUTIDA NA

ALVENARIA. PONTO

DE TOMADA.

CONDULETE PVC. TIPO X

MONTAVEL. PARA USO

COM ADAPTADORES.

ABARAÇADEIRA.

INSTALADA A CADA 1,5

METRO.

LUVA.

CURVA

90°.

FORRO.

QUANDO

EXISTIR.

ATÉ DESVIAR DA

VIGA EXISTENTE.

UTILIZAR CAIXA

4x2" OU CONEXÃO

DIRETA DO DUTO

FLEXIVEL COM

CONDULETE.

ELETRODUTO INSTLADO

APARENTE.

VIGA EXISTENTE.

DETALHE 

NOTAS CAIXA

BUCHA DE

NYLON

SAPATA

INTERNA.

ARRUELA

LISA Ø1/4".

PARAFUSO CABEÇA DE

LENTILHA 5/16"x1/2".

ARRUELA LISA

Ø5/16".

PERFILADO

38x38mm.

PARAFUSO CABEÇA

SEXTAVADA  Ø1/4"x2".

PORCA

SEXTAVADA

Ø5/16".

CORTE LATERAL

PAREDE EM

ALVENARIA.

BUCHA DE

NYLON

SAPATA

INTERNA.

PARAFUSO CABEÇA DE

LENTILHA 5/16"x1/2".

ARRUELA LISA

Ø5/16".

PORCA SEXTAVADA Ø5/16".

PERFILADO

38x38mm.

DETALHE 

DETALHE 

ABRAÇADEIRA UNIÃO

HORIZONTAL.

SUSTENTAÇÃO A

CADA 150cm.

ELETRODUTO

PORCA E

ARRUELA LISA

1

4

"

CHUBADOR CBA

 Ø  

1

4

"

INSTALAÇÃO ELETROCALHA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.

SEM ESCALA

DETALHE

QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO DO

TIPO SOBREPOR

FLANGE  PARA

LIGAÇÃO QUADRO

E ELETROCALHA

CURVA VERTICAL

EXTERNA 90°

TÊ HORIZONTAL

90°

ELETROCALHA

SUPORTE

MÃO

FRANCESA

SIMPLES
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À

Nome do cliente: MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Solicitação nº: 230484

Data de geração desse documento: 24/08/20

 

Identificação do projeto
 

Nome da obra: Escola Municipal Professor Aluizius Sehnem

 

Endereço

RUA PREF BALTAZAR BUSCHLE, 3645

ESPINHEIROS - JVE

JOINVILLE

CEP: 89228001

 

Identificação do responsável técnico
Nome: Rafael Nagi Cruz Gerges

Nº CREA: 123734-3

 

Prezado cliente,

 

Em resposta à sua solicitação, informamos a V. Sa. que o projeto de entrada de energia

apresentado está LIBERADO e em conformidade com as normas técnicas desta concessionária.

 

A solicitação de ligação definitiva deverá ser realizada com pelo menos 120 dias de antecedência

da data pretendida para energização, com a finalidade de se elaborar projeto de melhoria ou

expansão no sistema de distribuição.

 

Para ligação da unidade consumidora do Grupo A, a solicitação deverá ser protocolada na

secretaria da sede da agência regional, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

A) Cópia do contrato Social da empresa e última alteração contratual se houver

B) Cópia da procuração e documentos do procurador, se não constarem no contrato Social

C) Cópia do cartão CNPJ e I.E.

D) Carta de apresentação de solicitação de ligação nova do Grupoa A e troca de padrão

 

Caso o pedido seja para troca de padrão da unidade consumidora do grupo A, a solicitação
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deverá ser protocolada na secretaria da sede agência regional, mediante somente a carta de

apresetnação de solicitação de ligação nova do Grupo A e troca de padrão.

 

Para ligação definitiva de obras novas, nos municípios que exigem Alvará de Construção ou

Habite-se, será necessário apresentar estes documentos no momentos do pedido na loja de

atendimento. Todavia, para desmembramentos e reformas de unidades consumidoras já ligadas,

fica dispensada a apresentação dos documentos acima, nos municípios que não os exigem.

 

reforçamos que as ligações de unidades condumidoras em áreas legalmente protegidas, devem

ser seguidas a risca as instruções normativas I-321.0025 e I-321.0030.

 

Para verificar a autenticidade desse documento, favor acessoar o endereço

http://pep.celesc.com.br/pepautentica, informando a chave de acesso iQ5ci0gV: 

 

Colocoma-nos à disposição para eventuais esclarecimentos

Atenciosamente,

 

Celesc Distribuição S.A.

www.celesc.com.br
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