QUADRA DE ESPORTES EXISTENTE
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BRIGO GLP
Notas:

O abrigo de GLP ndo podera ser génstruido com um afastamento menor
que 1,50m de fossos ou ralog”de escoamento de agua ou esgoto, de
caixas de rede de luz e teleféhe, caixa ou ralos de gordura ou ventilagéo,
da fossa, do sumidouro.

Todo trecho de tubuwlagdo embutido devera ser revestido com fita
anti-corrosiva.

O abrigo ndo pederd ser edificado em locais onde o piso fique em
desnivel, e og botijdes fiquem instalados em rebaixos, nichos, ou
recessos abaixo do nivel externo.

Dispor, enf toda a porta, de ventilacao, podendo ser em venezianas,
com a Aistancia de 8mm entre as placas, ou tipo grade, com
espacgmento maximo de 10cm, entre as barras, guarnecida por tela
metafica com malha de 2 a 5mm.
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IDENTIFICACAO

NOME DO EMPREENDIMENTO

ESCOLA MUNICIPAL JULIO MACHADO DA LUZ

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

["MUNICIPIO RUA N° COMPLEMENTO BAIRRO
JOINVILLE RUA JATIVOCA 1800 -— NOVA BRASILIA

INSCRIGAO IMOBILIARIA (PMJ)

13.10.21.48.0120.0000

AUTOR DO PROJETO (titulo profissional @ nome)
ENG. CIviL EDUARDO PEDROSO

CREA/CAUn®

CREA/SC 055634-0

SISTEMAS MINIMOS EXIGIDOS  |Pacote||  SISTEMAS NESTE PROJETO
B SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) 0l 8 SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)
B INSTALAGCAO DE GAS COMBUSTIVEL ] B INSTALAGCAO DE GAS COMBUSTIVEL
B SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL) ol B SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)
3 CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER) ] [J CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)
@ SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) ol B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)
[ ELEVADOR DE EMERGENCIA ol [J ELEVADOR DE EMERGENCIA
[J LOCAL PARA RESGATE AEREQ ol [JLOCAL PARA RESGATE AEREQ
B SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE) ol @ SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)
B SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA 02 B SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
[ DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 02 [ DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
O DETECGCAO DE FUMAGA 02 [J DETECCAO DE FUMAGA

@ SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)| 03 [J SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO oL B MATERIAL DE REVESTIMENTC E ACABAMENTO

[0 DISPOSITIVO PARA ANCORAGEM DE CABOS 04 3 DISPOSITIVO PARA ANCORAGEM DE CABOS

[ PISCINA DE USO COLETIVO 04 [J PISCINA DE USO COLETIVO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAQ 04 [J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAQ

[ SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA 04 [J SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA

[ PROTEGAO CONTRA QUEDA DE VEICULOS 0L [ PROTECAO CONTRA QUEDA DE VEICULOS

[J COMPARTIMENTAGAO VERTICAL E HORIZONTAL 04 [J COMPARTIMENTACAO VERTICAL E HORIZONTAL

0O

E

LEGENDA PACOTES DE PROJETOS MINIMOS

| - SISTEMAS OBRIGATORIOS QUE DEVEM CONSTAR EM PROJETO PARA LIBERAGAO DA DECLARAGAO DE APROVAGAO PARCIAL PARA LIBERAGAD DE ALVARA DE

CONSTRUGAO.

2, 5 E L - SISTEMAS COMPLEMENTARES QUE PODEM TER O PROJETO APRESENTADO POSTERIORMENTE, POREM, ANTES DA CONCLUSAO DA OBRA PARA VISTORIAS.

PEGCAS TECNICAS COMPLEMENTARES APRESENTADAS USO DE GAS (GLP/GN)
B PLANO DE EMERGENCIA (PE) @ EM ABRIGO - QUANTIDADE: 2XL5 KG
00 BRIGADA DE INCENDIO O EM CENTRAL - QUANTIDADE: KG

MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADAS

B ROTAS DE FUGA 8 SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO [J CARGA DE INCENDIO

O GAS COMBUSTIVEL O CHUVEIROS AUTOMATICOS

0

DADOS DA OBRA

AREA TOTAL CONSTRUGAO 920,99 m2 ALTURA DESCENDENTE 3,00 M || ALTURA TOTAL PARA SPDA: 6,00 M
DISCRIMIN. OCUPACAD NUMERO DE AREA CARGA DE INCENDIO | CLASSE DE
PAVTO. OCORRENCIAS CONSTRUIDA IDEAL - a1 (Ke/M2) RISCO
ENXAIMEL - TERREO ESCOLAR 0l 107,39 ™2 - LEVE
ENXAIMEL - SOTAO ESCOLAR 0! 73,07 ™2 - LEVE
ESCOLA - TERREO ESCOLAR 0l 740,63 M2 - LEVE
PREVENTIVO POR Tipo; PQS - 8KGripo; - i TOTAL UNIDADES EXTINTORAS 07
EXTINTORES QUANT.: 07 QUANT.: - QUANT.: -
HIDRAULICO PREVENTIVO TIPO DE RESERVAT. ELEVADO QUANT.HIDRANTES DE RECALQUE 01
SIME  NAoO VOLUME DA RTI 50 M3 [|QUANT.HIDRANTES DE COMBATE 03
CHUVEIROS AUTOMATICOS TIPC DE RESERVAT. - QUANT.HIDRANTES DE RECALQUE -
(SPRINKLER)
SiMO NAoW VOLUME DA RTS i M3 || OCUPAGCAQ / RISCO (NBR 10897) *
R1
RO ;
REV. DATA DESENHO MODIFICAGAO VERIFICAGAO | APROVAGAO
APROVACAO———
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b i
\ i (Y6 195 . &
. 06 AGO 2 NG REAPROVACAO
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Eng® Ja line F. Moura
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O SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
< P
,wg‘él_ UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
Projeto: -
PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
ESCOLA MUNICIPAL JULIO MACHADO DA LUZ
Caieiae IMPLANTAGAO, LOCALIZACAO
QUADRO DE IDENTIFICAGAO
£ 2 n
Autor(es): Ass.: ! Cé&digo:
Eng. Civil Eduardo Pedroso | CREA/SC 055634-0 ___ VY Jwel, [/« (AN UBP/ D-EMJML-|-R0/18-04
Co-Autor(es): Ass.: [ {
Data: NGmero Prancha:
19/07/2018 IN 01/05
Ordenador da despesa:
Nota: Para o Cédigo do Projeto Define—se:
Requerente: M 32»‘?%53' 49 9 1 grupo Executora do Projeto;
‘ saliblia 4250 2 grupo Secretaria, Fundaglio entre outros;
SECRETARIA DE EDUCAGAOQ 3 grupo Fipo de Projeto;
216 e 4 grupo Nome do Projeto (5 letras)
i o g : 5 grupo M@Gmero do Projeto;
indicada EDUARDO 6 grupo Revisdo / Ano.
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