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DET. 1 - CONSOLO

4 N2 ø6.3 C=156

COSTURAESTRIBO

3 N1 ø6.3 C=111

8
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TIRANTE

3 N3 ø16.0 C=138
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(m)
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(kg)

Resumo do aço

C.TOTAL

Relação do aço
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DET. 2 - DENTER GERBER VIGA "L"
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2
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DET. 3 - DENTER GERBER VIGA RETANGULAR
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Q
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N
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DET. 4 - CONSOLO

3 N2 ø6.3 C=156
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3 N1 ø6.3 C=91
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3 N3 ø16.0 C=148
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DET. 5 - DENTER GERBER VIGA RETANGULAR
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DET. 6 - CONSOLO

3 N2 ø6.3 C=136
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DET. 7 - DENTER GERBER VIGA RETANGULAR
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DET. 8 - CONSOLO

3 N2 ø6.3 C=146
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DET. 9 - DENTER GERBER VIGA RETANGULAR
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DET. 10 - DENTER GERBER VIGA "L"
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Fundação
Bloco

Nome X Y Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb ne de ca

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

B4 520.00 3597.50 206 106 95 80 2 40 -155

B6 505.00 3162.00 100 100 65 80 1 40 -125

B9 702.50 2899.00 200 100 65 80 2 40 -125

B10 1517.50 2262.50 100 100 65 80 1 40 -125

B12 702.50 2105.00 200 100 65 80 2 40 -125

B12A 702.50 1670.00 200 100 65 80 2 40 -125

B12B 702.50 1085.00 200 100 65 80 2 40 -125

B13 1517.50 1460.00 200 100 65 80 2 40 -125

B13A 1517.50 645.00 200 100 65 80 2 40 -125

B14 702.50 645.00 200 100 65 80 2 40 -125

B16 687.50 12.50 206 106 95 80 2 40 -155

B17 1517.50 15.00 100 100 65 80 1 40 -125

B24 1514.50 -113.00 55 55 10 55 1 25 -45

B25 718.50 -207.00 55 55 10 55 1 25 -45

B26 1024.50 -207.00 55 55 10 55 1 25 -45

B27 712.50 -670.50 55 55 10 55 1 25 -45

B28 910.50 -687.00 55 55 10 55 1 25 -45

B29 910.50 1460.00 55 55 0 45 1 25 -25

B30 910.50 2267.50 55 55 0 45 1 25 -25

B31 910.50 645.00 55 55 0 45 1 25 -25

BT1 520.00 3918.50 170 70 0 105 2 40 -85

BT2 1018.50 3887.50 200 100 0 105 2 40 -85

BT3 776.50 3663.00 70 70 0 105 1 40 -85

BT4 255.00 3595.00 170 70 0 105 2 40 -85

BT5 1006.00 3610.00 170 70 0 105 2 40 -85

BT6 1016.00 3162.00 170 70 0 105 2 40 -85

BT7 223.50 2899.00 170 70 0 105 2 40 -85

BT8 188.00 2105.00 170 70 0 105 2 40 -85

BT9 169.00 1670.00 170 70 0 105 2 40 -85

BT10 143.00 1085.00 170 70 0 105 2 40 -85

BT11 123.50 645.00 170 70 0 105 2 40 -85

BT12 95.00 15.00 170 70 0 105 2 40 -85

Estacas

Simbologia Nome d
Quantidade

(cm)

C25 25.00 8

C40 40.00 44

45.0°

LOCAÇÃO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO

ESC.: 1/100
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- REMOVER O COBRIMENTO DA VIGA, NA REGIÃO DE INSTALAÇÃO DOS CHUMBADORES, FAZENDO UM

PEQUENO RASGO TRANSVERSAL À FACE SUPERIOR DA VIGA, IDENTIFICANDO-SE A POSIÇÃO DAS

ARMADURAS LONGITUDINAIS;

- FURAR AS VIGAS NAS POSIÇÕES ENTRE AS ARMADURAS, EVITANDO O CORTE DAS MESMAS;

- PROCEDER A LIMPEZA DOS FUROS, DEIXANDO ISENTO DE SUJEIRAS, GRAXAS E ETC;

- FIXAR OS CHUMBADORES CONFORME DETALHES DAS ARMADURAS DOS PILARES COM ADESIVO EPÓXI TIPO

HILT OU SIMILAR;

- APÓS A FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES, ESPERAR O TEMPO DE CURA NECESSÁRIO SEGUINDO AS

RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE;
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PROCEDIMENTOS

fck DA DESFORMA = 21MPa

COBRIMENTO DA ARMADURA = 2,5cm

FATOR ÁGUA/CIMENTO < 0,55

fck DO CONCRETO = 30MPa
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ANCORAGEM QUÍMICA

VER PROCEDIMENTOS

ANCORAGEM QUÍMICA

VER PROCEDIMENTOS

ANCORAGEM QUÍMICA

VER PROCEDIMENTOS

PILAR 30X30

DETALHE 1 - FIXAÇÃO DOS PILARES NA VIGA ALAVANCA

- REMOVER O COBRIMENTO DA VIGA, NA REGIÃO DE INSTALAÇÃO DOS CHUMBADORES, FAZENDO UM

PEQUENO RASGO TRANSVERSAL À FACE SUPERIOR DA VIGA, IDENTIFICANDO-SE A POSIÇÃO DAS

ARMADURAS LONGITUDINAIS;

- FURAR AS VIGAS NAS POSIÇÕES ENTRE AS ARMADURAS, EVITANDO O CORTE DAS MESMAS;

- PROCEDER A LIMPEZA DOS FUROS, DEIXANDO ISENTO DE SUJEIRAS, GRAXAS E ETC;

- FIXAR OS CHUMBADORES CONFORME DETALHES DAS ARMADURAS DOS PILARES COM ADESIVO EPÓXI TIPO

HILT OU SIMILAR;

- APÓS A FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES, ESPERAR O TEMPO DE CURA NECESSÁRIO SEGUINDO AS

RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE;

- APÓS A CURA DO ADESIVO, POSICIONAR O PILAR PRÉ-FABRICADO CONFORME LOCAÇÃO DO BALDRAME E

PROCEDER A SOLDA DAS ARMADURAS LOGITUDINAIS CONFORME DETALHE 1;

- RECONSTRUIR A SEÇÃO DO PILAR E O RASGO EXECUTADO NA VIGA COM GRAUTE PURO

- ESPERAR O TEMPO DE CURA DO CONCRETO ANTES DE EXECUTAR OS PAVIMENTOS SUPERIORES.

*    ANTES DE FURAR OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA A FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES

DEVE-SE VERIFICAR A POSIÇÃO DAS AS ARMADURAS SEGUINDO OS PASSOS ABAIXO:

PROCEDIMENTOS

fck DA DESFORMA = 21MPa

COBRIMENTO DA ARMADURA = 2,5cm

FATOR ÁGUA/CIMENTO < 0,55

fck DO CONCRETO = 30MPa
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ANCORAGEM QUÍMICA

VER PROCEDIMENTOS

ANCORAGEM QUÍMICA

VER PROCEDIMENTOS

ANCORAGEM QUÍMICA

VER PROCEDIMENTOS

PILAR 30X30

DETALHE 1 - FIXAÇÃO DOS PILARES NA VIGA ALAVANCA

- REMOVER O COBRIMENTO DA VIGA, NA REGIÃO DE INSTALAÇÃO DOS CHUMBADORES, FAZENDO UM

PEQUENO RASGO TRANSVERSAL À FACE SUPERIOR DA VIGA, IDENTIFICANDO-SE A POSIÇÃO DAS

ARMADURAS LONGITUDINAIS;

- FURAR AS VIGAS NAS POSIÇÕES ENTRE AS ARMADURAS, EVITANDO O CORTE DAS MESMAS;

- PROCEDER A LIMPEZA DOS FUROS, DEIXANDO ISENTO DE SUJEIRAS, GRAXAS E ETC;

- FIXAR OS CHUMBADORES CONFORME DETALHES DAS ARMADURAS DOS PILARES COM ADESIVO EPÓXI TIPO

HILT OU SIMILAR;

- APÓS A FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES, ESPERAR O TEMPO DE CURA NECESSÁRIO SEGUINDO AS

RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE;

- APÓS A CURA DO ADESIVO, POSICIONAR O PILAR PRÉ-FABRICADO CONFORME LOCAÇÃO DO BALDRAME E

PROCEDER A SOLDA DAS ARMADURAS LOGITUDINAIS CONFORME DETALHE 1;

- RECONSTRUIR A SEÇÃO DO PILAR E O RASGO EXECUTADO NA VIGA COM GRAUTE PURO

- ESPERAR O TEMPO DE CURA DO CONCRETO ANTES DE EXECUTAR OS PAVIMENTOS SUPERIORES.

*    ANTES DE FURAR OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA A FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES

DEVE-SE VERIFICAR A POSIÇÃO DAS AS ARMADURAS SEGUINDO OS PASSOS ABAIXO:

PROCEDIMENTOS

fck DA DESFORMA = 21MPa

COBRIMENTO DA ARMADURA = 2,5cm

FATOR ÁGUA/CIMENTO < 0,55

fck DO CONCRETO = 30MPa
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DETALHE 1 - FIXAÇÃO DOS PILARES NA VIGA ALAVANCA

- REMOVER O COBRIMENTO DA VIGA, NA REGIÃO DE INSTALAÇÃO DOS CHUMBADORES, FAZENDO UM

PEQUENO RASGO TRANSVERSAL À FACE SUPERIOR DA VIGA, IDENTIFICANDO-SE A POSIÇÃO DAS

ARMADURAS LONGITUDINAIS;

- FURAR AS VIGAS NAS POSIÇÕES ENTRE AS ARMADURAS, EVITANDO O CORTE DAS MESMAS;
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PILAR 30X30

DETALHE 1 - FIXAÇÃO DOS PILARES NA VIGA ALAVANCA

- REMOVER O COBRIMENTO DA VIGA, NA REGIÃO DE INSTALAÇÃO DOS CHUMBADORES, FAZENDO UM

PEQUENO RASGO TRANSVERSAL À FACE SUPERIOR DA VIGA, IDENTIFICANDO-SE A POSIÇÃO DAS

ARMADURAS LONGITUDINAIS;

- FURAR AS VIGAS NAS POSIÇÕES ENTRE AS ARMADURAS, EVITANDO O CORTE DAS MESMAS;

- PROCEDER A LIMPEZA DOS FUROS, DEIXANDO ISENTO DE SUJEIRAS, GRAXAS E ETC;

- FIXAR OS CHUMBADORES CONFORME DETALHES DAS ARMADURAS DOS PILARES COM ADESIVO EPÓXI TIPO

HILT OU SIMILAR;

- APÓS A FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES, ESPERAR O TEMPO DE CURA NECESSÁRIO SEGUINDO AS

RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE;

- APÓS A CURA DO ADESIVO, POSICIONAR O PILAR PRÉ-FABRICADO CONFORME LOCAÇÃO DO BALDRAME E

PROCEDER A SOLDA DAS ARMADURAS LOGITUDINAIS CONFORME DETALHE 1;

- RECONSTRUIR A SEÇÃO DO PILAR E O RASGO EXECUTADO NA VIGA COM GRAUTE PURO

- ESPERAR O TEMPO DE CURA DO CONCRETO ANTES DE EXECUTAR OS PAVIMENTOS SUPERIORES.
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DEVE-SE VERIFICAR A POSIÇÃO DAS AS ARMADURAS SEGUINDO OS PASSOS ABAIXO:
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Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 135 152 20520

2 5.0 4 297 1188

3 5.0 13 302 3926

4 5.0 2 212 424

5 5.0 11 300 3300

CA50 6 6.3 8 621 4968

7 6.3 16 297 4752

8 6.3 58 256 14848

9 6.3 134 242 32428

10 6.3 8 212 1696

11 6.3 8 375 3000

12 6.3 8 830 6640

13 6.3 16 280 4480

14 6.3 16 294 4704

15 8.0 11 329 3619

16 8.0 4 212 848

17 8.0 11 301 3311

18 8.0 66 242 15972

19 10.0 3 631 1893

20 10.0 6 297 1782

21 10.0 26 616 16016

22 10.0 8 257 2056

23 10.0 12 386 4632

24 10.0 1 76 76

25 10.0 1 123 123

26 10.0 8 394 3152

27 10.0 1 255 255

28 10.0 2 375 750

29 10.0 12 585 7020

30 10.0 22 243 5346

31 10.0 1 214 214

32 10.0 1 331 331

33 10.0 2 847 1694

34 10.0 1 183 183

35 10.0 12 610 7320

36 10.0 12 636 7632

37 12.5 3 285 855

38 12.5 6 468 2808

39 12.5 1 144 144

40 12.5 2 438 876

41 12.5 1 230 230

42 12.5 2 893 1786

43 16.0 1 157 157

44 16.0 2 698 1396

45 16.0 8 622 4976

46 16.0 4 607 2428

47 16.0 4 632 2528

48 16.0 4 658 2632

49 20.0 4 342 1368

50 20.0 4 695 2780

51 20.0 4 715 2860

52 20.0 2 327 654

53 20.0 4 684 2736

54 20.0 2 302 604

55 20.0 4 709 2836

56 20.0 1 314 314

57 20.0 4 735 2940

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

20.0

5.0

775.2

237.5

604.8

67

141.2

171

293.6

208.7

103.1

410.1

71

245.1

463.7

49.8

PESO TOTAL

CA50

CA60

1501.6

49.8

Vol. de concreto total (C-30) = 19.4 m³

Área de forma total = 117.86 m²
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Relação do aço

V13 V14 V15

V16 V17 V18

V19 V20 V21

V22 V23 V24

V26 V27

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 4 261 1044

2 5.0 153 152 23256

3 5.0 6 226 1356

4 5.0 16 290 4640

5 5.0 96 242 23232

6 5.0 2 295 590

7 5.0 82 182 14924

8 5.0 2 464 928

9 5.0 53 90 4770

10 5.0 2 256 512

11 5.0 2 468 936

12 5.0 2 675 1350

CA50 13 6.3 8 830 6640

14 6.3 16 280 4480

15 6.3 102 242 24684

16 6.3 16 290 4640

17 6.3 8 840 6720

18 6.3 24 226 5424

19 6.3 10 860 8600

20 6.3 8 468 3744

21 6.3 10 675 6750

22 8.0 12 226 2712

23 8.0 6 64 384

24 8.0 2 208 416

25 8.0 2 244 488

26 10.0 1 214 214

27 10.0 1 336 336

28 10.0 2 847 1694

29 10.0 1 183 183

30 10.0 12 655 7860

31 10.0 14 243 3402

32 10.0 12 679 8148

33 10.0 1 114 114

34 10.0 1 331 331

35 10.0 2 848 1696

36 10.0 12 708 8496

37 10.0 2 499 998

38 10.0 1 216 216

39 10.0 2 327 654

40 12.5 1 225 225

41 12.5 2 468 936

42 12.5 4 184 736

43 12.5 1 378 378

44 12.5 2 478 956

45 12.5 4 860 3440

46 12.5 2 468 936

47 16.0 4 677 2708

48 16.0 4 701 2804

49 16.0 4 714 2856

50 16.0 2 282 564

51 16.0 2 372 744

52 16.0 2 272 544

53 16.0 1 480 480

54 16.0 2 675 1350

55 20.0 1 307 307

56 20.0 4 754 3016

57 20.0 2 327 654

58 20.0 4 778 3112

59 20.0 4 787 3148

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

20.0

5.0

716.9

40

343.5

76.1

120.5

102.4

775.4

192.9

17.4

232.9

80.6

209.2

277.7

131.5

PESO TOTAL

CA50

CA60

1010.7

131.5

Vol. de concreto total (C-30) = 15.5 m³

Área de forma total = 122.22 m²

(inclinada)
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Relação do aço

V28 V29 V30

V31 V32 V33

V34 V35 V36

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 65 152 9880

2 5.0 76 268 20368

3 5.0 2 414 828

4 5.0 64 90 5760

5 5.0 2 243 486

6 5.0 2 235 470

7 5.0 2 352 704

8 5.0 213 182 38766

9 5.0 2 498 996

10 5.0 2 460 920

11 5.0 2 578 1156

CA50 12 6.3 8 458 3664

13 6.3 11 322 3542

14 6.3 20 1200 24000

15 6.3 10 868 8680

16 6.3 8 374 2992

17 6.3 8 498 3984

18 6.3 10 655 6550

19 8.0 4 64 256

20 8.0 2 58 116

21 8.0 2 234 468

22 8.0 2 252 504

23 10.0 1 276 276

24 10.0 2 458 916

25 10.0 18 431 7758

26 10.0 1 309 309

27 10.0 2 479 958

28 10.0 1 338 338

29 10.0 2 498 996

30 10.0 1 335 335

31 10.0 2 495 990

32 10.0 3 118 354

33 12.5 2 480 960

34 12.5 1 398 398

35 12.5 2 1092 2184

36 12.5 2 1015 2030

37 12.5 2 1077 2154

38 12.5 2 254 508

39 12.5 1 230 230

40 12.5 2 820 1640

41 12.5 2 903 1806

42 12.5 1 200 200

43 12.5 2 543 1086

44 12.5 2 434 868

45 12.5 1 290 290

46 12.5 2 538 1076

47 12.5 1 465 465

48 12.5 2 655 1310

49 16.0 1 139 139

50 16.0 1 80 80

51 16.0 4 444 1776

52 20.0 1 307 307

53 20.0 4 589 2356

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

20.0

5.0

534.2

13.5

132.3

172.1

20

26.7

803.4

143.8

5.8

89.7

182.3

34.6

72.2

136.2

PESO TOTAL

CA50

CA60

528.5

136.2

Vol. de concreto total (C-30) = 10.8 m³

Área de forma total = 106.23 m²
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Relação do aço

V37 V38 V39

V40 V41 V42

V43

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 2 685 1370

2 5.0 222 182 40404

3 5.0 2 678 1356

4 5.0 19 90 1710

5 5.0 44 152 6688

6 5.0 2 270 540

7 5.0 2 385 770

8 5.0 2 398 796

CA50 9 6.3 10 840 8400

10 6.3 10 833 8330

11 6.3 8 856 6848

12 6.3 10 1200 12000

13 6.3 10 1116 11160

14 6.3 13 420 5460

15 6.3 74 282 20868

16 8.0 2 275 550

17 8.0 2 153 306

18 8.0 2 173 346

19 10.0 12 118 1416

20 10.0 2 229 458

21 10.0 1 365 365

22 10.0 2 638 1276

23 10.0 1 420 420

24 10.0 2 805 1610

25 10.0 1 433 433

26 10.0 2 810 1620

27 10.0 20 496 9920

28 12.5 2 868 1736

29 12.5 1 151 151

30 12.5 2 917 1834

31 12.5 2 194 388

32 12.5 1 215 215

33 12.5 2 425 850

34 12.5 1 230 230

35 12.5 2 470 940

36 12.5 1 144 144

37 12.5 2 214 428

38 16.0 1 585 585

39 16.0 2 840 1680

40 16.0 1 578 578

41 16.0 2 833 1666

42 20.0 4 504 2016

43 20.0 5 654 3270

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

20.0

5.0

730.7

12.1

175.2

69.2

45.1

52.9

536.4

196.7

5.2

118.8

73.3

78.3

143.4

90.9

PESO TOTAL

CA50

CA60

615.7

90.9

Vol. de concreto total (C-30) = 10.77 m³

Área de forma total = 95.62 m²
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Relação do aço

V25

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 2 311 622

2 5.0 2 255 510

3 5.0 2 349 698

4 5.0 2 297 594

5 5.0 196 182 35672

CA50 6 6.3 30 1200 36000

7 6.3 10 158 1580

8 12.5 2 1081 2162

9 12.5 2 996 1992

10 12.5 2 769 1538

11 12.5 2 707 1414

12 16.0 2 184 368

13 16.0 4 821 3284

14 16.0 1 265 265

15 16.0 2 495 990

16 16.0 2 231 462

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

12.5

16.0

5.0

375.8

71.1

53.7

381

101.2

75.3

93.2

64.6

PESO TOTAL

CA50

CA60

269.7

64.6

Vol. de concreto total (C-30) = 5.45 m³

Área de forma total = 61.77 m²
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ESCALA

DATA

FOLHA
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REVISÃO

QUADRO DE REVISÕES

DATA DESENHO

Emissão inicial 16/11/2019 Gustavo
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Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1 Lajota cerâmica
B8/30/20 8 30 20 180

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 260716

V9 V9

V13 V13 V13

P12P10P8
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Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)
Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  14x26  -692.70  805.75  2.9  1.9  0  0  0  0  0.1  -0.4  0.0  -0.5  60  75  25  25  100

 P2  14x26  -529.70  805.75  3.3  2.2  0  0  0  0  0.2  -0.1  0.0  -0.4  60  75  25  25  100

 P3  14x26  -444.70  762.00  1.9  0.4  0  0  0  0  0.3  0.0  0.0  -0.9  60  75  25  25  100

 P4  14x26  -692.65  637.50  4.8  3.7  0  -1000  0  0  0.0  -0.5  0.7  0.0  75  85  25  40  100

 P6  14x26  -444.70  637.50  5.6  3.6  0  -1200  0  0  0.5  0.0  0.9  0.0  80  95  25  45  100

 P7  14x26  -218.50  622.00  4.2  3.1  0  0  0  0  0.0  -0.3  0.0  -0.2  60  75  25  25  100

 P8  14x26  -13.00  622.00  2.8  1.6  0  0  0  0  0.2  -0.3  0.2  -0.3  60  75  25  25  100

 P9  14x26  -206.50  395.50  14.9  13.4  0  0  0  0  0.9  0.0  0.7  0.0  110  110  20  35  100

 P10  14x26  -13.00  395.50  7.7  6.4  0  0  0  0  0.0  -0.6  0.6  0.0  75  90  25  25  100

 P11  14x26  -218.50  7.00  8.1  6.8  0  0  0  0  0.4  0.0  0.0  -0.2  75  90  25  25  100

 P12  14x26  -13.00  7.00  5.5  4.3  0  0  0  0  0.0  -0.3  0.0  -0.8  60  75  25  25  100

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

-692.70 P1

-692.65 P4

-529.70 P2

-444.70

P3, P6

-218.50

P7, P11

-206.50 P9

-13.00

P8, P10, P12

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

805.75

P1, P2

762.00 P3

637.50

P4, P6

622.00

P7, P8

395.50

P9, P10

7.00

P11, P12
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Relação do aço

S6 S9 2xS11

S12

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 99 72 7128

CA50 2 8.0 36 85 3060

3 8.0 50 100 5000

4 8.0 20 105 2100

5 8.0 18 120 2160

6 8.0 19 125 2375

7 8.0 12 115 1380

8 10.0 12 112 1344

9 10.0 36 148 5328

10 10.0 8 193 1544

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

160.8

82.2

71.3

69.8

55.7

12.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

125.5

12.1

Volume de concreto (C-30) = 2.19 m³

Área de forma = 17.41 m²
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Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 43 100 4300

2 5.0 4 72 288

3 5.0 105 110 11550

4 5.0 2 272 544

5 5.0 2 268 536

CA50 6 6.3 6 71 426

7 8.0 4 184 736

8 8.0 2 94 188

9 8.0 2 127 254

10 8.0 4 269 1076

11 8.0 8 272 2176

12 8.0 2 193 386

13 8.0 2 217 434

14 8.0 2 185 370

15 8.0 2 230 460

16 8.0 2 150 300

17 8.0 2 174 348

18 8.0 2 219 438

19 8.0 2 280 560

20 10.0 4 91 364

21 10.0 6 332 1992

22 10.0 2 240 480

23 10.0 1 239 239

24 10.0 2 634 1268

25 10.0 2 404 808

26 10.0 1 224 224

27 10.0 2 643 1286

28 10.0 2 660 1320

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

4.3

77.3

79.9

172.2

1.1

33.5

54.1

29.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

88.8

29.2

Volume de concreto (C-30) = 2.23 m³

Área de forma = 36.93 m²
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Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 123 100 12300

2 5.0 2 293 586

CA50 3 6.3 4 81 324

4 6.3 4 71 284

5 8.0 4 184 736

6 8.0 4 224 896

7 8.0 4 272 1088

8 8.0 2 348 696

9 8.0 2 280 560

10 8.0 2 361 722

11 8.0 4 193 772

12 8.0 4 217 868

13 8.0 1 254 254

14 8.0 4 632 2528

15 8.0 2 374 748

16 8.0 2 677 1354

17 10.0 1 211 211

18 10.0 2 347 694

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

6.1

112.3

9.1

128.9

1.6

48.7

6.1

21.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

56.5

21.8

Volume de concreto (C-30) = 1.58 m³

Área de forma = 26.6 m²
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Relação do aço

V1 V2 V3

V4

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 23 70 1610

2 5.0 8 100 800

CA50 3 6.3 2 71 142

4 8.0 2 102 204

5 8.0 2 118 236

6 8.0 2 114 228

7 8.0 2 136 272

8 8.0 2 193 386

9 8.0 2 217 434

10 8.0 2 150 300

11 8.0 2 158 316

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

5.0

1.5

23.8

24.1

0.4

10.3

4.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

10.7

4.1

Volume de concreto (C-30) = 0.22 m³

Área de forma = 3.94 m²
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Relação do aço

10xP1

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 270 72 19440

CA50 2 10.0 40 312 12480

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60
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124.8

194.4

84.6

33

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

84.6

33

Volume de concreto (C-30) = 1.15 m³

Área de forma = 25.2 m²

COB GÁS - L2

SEÇÃO

ESC 1:20

2
6

14

1
9

0

1
6

 
N

1
 
c
/
1

2

P3=P6

V
I
S

T
A

 
H

VISTA B

195

5

VISTA H

ESC 1:25

VISTA B

ESC 1:25

4
 
N

2
 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
1

8
7

1
8

7

16 N1 ø5.0  C=72

9

21

Relação do aço

2xP3

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 32 72 2304

CA50 2 10.0 8 187 1496

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

15

23.1

10.1

3.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

10.1

3.9

Volume de concreto (C-30) = 0.14 m³

Área de forma = 3.04 m²

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 6 94 564

2 5.0 4 134 536

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA60 5.0 11 1.9

PESO TOTAL

(kg)

CA60 1.9

Volume de concreto (C-30) = 0.08 m³

Área de forma = 0.80 m²

4
 
N

2
 
ø

5
.
0

c
/
1

9
 
C

=
1

3
4

6 N1 ø5.0

c/19 C=94

16 de nov. de 2019

A
P

R
O

V
A

Ç
Õ

E
S

R1-ESTE-Novedemarço-RSEng-P20-40

RS Engenharia LTDA ME| CREA nº 149506-8 | CNPJ 27.712.287/0001-39

Rua Lages ,193 Bairro Fazenda | CEP 88301-475 - Itajaí/SC  Fone: 47 2122-9943| contato@rsengenhariaitajai.com.br

Município de Joinville - Secretaria da Educação

Projeto executivo

EST    /40

Estrutural

E. M. Nove de Março

DESCRIÇÃO

R00

PROPRIETÁRIO

EDIFICAÇÃO

ENDEREÇO

PROJETO

CONTEÚDO

ARQUIVO

ETAPA

ESCALA

DATA

FOLHA

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

RS Engenharia

REVISÃO

QUADRO DE REVISÕES

DATA DESENHO

Emissão inicial 16/11/2019 Gustavo

R01

R02

Indicada

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

Raphaela B. Sacavem

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/SC - 132700-0

Charlotte A. Galvan

ARQUITETA E URBANISTA

CAU/SC - A74811-0

Henrique Silvestre Pauli

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA/SC - 123141-1

Pedro Correia Romio

ENGENHEIRO MECÂNICO

CREA/SC - 136131-0

Rua Santa Catarina, nº 6970

Bairro Itinga, Joinville/SC

Raphaela B. Sacavem

CREA/SC - 132700-0

Município de Joinville

C.N.P.J: 83.169.623/0001-10

Alteração na numeração de desenho 10/07/2020 Gustavo

Ampliação da cozinha - detalhamento das

armaduras vigas (cob e cob gás), lajes e pilares

20

Projeto de Estruturas de Concreto (0012891849)         SEI 22.0.086656-3 / pg. 20

AutoCAD SHX Text
ESC.:

AutoCAD SHX Text
1/50

AutoCAD SHX Text
%%UDET. DAS ARMADURAS DAS VIGAS DA COBERTURA

AutoCAD SHX Text
ESC.:

AutoCAD SHX Text
1/50

AutoCAD SHX Text
%%UDET. DAS ARMADURAS DAS VIGAS DA COBERTURA DO GÁS

AutoCAD SHX Text
ESC.:

AutoCAD SHX Text
1/50

AutoCAD SHX Text
%%UDET. DAS ARMADURAS DAS PILARES DA COBERTURA

AutoCAD SHX Text
ESC.:

AutoCAD SHX Text
1/50

AutoCAD SHX Text
%%UDET. DAS ARMADURAS DAS PILARES DA COBERTURA DO GÁS

AutoCAD SHX Text
ESC.:

AutoCAD SHX Text
1/50

AutoCAD SHX Text
%%UDET. DAS ARMADURAS DA LAJE DA COBERTURA DO GÁS

AutoCAD SHX Text
2) Para notas gerais e detalhes construtivos consultar Folha 01

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
1) Conferir medidas in loco antes da confecção das peças.Conferir medidas in loco antes da confecção das peças.

AutoCAD SHX Text
3) Para detalhamento dos consolos, consultar folha 02



PL7 PL8

26 270

14 x 40

26 97.2

14 x 40

365

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

14

270

13 N1 c/21

97.2

5 N1 c/21

2 N4 ø8.0  C=414

2 N5 ø8.0  C=467

22
414

35

18 N1 ø5.0  C=100

9

35

PL9 PL10

26 270

14 x 40

26

365

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

14

270

13 N1 c/21

2 N6 ø8.0  C=317

2 N7 ø8.0  C=357

22
317

22

13 N1 ø5.0  C=100

9

35

V6 V7

322

14 x 40

365

(1c)

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

14

294

14 N1 c/21

2 N6 ø8.0  C=317

2 N2 ø5.0  C=317

14 N1 ø5.0  C=100

9

35

PL11 PL12

26 270

14 x 40

26

365

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

14

270

13 N1 c/21

2 N6 ø8.0  C=317

2 N7 ø8.0  C=357

22
317

22

13 N1 ø5.0  C=100

9

35

PL13 PL14

26 270

14 x 40

26 72.2

14 x 40

365

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

14

270

13 N1 c/21

72.2

4 N1 c/21

2 N8 ø8.0  C=389

2 N9 ø8.0  C=442

22
389

35

17 N1 ø5.0  C=100

9

35

PL13 PL11 V3 PL9 PL7

14 387.5

14 x 40

14 577.5

14 x 40

14 274

14 x 40

14

365

(1ø1c+1ø2c)

(1c)

(1c)

(2c)

(2c)

150

(1c)

(2c)

(2c)

110

(1c)

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

14

387.5

19 N1 c/21

577.5

28 N1 c/21

274

14 N1 c/21

2 N10 ø10.0  C=598

2 N11 ø10.0  C=1001

2 N12 ø10.0  C=306

296

12

2 N13 ø10.0 c/20  C=265

2 N14 ø10.0  C=612

18

596

2 N15 ø10.0 c/20  C=230

2 N16 ø10.0  C=494

478

18

2 N3 ø5.0  C=237

61 N1 ø5.0  C=100

9

35

PL14 PL12 V3 PL10 PL8

14 387.5

14 x 40

14 577.5

14 x 40

14 274

14 x 40

14

365

(1ø1c+1ø2c)

(1c)

(1c)

(2c)

(2c)

150

(1c)

(2c)

(2c)

110

(1c)

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

14

387.5

19 N1 c/21

577.5

28 N1 c/21

274

14 N1 c/21

2 N10 ø10.0  C=598

2 N11 ø10.0  C=1001

2 N12 ø10.0  C=306

296

12

2 N13 ø10.0 c/20  C=265

2 N14 ø10.0  C=612

18

596

2 N15 ø10.0 c/20  C=230

2 N16 ø10.0  C=494

478

18

2 N3 ø5.0  C=237

61 N1 ø5.0  C=100

9

35

Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 197 100 19700

2 5.0 2 317 634

3 5.0 4 237 948

CA50 4 8.0 2 414 828

5 8.0 2 467 934

6 8.0 6 317 1902

7 8.0 4 357 1428

8 8.0 2 389 778

9 8.0 2 442 884

10 10.0 4 598 2392

11 10.0 4 1001 4004

12 10.0 4 306 1224

13 10.0 4 265 1060

14 10.0 4 612 2448

15 10.0 4 230 920

16 10.0 4 494 1976

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

67.6

140.3

212.9

29.3

95.1

36.1

PESO TOTAL

CA50

CA60

124.4

36.1

Vol. de concreto total (C-30) = 2.45 m³

Área de forma total = 41.07 m²
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Relação do aço

5xPL7 2xPL9 PL7-1

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 217 72 15624

CA50 2 10.0 32 312 9984

3 10.0 4 325 1300

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

112.9

156.3

76.5

26.5

PESO TOTAL

CA50

CA60

76.5

26.5

Vol. de concreto total (C-30) = 0.92 m³

Área de forma total = 20.16 m²
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Relação do aço

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 8 585 4680

2 5.0 8 512 4096

3 5.0 8 305 2440

4 5.0 8 119 952

5 5.0 29 162 4698

6 5.0 26 161 4186

7 5.0 15 VAR VAR

8 5.0 5 174 870

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA60 5.0 245.1 41.5

PESO TOTAL

CA60 41.5

Armação positiva das lajes do pavimento Terreo
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Vol. de concreto total (C-30) = 2.01 m³

Área de forma total = 20.05 m²
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Relação do aço

BL11

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 102 72 7344

2 5.0 8 86 688

3 5.0 98 200 19600

CA50 4 6.3 28 206 5768

5 10.0 18 151 2718

6 10.0 12 66 792

7 10.0 4 107 428

8 10.0 6 98 588

9 10.0 2 67 134

10 10.0 2 138 276

11 10.0 2 115 230

12 10.0 8 83 664

13 10.0 2 55 110

14 10.0 14 91 1274

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

10.0

5.0

57.7

72.2

276.4

15.5

48.9

46.8

PESO TOTAL

CA50

CA60

64.5

46.8

Vol. de concreto total (C-30) = 2.17 m³

Área de forma total = 22.25 m²
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Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 2 283 566

2 5.0 2 243 486

3 5.0 153 100 15300

4 5.0 178 110 19580

5 5.0 2 266 532

6 5.0 2 223 446

7 5.0 2 317 634

8 5.0 4 237 948

CA50 9 8.0 2 1074 2148

10 8.0 2 416 832

11 8.0 2 429 858

12 8.0 2 1080 2160

13 8.0 6 317 1902

14 8.0 4 333 1332

15 8.0 2 389 778

16 8.0 2 435 870

17 8.0 4 162 648

18 8.0 4 202 808

19 8.0 2 168 336

20 8.0 2 208 416

21 8.0 2 181 362

22 8.0 2 213 426

23 8.0 2 175 350

24 8.0 2 215 430

25 10.0 2 163 326

26 10.0 2 175 350

27 10.0 2 320 640

28 10.0 2 574 1148

29 10.0 2 459 918

30 10.0 2 162 324

31 10.0 2 330 660

32 10.0 2 184 368

33 10.0 4 598 2392

34 10.0 4 1001 4004

35 10.0 2 303 606

36 10.0 4 235 940

37 10.0 4 614 2456

38 10.0 4 210 840

39 10.0 2 495 990

40 10.0 2 306 612

41 10.0 2 496 992

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

146.6

185.7

385

63.6

125.9

65.3

PESO TOTAL

CA50

CA60

189.5

65.3

Vol. de concreto total (C-30) = 4.69 m³

Área de forma total = 77.94 m²
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Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 260716

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1 Lajota cerâmica
B8/30/20 8 30 20 434

V7

V13

V7 V7

V13 V13

V7

V13

V12

PL8 PL10 PL12 PL14

V3 V5V4V2V1

V1

V5

V7

V6V4V2

Terreo

Cobertura

Pátio

V8

V9

V11

V12

V14

V1

V1

V1

V1

Terreo

Cobertura

Térreo

Topo da fundação

CORTE ESQUEMÁTICO
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Planta de locação

escala 1:50

BL1=BL3=BL5=BL9=BL10 (1ø25) BL11=BL12=BL13=BL14 (1ø25)

BL2=BL4=BL6=BL7=BL8

Legenda dos blocos

escala 1:25

Pilar
Fundação

Bloco

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy
Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb ne de ca Base tub.

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

PL1 14x26 -1051.11 1432.20 2.2 1.4 100 700 2.0 0.1 55 55 70 55 1 25 -60

PL2 14x26 -488.22 1441.03 4.2 2.8 100 400 0.9 0.1 55 55 70 55 1 25 -60

PL3 14x26 14.50 1448.91 3.1 1.9 100 500 1.2 0.2 55 55 70 55 1 25 -60

PL4 14x26 310.50 1453.55 2.3 1.5 100 200 0.2 0.2 55 55 70 55 1 25 -60

PL5 14x26 -1043.86 1279.20 2.2 1.4 100 600 2.0 0.1 55 55 70 55 1 25 -60

PL6 14x26 -488.22 1288.36 4.2 2.7 100 400 0.9 0.1 55 55 70 55 1 25 -60

PL7 21x26 14.50 1293.00 7.6 5.6 100 500 1.0 0.2 55 55 70 55 1 25 -60

PL8 14x26 310.50 1289.50 8.4 6.8 100 200 0.5 0.1 55 55 0 55 1 25 10

PL9 14x26 14.50 1001.50 15.3 13.6 400 400 0.6 1.2 55 55 70 55 1 25 -60

PL10 14x26 310.50 1001.50 15.3 13.6 400 400 0.6 1.2 55 55 0 55 1 25 10

PL11 14x26 14.50 410.00 16.3 14.5 300 400 0.6 1.0 55 55 70 55 1 25 -60

PL12 14x26 310.50 410.00 16.4 14.5 400 400 0.6 1.0 55 55 0 55 1 25 10

PL13 14x26 14.50 8.50 6.4 5.0 100 400 0.7 0.3 55 55 70 55 1 25 -60

PL14 14x26 310.50 8.50 7.9 6.5 100 400 0.7 0.3 55 55 70 55 1 25 -60

Estacas

Simbologia de
Quantidade

(cm)

25 14

ca

My

Fy

Fx

Mx
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Relação do aço

7xB12B 2xB16 3xB17

5xB28 3xB29 BT2

BT3 10xBT5

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 8 259 2072

2 5.0 18 320 5760

3 5.0 12 604 7248

4 5.0 15 380 5700

5 5.0 28 252 7056

6 5.0 63 306 19278

7 5.0 10 206 2060

8 5.0 25 200 5000

9 5.0 20 223 4460

10 5.0 70 298 20860

11 5.0 70 460 32200

12 5.0 4 253 1012

13 5.0 9 358 3222

14 5.0 7 580 4060

15 5.0 2 348 696

16 5.0 7 260 1820

CA50 17 6.3 12 208 2496

18 6.3 35 580 20300

19 6.3 49 201 9849

20 6.3 6 184 1104

21 6.3 15 200 3000

22 6.3 4 202 808

23 8.0 180 321 57780

24 8.0 40 175 7000

25 10.0 6 385 2310

26 10.0 7 350 2450

27 12.5 14 305 4270

28 12.5 63 298 18774

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

375.6

647.8

47.6

230.5

1225.1

101.1

281.2

32.3

244.2

207.7

PESO TOTAL

CA50

CA60

658.7

207.7

Vol. de concreto total (C-30) = 32.56 m³

Área de forma total = 121.84 m²

COLARINHO CL001

COLARINHO CL002

COLARINHO CL002
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Relação do aço p/ um colarinho

CONCRETAR O COLARINHO SOMENTE APÓS

MONTAR A ARMADURA DO BALDRAME.

É IMPRESCINDÍVEL A EXECUÇÃO DAS RANHURAS NA

PARTE INTERNA DO COLARINHO CONFORME

INDICADO NO DESENHO.

CL001 - PILARES 25x60 (2x) fck=30 MPa

P4/P22

ESC 1:25

PLANTA

FORMA

ESC 1:25

SEÇÃO

FORMA

Relação do aço p/ um colarinho

CONCRETAR O COLARINHO SOMENTE APÓS

MONTAR A ARMADURA DO BALDRAME.

É IMPRESCINDÍVEL A EXECUÇÃO DAS RANHURAS NA

PARTE INTERNA DO COLARINHO CONFORME

INDICADO NO DESENHO.

CL002 - PILARES 30x30 (10x) fck=30 MPa

ESC 1:25

PLANTA

FORMA

ESC 1:25

SEÇÃO

FORMA

ESC 1:25

ARMADURAS

ESC 1:25

CORTE A-A

ESC 1:25

CORTE B-B

ARMADURAS

ARMADURAS

PLANTA

ESC 1:25

ARMADURAS

ESC 1:25

CORTE A-A

ARMADURAS

PLANTA

4x3 N4 ø12.5  C=334

1
4
4

18

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 10.0 10 326 3260

2 10.0 10 255 2550

3 10.0 20 339 6780

4 12.5 12 334 4008

5 12.5 6 321 1926

6 12.5 6 250 1500

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 10.0

12.5

125.9

74.4

77.7

71.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 149.4

Volume de concreto (C-30) = 1.06 m3

Área de forma = 6.7 m2
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AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 8.0 20 238 4760

2 8.0 20 275 5500

3 12.5 12 267 3204

4 12.5 12 230 2760

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 8.0

12.5

102.6

67.8

40.6

65.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 105.9

Volume de concreto (C-30) = 0.68 m3

Área de forma = 5.4 m2
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P6/P9/P10/P12/P14/P15/P17/P19/P20

P22/P23/P29/P30/P31

16 de nov. de 2019

A
P

R
O

V
A

Ç
Õ

E
S

R1-ESTE-Novedemarço-RSEng-P26-40

RS Engenharia LTDA ME| CREA nº 149506-8 | CNPJ 27.712.287/0001-39

Rua Lages ,193 Bairro Fazenda | CEP 88301-475 - Itajaí/SC  Fone: 47 2122-9943| contato@rsengenhariaitajai.com.br

Município de Joinville - Secretaria da Educação

Projeto executivo

EST    /40

Estrutural

E. M. Nove de Março

DESCRIÇÃO

R00

PROPRIETÁRIO

EDIFICAÇÃO

ENDEREÇO

PROJETO

CONTEÚDO

ARQUIVO

ETAPA

ESCALA

DATA

FOLHA

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

RS Engenharia

REVISÃO

QUADRO DE REVISÕES

DATA DESENHO

Emissão inicial 16/11/2019 Gustavo

R01

R02

Indicada

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

Raphaela B. Sacavem

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/SC - 132700-0

Charlotte A. Galvan

ARQUITETA E URBANISTA

CAU/SC - A74811-0

Henrique Silvestre Pauli

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA/SC - 123141-1

Pedro Correia Romio

ENGENHEIRO MECÂNICO

CREA/SC - 136131-0

Rua Santa Catarina, nº 6970

Bairro Itinga, Joinville/SC

Raphaela B. Sacavem

CREA/SC - 132700-0

Município de Joinville

C.N.P.J: 83.169.623/0001-10

Alteração na numeração de desenho 10/07/2020 Gustavo

Detalhamento dos colarinhos dos

blocos de fundação

26

Projeto de Estruturas de Concreto (0012891849)         SEI 22.0.086656-3 / pg. 26

AutoCAD SHX Text
2) Para notas gerais e detalhes construtivos consultar Folha 01

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
1) Conferir medidas in loco antes da confecção das peças.Conferir medidas in loco antes da confecção das peças.



Pilar

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf)

P4 25x60 520.00 3597.50 86.2 63.5 15200 32800 14.0 10.7

P6 30x30 505.00 3162.00 57.2 46.5 5200 12000 7.4 1.4

P9 30x30 702.50 2899.00 71.4 60.7 2700 38000 22.2 3.2

P10 30x30 1517.50 2262.50 56.3 45.8 2600 7800 1.0 2.8

P12 30x30 702.50 2105.00 109.1 93.2 2700 32700 17.8 2.2

P12A 30x30 702.50 1670.00 130.8 113.8 3100 30000 16.0 1.5

P12B 30x30 702.50 1085.00 131.7 114.6 2800 29800 15.8 1.5

P13 30x30 1517.50 1460.00 99.4 83.7 2200 8000 1.2 0.6

P13A 30x30 1517.50 645.00 94.9 79.9 2300 9700 2.4 1.5

P14 30x30 702.50 645.00 143.1 125.6 2100 24700 10.8 2.9

P16 25x60 687.50 12.50 111.4 94.7 5300 26500 16.4 2.7

P17 30x30 1517.50 15.00 55.2 44.6 2600 4200 6.7 1.6

P24 14x26 1514.50 -113.00 1.5 0.9 100 100 0.1 0.1

P25 14x26 718.50 -207.00 4.2 2.6 100 100 0.1 0.1

P26 14x26 1024.50 -207.00 3.9 2.5 100 100 0.1 0.1

P27 14x26 712.50 -670.50 2.5 1.5 100 100 0.1 0.1

P28 14x26 910.50 -687.00 2.5 1.5 100 100 0.1 0.1

P29 30x30 910.50 1460.00 16.7 16.2 100 500 0.6 0.1

P30 30x30 910.50 2267.50 11.6 11.1 100 400 0.4 0.1

P31 30x30 910.50 645.00 15.1 14.5 100 900 1.1 0.1

BT1 70x170 520.00 3918.50 63.0 45.4 5800 3300 0.8 11.8

BT2 100x200 1018.50 3887.50 63.9 39.5 2800 3600 9.8 10.8

BT3 70x70 776.50 3663.00 3.9 -3.5 7200 8200 7.7 4.1

BT4 70x170 255.00 3595.00 44.5 35.7 2100 8800 11.7 1.9

BT5 70x170 1006.00 3610.00 89.4 66.3 4400 10500 22.4 2.2

BT6 70x170 1016.00 3162.00 40.9 34.5 4100 2400 6.0 1.6

BT7 70x170 223.50 2899.00 92.7 82.6 1100 6100 22.7 0.6

BT8 70x170 188.00 2105.00 80.3 71.0 1200 4200 17.7 0.6

BT9 70x170 169.00 1670.00 74.1 65.6 700 3300 15.8 0.7

BT10 70x170 143.00 1085.00 75.2 66.8 1000 2800 15.6 0.3

BT11 70x170 123.50 645.00 81.1 72.2 900 2500 13.3 0.9

BT12 70x170 95.00 15.00 56.6 50.0 1200 4000 9.5 0.9
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